Trygg Gas

Åtgärder för genomförande av gasförsörjningsdirektivet 2004/67/EG (00-05-1575)

1 Förord

Regeringen har givit Statens energimyndighet i uppdrag att, i samråd med Affärsverket svenska kraftnät, föreslå åtgärder för genomförande av Gasförsörjningsdirektivet 2004/67/EG. Uppdraget har genomförts av Statens energimyndighet, med stöd av Ångpanneföreningen och Wistrands Advokatbyrå, i samråd med Affärsverket svenska kraftnät. 

Projektgruppen har bestått av Urban Bergström, projektledare, och Eva Albäck,  Statens energimyndighet; Hans Åkesson och Karin Byman, ÅF; Kristina Forsbacka och Olof Alffram, Wistrand Advokatbyrå samt Ulrika Formgren, Affärsverket svenska kraftnät. Medverkat i arbetet har Andres Muld och Maria Malmkvist, Statens energimyndighet; Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen; Cecilia Hellner, Björn Forsberg och Ulrika Formgren Affärsverket svenska kraftnät.

Projektet har biståtts med värdefull information genom kontakter med olika aktö​rer på gasmarknaden i Sverige, Finland och Danmark.

Marknadens aktörer har haft möjlighet att komma med synpunkter vid en hearing, som hölls den 25 augusti i Stockholm. Vid hearingen presenterades huvudpunk​terna i utredningen.

Svenska Kraftnät har lämnat samråd till utredningen.

Eskilstuna 2005-10-10

Thomas Korsfeldt

Generaldirektör

Statens energimyndighet
2 Sammanfattning

I uppdraget ingår att lämna förslag till lagstiftning och regelverk i övrigt som krävs för att genomföra Gasförsörjningsdirektivet i svensk rätt. Vidare ingår att föreslå rutiner för hur de rapporteringar som krävs enligt direktivet ska genom​föras. Uppdraget omfattar även att ta fram en konsekvensbeskrivning samt förslag till finansiering om föreslagna åtgärder kräver det. En bedömning av vilken miljö​påverkan förslagen kan leda till ska även redovisas.

Direktivet reglerar ”åtgärder för att säkerställa en tryggad gasförsörjning” och omfattar följande krav på åtgärder från medlemsstaterna. Ta fram en allmän stra​tegi där miniminormer samt roll- och ansvarsfördelning mellan aktörerna anges. Särskilt ska leveranserna till hushållskonsumenterna tryggas. Krissituationer ska hanteras genom nationella strategier och planer, vilka ska implementeras i lag​stiftningen, eller i sista hand hanteras med stöd av en gemenskapsmekanism.

2.1 Nationella förutsättningar

Förutsättningarna för det svenska naturgassystemet skiljer sig i flera avseenden från dem som gäller på större delen av kontinenten. Den svenska marknaden lig​ger i periferin av det europeiska systemet och det finns bara en tillförselledning till landet. I praktiken kommer nästan all naturgas till den svenska marknaden från danska källor i Nordsjön. Sverige har inga kostnadseffektiva naturliga förutsätt​ningar för naturgaslager som kan bidra till en ökad trygghet i naturgasleveran​serna. Flertalet av de instrument för en tryggad naturgasförsörjning som föreslås i direktivet förutsätter en utbyggd infrastruktur med flera tillförselvägar. Dessa för​utsättningar finns inte i Sverige. Generellt sett är emellertid allvarliga störningar i transporten ovanliga. I det svenska transmissionssystemet, inklusive transit​ledningen i Danmark, har det inte inträffat några oplanerade avbrott under de tjugo år som det svenska systemet har varit i drift.

Ett flertal infrastrukturprojekt gällande gas i Sverige och övriga Norden planeras för närva​rande. Förverkligas dessa, kan flera av dem på längre sikt leda till en ökad försörjningstrygghet. Enligt direktivet för tryggad gasförsörjning ska medlemsstaterna offentliggöra en rapport som bland annat redovisar ett regelverk som ger tillräckliga incitament till ny​investeringar för prospektering och produktion, lagring, LNG
 och transport av gas.
2.2 Allmän strategi och miniminormer

En allmän strategi innebär en strategi för de generella åtgärder som ska vidtas inom landet i syfte att upprätthålla ett robust och leveranssäkert naturgassystem samt de åtgärder de olika aktörerna vidtar för att kunna hantera olika typer av störningar. Energimyndigheten föreslås, i sin roll som tillsynsmyndighet för be​redskap och försörjningstrygghet inom energiområdet, få till uppgift att upprätta Sveriges allmänna nationella strategi för att säkerställa lämpliga nivåer på en tryggad naturgas​försörjning.

Enligt Energimyndighetens förslag bör miniminormer som minst uppfylls i den svenska naturgasförsörjningen sammanfalla med ”normer för försörjnings​trygghet”, vilka är kriterier för försörjningstrygghet för särskilda kunder, minst hushållskonsumenter, enligt artikel 4 i direktivet. Dessa normer behandlas i ne​danstående avsnitt.

Energimyndigheten bör få i uppdrag att fastställa miniminormer och normer för försörjningstrygghet.

2.3 Försörjningstrygghet för särskilda kunder

Normer försörjningstrygghet ska tas fram för att säkra gasleveranserna till sär​skilda kunder, vilka minst ska omfatta hushållskonsumenter. I svensk lagstiftning (Naturgaslagen 2005:403) definieras konsumenter såsom fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, och det är därför lämpligt att låta direktivets hushållskonsu​ment motsvara konsument i den svenska lagstiftningen. Normer för försörjnings​trygghet anpassade efter svenska förhållanden kan formuleras som följer:

Gasförsörjningen för konsumenter upprätthålls i vart fall:

a) vid ett partiellt avbrott i den nationella gasförsörjningen som ej överstiger 24 timmar, 

b) särskilt under vinterperioden december till och med februari, 

c) under tjugoårsvintrar
. 

Konsumenterna ska undantas från bortkoppling i de fall bortkoppling av viss an​vändning blir aktuell.

Förutsättningarna för uppfyllande av miniminormerna är goda med beaktande av vad som anges i kapitel 2.4 nedan.

2.4 Nationella åtgärder för krissituationer

Ur ett svenskt perspektiv uppstår en kris som kan leda till att miniminormer och normer för försörjningstrygghet svårligen kan upprätthållas om exempelvis Öresundsledningen skadas, vilket kan leda till ett partiellt eller totalt avbrott på tillförseln av naturgas till den svenska marknaden. För en sådan situation krävs åtgärder av aktörerna på marknaden av säkerhetsskäl vid bortkoppling av kunder och för att driften ska kunna återupptas så snabbt och säkert som möjligt då gasen återkommer. För att klara energiförsörjningen och därmed el- och värmeproduk​tionen på marknaden krävs åtgärder som ej omfattas av direktivet om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning, exempelvis ransonering av bränslen för att säkerställa vissa samhällsfunktioner.

2.5 Roll och ansvarsfördelning mellan aktörer och myndigheter

Utgångspunkten för lagförslaget är att så långt som möjligt följa den uppdelning av uppgifter och ansvar som gäller på elmarknaden. Därmed skapas förutsätt​ningar för en tydlig och effektiv ansvars- och rollfördelning mellan å ena sidan aktörer och myndigheter, och å andra sidan berörda myndigheter, i första hand Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Aktörerna på naturgasmarknaden bör ha strategier och planer för hur olika stör​ningar och avbrottssituationer ska hanteras. Med aktörer avses i första hand inne​havare av ledningsnät och lager, handelsföretag och balansansvariga företag. Även berörda myndigheter förväntas upprätta strategier och planer för hantering av störningar och avbrottssituationer. Några särskilda krav på större naturgasför​brukare med anledning av föreliggande direktiv utöver de som finns i gällande naturgaslag, föreslås ej.

Svenska Kraftnät systemansvarig myndighet föreslås ta fram strategier och planer för hur olika störnings- och avbrottssituationer ska hanteras för att upprätthålla balansen i systemet baserad på möjligheter att utnyttja linepack (beskrivs närmare under 8.3.2) och lager i olika driftssituationer samt i vilken grad bortkoppling är möjlig. I strategin ska framgå hur pass kraftfulla åtgärder som kan behövas sättas in beroende på förväntad varaktighet för störningen. Som en kraftfull åtgärd har Svenska Kraftnät idag möjlighet att beordra bortkoppling.

Genom sin samordnande roll är det lämpligt att Svenska Kraftnät också har ansva​ret för att informera i förebyggande syfte och för att kommunikationsvägar finns upprättade när en störning inträffar, så länge systembalansen kan upprätthållas. Vid en befarad utdragen, allvarligare störning, informeras Energimyndigheten som agerar efter upprättade planer och strategier.

Ledningsinnehavare och innehavare av lager eller LNG-anläggningar har ansvar för drift och underhåll av sina anläggningar samt för att samla in och föra vidare uppgifter om olika driftsdata samt verksamma gashandelsaktörer i nätet. Eftersom vissa kunder särskilt ska värnas, måste ledningsinnehavarna ha uppgifter om var i nätet hushållskonsumenter finns i händelse av att en bortkoppling blir nödvändig. Hur stor volym som är bortkopplingsbar i olika delar av nätet ska rapporteras till systemansvarig myndighet. 

För att säkerställa att miniminormer och normer för försörjningstrygghet kan upp​fyllas är förslaget att aktörerna på naturgasmarknaden ska ha planer och strategier för att kunna hantera störningar och avbrott. Det bör vara Energimyndighetens ansvar att granska och godkänna dessa planer och strategier. 

En krissituation innebär bland annat att Svenska Kraftnät inte kan upprätthålla balansen i systemet. Den systemansvarige myndigheten bör dock ha en strategi för att informera aktörerna om den uppkomna situationen. Samtliga ledningsägare och lagerinnehavare bör ha en strategi för vilka skyddsåtgärder som måste vidtas samt vilka åtgärder som behöver vidtas då gasen kommer tillbaka och hur en åter​gång till ett normalt driftläge kan genomföras. Energimyndigheten föreslås upp​rätta en nationell strategi för hur en krissituation ska hanteras, vilket ska ingå i den allmänna strategin.

Vad gäller rent fysiska åtgärder i den tekniska infrastrukturen föreslås att den sys​temansvariga myndigheten redan nu får samma ansvar som myndigheten har för elsystemet. Genom detta garanteras att en fortsatt hög driftsäkerhet hos naturgas​anläggningarna i det svenska systemet upprätthålls också vid eventuella föränd​ringar av infrastrukturen.

Förslaget innebär att den systemansvariga myndigheten har ett ansvar för att pröva om åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen vid försörjningskriser behöver vidtas i den tekniska infrastrukturen. Med teknisk infrastruktur avses här sådana anläggningar som anges i naturgaslagen 1 kap. 1 §, det vill säga anlägg​ningar hos innehavare av ledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanlägg​ningar. Det kan gälla åtgärder för att möjliggöra reparationsarbeten och fysiska skyddsåtgärder i och av anläggningar, till exempel förstärkning av byggnads​konstruktion och lagring av reservdelar.

2.6 Konsekvensbeskrivning

Syftet med direktivet är att säkra en trygg naturgasförsörjning och samtidigt bidra till en väl fungerande inre marknad för gas. De åtgärder som vidtas får inte inne​bära en orimlig eller oproportionerlig börda för aktörerna.

De åtgärder som förslås har mycket begränsad inverkan på marknadens aktörer och bedöms inte påverka konkurrenssituationen. De planer och strategier som föreslås ska tas fram medger en stor flexibilitet utifrån olika individuella förut​sättningar. Det finns inga krav på egenfinansierade kostsamma investeringar eller andra ekonomiskt betungande åtgärder som kan snedvrida konkurrensen eller be​lasta enskilda företag. En stor del av de förebyggande åtgärder som vidtas enligt Naturgaslagen kan omsättas i planer och strategier i enlighet med implemente​ringen av föreliggande direktiv. Motsvarande gäller även andra aktörer och myn​digheter.

Eftersom konsekvenserna av implementeringen är ringa kommer även miljö​påverkan att vara begränsad. Den miljöpåverkan som kan uppstå vid störningar i leveranserna av naturgas, till följd av att andra bränslen används, måste betraktas som mycket marginell.

2.7 Rutiner för rapportering

Idag finns regler och rutiner för övervakning och rapportering av försörjnings​tryggheten i enlighet med EG-direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
 (artikel 5). De uppgifter som ska rapporteras enligt Gasförsörjningsdirektivet
 (artikel 5) föreslås ingå i gällande rapportering och följa de rutiner som gäller för den rapporteringen. Regeringen ansvarar för rappor​teringen till kommissionen som bör ske första gången den 31 juli 2006 och där​efter den 31 juli varje år. Underlag till denna rapport tas fram av Energimyndigheten i samarbete med Svenska Kraftnät.

2.8 Finansiering av föreslagna åtgärder

Åtgärderna enligt Gasförsörjningsdirektivet får inte medföra en orimlig och opro​portionerlig börda för aktörerna. Miniminormerna är utformade så att dessa vill​kor uppfylls. I det fall åtgärderna leder till kostnader för marknadsaktörerna före​slås de bekostas av företagen själva. 

Energimyndigheten föreslås nya uppgifter. Enligt förslaget ska myndigheten upprätta en allmän strategi för tryggad naturgasförsörjning och en krisberedskap samt ut​öva tillsyn av aktörerna inom sitt ansvarsområde för en trygg försörjning. Myndigheten bör tillföras de ytterligare personella resurser som erfordras för att för att fullgöra dessa uppgifter. Energimyndigheten bedömer att resursbehovet uppgår till en heltidstjänst på handläggarnivå, vilket motsvarar 900 000 kronor per år.

Vad avser den systemansvariga myndighetens arbete med strategier, planer och samordning av dessa med marknadens aktörer bedöms detta arbete till stor del inrymmas i systemansvarsrollen.

Svenska Kraftnät föreslår att den utökade administrationen till följd av försörj​ningsdirektivet samt vissa åtgärder som behöver vidtas i den tekniska infrastruktu​ren, i anläggningar hos innehavare av ledningar, lagringsanläggningar och förgas​ningsanläggningar, för att en god försörjningstrygghet ska upprätthållas finansie​ras genom en omprioritering av tillgängliga medel inom ramen för Elberedskaps​anslaget.

Innehåll

11
Förord


22
Sammanfattning


22.1
Nationella förutsättningar


32.2
Allmän strategi och miniminormer


32.3
Försörjningstrygghet för särskilda kunder


42.4
Nationella åtgärder för krissituationer


42.5
Roll och ansvarsfördelning mellan aktörer och myndigheter


52.6
Konsekvensbeskrivning


62.7
Rutiner för rapportering


62.8
Finansiering av föreslagna åtgärder


113
Aktuell lagstiftning


113.1
En gemensam marknad för naturgas


113.2
Tryggad gasförsörjning


134
Naturgas i Sverige och Världen


164.2
Naturgassystemets utbredning i Sverige


184.3
Naturgasföretag 2005


204.4
Planer för naturgasens fortsatta utveckling


245
Aktörernas roller och ansvar


245.1
Statens energimyndighet


255.2
Svenska Kraftnät


275.3
Gashandelsföretag och balansansvariga


275.4
Ledningsinnehavare


285.5
Innehavare av lager


296
Naturgasberedskap i grannländer


296.1
Danmark


326.2
Finland


357
Försörjningstrygghet i naturgassystemet


357.1
Tekniska förutsättningar vid normal drift


387.2
Vad kan inträffa som kan leda till att naturgasleveranserna helt uteblir eller reduceras


418
Möjliga åtgärder vid avbrott eller andra störningar


418.1
Direktivets lista över instrument och tillämpbarhet i Sverige


438.2
I Sverige tillämpbara instrument


498.3
Instrumentens effektivitet på den svenska marknaden


549
Implementering av direktivet med hänsyn till svenska 
förhållanden


549.1
Nationella förutsättningar


559.2
Allmän strategi för tryggad gasförsörjning


559.3
Miniminormer för en tryggad försörjning


559.4
Försörjningstrygghet för särskilda kunder


569.5
Nationella åtgärder för krissituationer


5910
Roller och ansvar enligt gasförsörjningsdirektivet


5910.1
Miniminormer och normer för försörjningstrygghet


6210.2
Krissituation


6311
Konsekvenser till följd av direktivet


6311.1
Konsekvenser av endast en tillförselväg


6512
Rutiner för rapportering och innehåll


6713
Finansiering


6713.1
Marknadsaktörerna


6713.2
Systemansvarig myndighet


6813.3
Tillsynsmyndigheten


6914
Rättsliga aspekter på implementeringen av 
Gasförsörjningsdirektivet


6914.1
Sammanfattning av bestämmelserna i Gasförsörjningsalternativet


7214.2
Svensk lagstiftning som påverkas av implementeringen av 
Gasförsörjningsdirektivet m m


7814.3
Aktörernas roller och ansvar


7914.4
Förslag till ändringar i lagstiftning och regelverk


8514.5
Förslag till lagtext


8714.6
Förslag till förordning


8914.7
Förslag till följdändringar


9115
Slutsatser


9115.1
Implementering av direktivet i svensk lagstiftning


9115.2
Marknadsaktörernas roller och ansvarsområden


9215.3
Rutiner för rapportering


9215.4
Konsekvenser


9215.5
Förslag till finansiering


9215.6
Miljöpåverkan


9316
Lista över vissa begrepp


9617
Referenser




Bilaga 1 
Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning

3 Aktuell lagstiftning

I kapitlet ges en kort beskrivning av gällande lagstiftning på naturgasmarknaden. En utförligare genomgång återfinns i kapitel 14 Rättsliga aspekter på implementeringen av Gasförsörjningsdirektivet.

3.1 En gemensam marknad för naturgas

EU har som mål att skapa en gemensam, konkurrensutsatt marknad för naturgas i Europa. I och med naturgasdirektivet om gemensamma regler för den inre mark​naden för naturgas
 genomförs en rad förändringar både på den svenska och euro​peiska naturgasmarknaden. De nya reglerna införs gradvis och år 2007 ska han​deln på naturgasmarknaden vara fullt öppen för konkurrens. Förändringarna kommer att påverka leverantörer och konsumenter samt de myndigheter som ska övervaka och bedriva tillsyn över marknaden.

Marknadsöppningen medför att naturgaskunder fritt kan välja vilket gashandels​företag de vill köpa sin gas från. Nätverksamheten, det vill säga utbyggnad, drift och förvaltning av naturgasledningar, bedrivs dock fortfarande i monopol. För att undvika korssubventionering mellan den konkurrensutsatta handeln och den icke-konkurrensutsatta nätverksamheten får en juridisk person som bedriver nätverk​samhet inte bedriva handel med gas. Åtskillnaden gäller även den som innehar naturgaslager eller anläggning för kondenserad naturgas. Genom att nätägarna på lika villkor upplåter sina naturgasledningar till gashandelsföretag och slutkunder, så kallat tredjepartstillträde, kan handel ske i konkurrens.

I Sverige trädde en ny naturgaslag
 i kraft den 1 juli, år 2005, baserad på EG:s naturgasdirektiv. Lagen ersatte den gamla Naturgaslagen från år 2000. I Naturgas​lagen finns bestämmelser om ökad marknadsöppning, krav på juridisk åtskillnad mellan överföringsverksamhet och handel med gas samt införande av bestämmel​ser om systemansvar och balansansvar på naturgasmarknaden. Den nya lagen in​nebär att marknadsaktörer och myndigheter delvis kommer att få nya roller jäm​fört med vad som har gällt tidigare. 

3.2 Tryggad gasförsörjning

EG-direktivet om en tryggad gasförsörjning
 innebär att medlemsstaterna ska ta fram strategier och normer för att säkerställa en trygg naturgasförsörjning med hänsyn till nationella förutsättningar. Enligt direktivet ska medlemsstaterna: 

· Ta fram en allmän strategi för försörjningstrygghet.

· Ange miniminormer som måste uppfyllas av aktörerna på gasmarknaden. 

· Fastställa normer för försörjningstrygghet för hushållskonsumenter.

· Klargöra de olika marknadsaktörernas roller och ansvar.

· Ta fram nationella planer för att hantera krissituationer.

Den allmänna strategin omfattar de generella åtgärder Sverige vidtar för att upp​rätthålla ett robust och leveranssäkert naturgassystem samt de åtgärder som vidtas för att kunna hantera olika typer av störningar. Särskilt ska hushållskonsumenter​nas försörjningstrygghet beaktas genom nationellt fastställda normer. Dessa inne​bär bland annat att leveranserna till hushållskonsumenterna ska kunna klaras vid ett tidsbestämt avbrott i den nationella gasförsörjningen samt under vinterperioden med högre förbrukning, inklusive 20-årsvintrar. Förutom att hantera störningar i den normala naturgasförsörjningen ska även nationella åtgärder för att hantera krissituationer tas fram. För att uppfylla direktivet måste de olika aktörernas roller och ansvar fastställas.

4 Naturgas i Sverige och världen

Naturgas har använts i Sverige sedan år 1985 och år 2004 förbrukades cirka 10 TWh, vilket motsvarar knappt 2 procent av Sveriges totala energiförsörjning. I de kommuner där naturgasnätet är utbyggt svarar naturgasen för 20 procent, vil​ket är lika stor andel som i övriga Europa. Naturgasens andel varierar dock mellan länderna i Europa, från någon procent i Portugal och Irland, till närmare 40 pro​cent av den totala energianvändningen i Storbritannien.

Under de första åren efter introduktionen av naturgas i Sverige användes den främst inom industrin som ersättning för kol och olja. Andra användningsområden var för uppvärmning i bostäder samt värmepannor i fjärrvärmesystem. Även några kommersiella kraftvärmeanläggningar konverterades från olja till naturgas i slutet av 1980-talet. Naturgasen har i stor utsträckning konkurrerats ut av andra alterna​tiv, främst olika former av biobränsle, vad avser enbart värmeproduktion i fjärr​- och närvärmesystem. Däremot ökar naturgasanvändningen för samtidig el- och värmeproduktion i form av kraftvärme. I Figur 4.1 illustreras en modell över gas​användningens fördelning på olika marknadssegment och hur den varierar över året baserat på uppgifter från SCB och naturgasbolagen. Modellen visar att kraft och värme står för nästan hälften av gasanvändningen under vinterhalvåret för att sedan gå ned under den varmare delen av året. Industrins andel är mer jämnt för​delad under året, medan hushåll och övrig marknad har en mer temperaturberoen​de användning.
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Figur 4.1
Modell över den årliga svenska naturgasanvändningen år 2005.

Källa: ÅF.
Den svenska naturgasanvändningen förväntas öka från dagens 10 TWh årligen till 15 TWh år 2010 och till 50 TWh till 2020
. Det förutsätter dock en utbyggnad av ledningsnät och eventuellt även LNG-terminaler. I de planer på utbyggnad som finns är det framför allt större industrier och kraftvärmeverk som utgör markna​den. Till grund för myndigheternas bedömning ligger en rad antaganden, bland annat en avveckling av kärnkraftsreaktorerna efter 40 års drift.

4.1.1 Naturgas i Europa

I Europa användes cirka 5 000 TWh eller drygt 500 miljarder Nm3 naturgas under 2004. I EU:s medlemsländer står naturgas för knapt en femtedel av den totala energiförsörjningen. Naturgasens andel varierar dock mellan länderna, från någon enstaka procent i Sverige till närmare 40 procent i Storbritannien. I Norden an​vändes ungefär 110 TWh naturgas under 2004, varav 10 TWh i Sverige, drygt 50 TWh i Danmark och drygt 45 TWh i Finland. Norge, som är en av Europas största naturgas​producenter, använder endast 4 TWh per år inom landet.

Den europeiska naturgasproduktionen var under samma år knappt 3000 TWh eller cirka 300 miljarder Nm3. Den importerade naturgasen har sin härkomst främst från Ryssland och Algeriet.
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Figur 4.2
Europas användning av naturgas under perioden 1994 till 2004.

Källa: BP Statistical Review on World Energy 2005.

Det europeiska naturgasnätet är väl utbyggt. Huvudledningar går från produktio​nen i Nordsjön söderut mot den europeiska kontinenten. Importledningar från Ryssland går via Östeuropa, medan importledningar från Nordafrika går genom Medelhavet till Spanien och Italien.
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Figur 4.3
Det europeiska naturgasnätet 2004. 

Källa: Eurogas.

Naturgasanvändningen i Europa förväntas öka från dagens 19 till 33 procent av den totala energianvändningen år 2030 och bedöms därmed ta marknadsandelar från övriga bränslen. Europas importbehov av naturgas förväntas öka från dagens 40 till knappt 70 procent under samma period. Kraftproduktion baserad på natur​gas bedöms också öka från dagens andel på 16 till 36 procent år 2030
.

4.1.2 Naturgas i världen

Världens naturgasanvändning ökade med ungefär 25 procent mellan år 1993 och 2003. Den totala globala användningen av naturgas är cirka 26 000 TWh, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala energiförsörjningen i världen
.

4.1.3 Fordonsgas

Transportsektorns bränsleanvändning domineras av petroleumprodukterna bensin och diesel, medan gas har en liten andel. Gasens andel var år 2002 knappt 2 pro​cent inom OECD. Däremot är gas det bränsle som växer snabbast. Gas förekom​mer idag som motorbränsle, både i form av naturgas och biogas.

I vissa länder har naturgas använts som motorbränsle sedan tidigt 1900-tal, men användningen kom igång internationellt under krigsåren, då det var brist på bensin och diesel. Internationellt räknas naturgasen som det mest intressanta alternativet till bensin och diesel.

I världen finns idag mer än 2 miljoner naturgasdrivna fordon, varav cirka 4 000 är tunga fordon såsom bussar och lastbilar. Den tunga trafiken med lastbilar och bus​sar utgör en stor miljöbelastning i städerna där trafiken är intensiv. Gasdrivna for​don, med sina låga utsläpp, har därför de bästa förutsättningarna i tätorter. I Sverige har naturgas använts som fordonsbränsle sedan mitten på 1980-talet.

Användningen av naturgas och biogas i Sverige växer som fordonsbränsle men är fortfarande till sin storlek liten, cirka 0,1 procent, av den totala energianvändningen inom transportsektorn. År 2002 fanns cirka 3 000 gasfordon i Sverige. Gas används som bränsle främst i sopbilar, mjölkbilar och stadsbussar men även personbilar. Tankstationerna är begränsade till ett 40-tal som är lokaliserade till ett fåtal större orter.

4.2 Naturgassystemets utbredning i Sverige

4.2.1 Naturgasnätet

Sverige har ingen inhemsk utvinning av naturgas. All naturgas som används i Sverige har hittills nästan uteslutande levererats från de danska fälten Tyra och Harald i Nordsjön. Tillförseln av naturgas till Sverige sker via en ledning från Dragör i Danmark till Klagshamn söder om Malmö. Från Danmark går ledningar till kontinenten, vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala systemet. Naturgasnätet sträcker sig för närvarande från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr samt till Gnosjö i Småland, se Figur 4.4.

Naturgassystemet i Sverige kan delas in i transmissions- och distributionssystem samt lager. I transmissionsledningar sker de långväga transporterna under högt tryck, normalt mellan 50 och 65 bar. Därefter sker en tryckreducering i så kallade mät- och reglerstationer (MR-stationer) innan det lokala distributionsnätet tar vid för transport till kund. Distributionssystemet är normalt dimensionerat för ett tryck mellan 4 och 30 bar, beroende på kundens behov. År 2004 bestod det svenska naturgassystemet av cirka 650 kilometer transmissionsledning och cirka 3 000 kilometer distributionsledning.
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Figur 4.4
Det svenska naturgasnätet.


Källa: Svenska Gasföreningen.

4.2.2 Lagring av naturgas

Behovet av anläggningar för naturgaslagring beror främst på marknadens för​brukningsvariationer, behov av leveranssäkerhet och försörjningstrygghet. Lag​ring av naturgas kan ske antingen i särskilda lageranläggningar eller i överfö​ringsledning genom tryckförändring, så kallad linepack. Linepack var den enda form av lagring som fanns i Sverige fram till 2003 då Sydkraft Gas invigde ett bergrumslager, Skallen i Halland, som är en försöksanläggning. Kapaciteten i lagret beskrivs utförligare i kapitel 8.

Variationer i förbrukning uppstår naturligt under året som en följd av temperatur​växlingar, elproduktion i kraftvärmeverk och genom att priser på andra energi​råvaror varierar under året.

Sverige har inga kända naturliga förutsättningar för naturgaslager i form av akvi​färer eller saltkaverner på samma sätt som till exempel Danmark. Under över​skådlig tid bedöms Sverige få förlita sig på lastutjämning via andra länder och leveranser som klarar marknadens svängningar.

4.3 Naturgasföretag 2005

Med naturgasföretag avses företag som överför eller bedriver handel med naturgas samt innehavare av lagrings- eller förgasningsanläggningar. I mars 2005 fanns åtta naturgasföretag på den svenska marknaden, varav sju var aktiva inom handel med gas. På den svenska naturgasmarknaden finns tre försäljningsled; import, grossist​handel och detaljhandel. Grossisthandel innebär försäljning till företag med avsikt att sälja gasen vidare. Med detaljhandel avses försäljning till kun​der som förbru​kar gasen.

Dong Sverige AB/ Dong A/S

Dong Sverige är ett helägt dotterbolag till det danska företaget Dong A/S. Dong A/S levererar naturgas till Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna samt har egen utvinning. Företaget levererar naturgas till mellanled i handelskedjan men även till slutkunder på den svenska marknaden. Dong äger även delar av det svenska distributionsnätet.

Nova Naturgas AB

Nova Naturgas äger stora delar av det svenska transmissionsnätet. Fram till slutet av 2004 importerade Nova Naturgas nästan all naturgas som förbrukades i Sverige. Under 2004 avyttrade Nova Naturgas sin handelsverksamhet, som såldes till Dong Naturgas A/S, och bedriver numera enbart nätverksamhet. I försälj​ningen ingick Nova Naturgas kundavtal och distributionsledningar till flera stora kunder.

E.ON Gas Sverige AB, före detta Sydkraft Gas AB

E.ON Gas Sverige AB transporterar och säljer naturgas till andra distributörer och till slutkunder på den svenska marknaden. Naturgas används även för el- och värmeproduktion inom E.ON Sverige-koncernen. År 2004 stod E.ON Gas Sverige AB för nästan hälften av försäljningen på detaljmarknaden och för två tredjedelar av försäljningen på grossistmarknaden. Från och med den 1 oktober 2005 kommer E.ON Gas Sverige AB att teckna avtal om köp av all sin naturgas via tyska syster​bolaget E.ON Ruhrgas. E.ON Gas Sverige AB äger distributionsnäten på många orter i Sydsverige samt grenledningar i tranmissionssystemet.

Övriga företag på den svenska marknaden för överföring och handel med naturgas är Öresundskraft AB, Göteborg Energi AB, Lunds Energi AB, Ängelholms Energi AB och Varberg Energi AB. Företagen har flera gemensamma nämnare. Samtliga företag köper in naturgas dels för egen förbrukning, dels för vidareförsäljning till slutkunder. Dessutom äger samtliga företag distributionsnät för naturgas. Från och med den 1 juli 2005, när den nya Naturgaslagen trädde i kraft, måste en juridisk åtskillnad ske mellan handels- och distributionsverksamhet. Figur 4.5 visar vilka aktörer som fanns i försäljningsleden, import, grossisthandel och detaljhandel i början av 2005.
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Figur 4.5
Naturgasföretagens roll på marknaden, januari 2005.

Källa: SOU 2004:129.

Tabellen nedan redovisar företagens marknadsandelar för detaljhandeln 2004.

Tabell 4.1
Marknadsandelar 2004.

	
	Volym, GWh
	Marknadsandel

	E.ON Gas Sverige

	4 918
	49 %

	Göteborg Energi
	1 697
	17 %

	Nova Naturgas
	1 221
	12 %

	Öresundskraft
	897 
	9 %

	Lunds Energi
	750
	7 %

	Dong Sverige
	275
	3 %

	Ängelholms Energi
	267
	3 %

	Varberg Energi
	72
	1 %

	Total försäljning 
	10 097
	


Källa: Uppgifter från naturgasföretagen.
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Figur 4.6
Marknadsandelar för detaljhandlarna 2004.

Källa: Naturgasföretagen.

Naturgasföretagen, förutom Nova Naturgas, bedriver även el- eller fjärrvärme​verksamhet. Bolagen har olika ägarstrukturer. Nova Naturgas och E.ON Gas Sverige ägs av utländska privata eller statliga energibolag medan Göteborg Energi, Varbergs Energi, Lunds Energi, Ängelholms Energi och Öresundskraft ägs av svenska kommuner. Det tyska energibolaget E.ON är majoritetsägare i E.ON Gas Sverige och har genom sitt ägande av Ruhrgas en andel av Nova Naturgas.

När naturgasmarknaden har öppnats helt, kan sannolikt fler företag som idag inte har naturgasverksamhet i Sverige bli aktörer på marknaden. Utvecklingen i andra länder visar att flera större oljebolag och utländska naturgasbolag etablerar sig på marknaden.

4.4 Planer för naturgasens fortsatta utveckling

Sedan naturgasen först byggdes ut i Sverige har många förslag på expandering av det befintliga nätet och utbyggnad av nya tillförselledningar utretts men inte för​verkligats. De senaste åren har emellertid utbyggnad av naturgassystemet åter aktualiserats.

Ett alternativ till ledningstransport av naturgas i gasfas är transport av naturgas i vätskefas, så kallad Liquefied Natural Gas (LNG), vilket erhålls genom att kyla naturgasen till –162 ºC. Transport av LNG sker vanligen i tankbåt men kan även transporteras i lastbil eller via järnväg. Till en början var LNG ansett som en dyr och komplicerad teknik med begränsad handelspotential. Sedan mitten på 1990-talet har tekniken utvecklats och kostnaderna sänkts. Användningen av LNG har vuxit betydligt. LNG-importen till Europa var 40 miljarder Nm3 år 2004, vilket utgjorde knappt 10 procent av all naturgastransport i Europa. Idag finns ingen storskalig användning av LNG i Sverige. I de olika aktörernas framtidsplaner in​kluderas LNG som ett alternativ, vilket framgår av beskrivningen nedan.

4.4.1 Aktuella planer för utbyggnad

E.ON Gas Sverige AB har beviljats tillstånd för en ny tillförselledning mellan Tyskland och Sverige via Danmark. Projektet går under namnet Baltic Gas Interconnector (BGI). Bakom projektet står, förutom E.ON Gas Sverige, Lunds Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, danska Energi E och Hovedstads​regionens Naturgas samt tyska Verbundnetz Gas. Beslut om ledningen ska byggas fattas tidigast under 2005. E.ON Gas Sverige AB projekterar även en förlängning av befintlig ledning upp till Jönköping för att sedan fortsätta en utbyggnad till Mellansverige. Förprojekteringar av naturgasledningar via Linköping till Norrköping, Örebro och Oxelösund pågår.

Som ett komplement till den rörbundna gasen undersöker E.ON Gas Sverige även möjligheterna att lokalisera en LNG-terminal i Oxelösund. Terminalen beräknas lagra maximalt cirka 1,6 TWh. Målet är drifttagning av LNG-terminalen till 2008-2009. Från denna terminal är planerna att LNG efter förgasning ska kunna distri​bueras vidare i gasfas till Mellansverige och den energiintensiva industrin i Bergslagen. En förprojektering av ledning mot Bergslagen från Oxelösund kom​mer sannolikt att påbörjas under 2005.

Fortum är involverad i den svenska naturgasmarknaden via Svensk Naturgas AB och Fortum Värme. Båda företagen är lokaliserade i Stockholm och är helägda dotterbolag till Fortum. Svensk Naturgas AB bildades 1999 i syfte att undersöka förutsättningarna för utbyggnad av naturgassystemet i Stockholm, Mälardalen och Bergslagen. Fortum Värme planerar en LNG-terminal för mottagning, lagring och förgasning av naturgas i Värtahamnen i Stockholm för att i första hand ersätta befintligt gasverk i Hjorthagen, där stadsgas produceras med nafta som råvara. Stadsgasnätet i Stockholm har drygt 100 000 stadsgasanvändare, som tillsammans använder cirka 0,4 TWh stadsgas per år. Beräknad drifttagning för terminalen är 2008–2009. Svensk Naturgas inom Fortumkoncernen undersöker även förutsätt​ningarna för lokaliseringar av LNG-terminaler i Nynäshamn och Gävle.

Danska Gastra och norska Statnett undersöker möjligheterna att tillsammans bygga ut transmissionsnätet för gas i Skandinavien. Projektet går under namnet Scandinavian Gas Ring. Nova Naturgas har tidigare deltagit i projektet men läm​nade projektet när deras roll på marknaden förändrades under våren 2005.

Den norska regeringen väntas under 2005 fatta beslut om ökade forskningsinsat​ser för miljö- och klimatmässigt försvarbar användning av naturgas inom bland annat industri-, transport- och elproduktionssektorn. Av särskilt intresse för Sverige är planer på en ledning från Norges exportsystem till industriregionen i Sydnorge. Om det projektet realiseras, öppnas möjligheter för en anslutnings​ledning till det svenska naturgassystemet på Västkusten. Under arbetsnamnet NGAS har ett antal stora gasanvändare längs Sveriges västkust påbörjat ett arbete för att utreda den svenska förbrukningspotentialen för vilket den norska gasled​ningen bör dimensioneras.

Ryska Gazprom driver projektet North European Gas Pipeline som är en transit​ledning för gas från Ryssland direkt till Tyskland genom Östersjön, med en möjlig grenledning till Sverige. Tidigare var även Fortum delägare i projektet men läm​nade det under våren 2005. Fortum ser sig främst som användare av gas och inte som ledningsägare. Ryssland och Tyskland skrev under avtalet för North European Gas Pipeline i september 2005.
4.4.2 Marknadspotential

Ett stort antal marknadsbedömningar har gjorts av de olika aktörerna, dock inte alltid med samma antaganden om utvecklingen och naturgasens konkurrenskraft. Nedan görs ett försök att beskriva en total marknad på tio års sikt baserat på aktö​rernas olika bedömningar.

Tabell 4.2
Sammanställning av olika marknadsbedömningar.

	Marknadsområde
	Marknadsbedömning

TWh/år

	Befintlig marknad
	10

	Kraftvärme i Göteborg
	3

	Kraftvärme i Malmö
	5-6

	”Mellansverige”
Norr om Gislaved mot Linköping, Oxelösund, Örebro Stockholm och Borlänge
	25-35

	Norr om Göteborg
	1-(1,5)

	Total marknad
	44-55


Källa: ÅF.

I bedömningarna är inte eventuell kondenskraftproduktion inkluderad. Det är också något oklart hur stor potentialen är för användningen av naturgas som rå​vara inom industrin. Potentialen kan därför bli några TWh högre. Etablering av LNG-terminaler kan även medföra att större industrier som ligger inom områden som inte har varit aktuella för ledningsbunden naturgas kan bli intressanta. En sådan utveckling är inte inkluderad i bedömningen.

Marknadsaktörerna bedömer en något snabbare marknadsuppbyggnad än den myndigheterna har bedömt som trolig.

Av tabellen framgår att tillkommande marknader i Göteborg och Malmö utgörs av kraftvärme, och norr om Göteborg föreligger främst industripotential. I Mellansverige har bedömts att halva marknadspotentialen utgörs av kraftvärme och att industrin utgör cirka 40 procent av potentialen.

5 Aktörernas roller och ansvar

Nedan ges en bakgrund över olika aktörers roller och ansvar i den utsträckning de regleras enligt den nya Naturgaslagen som trädde i kraft 1 juli, 2005. Se även ka​pitel 14 Rättsliga aspekter på implementeringen av Gasförsörjningsdirektivet.

I Figur 5.1 illustreras de olika aktörerna samt de flöden enligt vilka affärerna på naturgasmarknaden görs upp. Handel med gas, nedre flödet, är under avreglering och juridiskt sett åtskild från överföring av gas, övre flödet. En kund måste ha avtal både om leveranser av gas och om överföring av gas. Myndigheterna utövar tillsyn samt har systemansvar på naturgasmarknaden. 
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Figur 5.1
Schematisk skiss över aktörer och flöden på naturgasmarknaden.

5.1 Statens energimyndighet 

Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör an​vändning och tillförsel av energi. Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraf​tiga villkor. Energimyndigheten ska även verka för en effektiv och hållbar energi​användning och en kostnadseffektiv energiförsörjning med en låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till omställningen till ett ekolo​giskt uthålligt energisystem.
 
Energimyndigheten är också beredskapsmyndighet och svarar för att samordna försörjningen av bränslen, drivmedel och elkraft om det inträffar en försörjnings​kris av ett eller flera energislag. Det finns en viss utbytbarhet mellan energislagen och det är Energimyndighetens uppgift att se till att denna flexibilitet utnyttjas så effektivt som möjligt. Det kan innebära ransoneringar eller andra regleringar av energianvändningen.
5.1.1 Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen inom Statens energimyndighet har bland annat till uppgift att hantera tillsyn enligt El- och naturgaslagen samt att följa utvecklingen på el-, naturgas- och värmemarknaderna och se till att dessa fungerar effektivt. 

Energimarknadsinspektionen arbetar för en väl fungerande naturgasmarknad i Sverige. Det sker genom att Inspektionen: 

· agerar som tillsynsmyndighet enligt Naturgaslagen. Det inkluderar:
-
att bereda koncessionsansökningar och 
-
granska nätföretagens metoder för fastställande av överföringstariffer och 
kontrollerar i efterhand att dessa är skäliga, objektiva och icke-
diskriminerande.
Det slutliga beslutet om koncession tas av regeringen.


· följer och analyserar marknaden så att en effektiv naturgasmarknad med reell konkurrens kan uppstå. Det inkluderar även att föreslå åtgärder som kan behö​vas för att främja en vidareutveckling av gasmarknadsreformen.


· bidrar till att kunderna har tillräcklig information för att kunna agera på den konkurrensutsatta marknaden. 


· Inspektionen följer även utvecklingen av den europeiska gasmarknaden och verkar, i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter, för att likvär​diga förutsättningar skapas för EU:s inre marknad för naturgas. 

Därutöver har Energimarknadsinspektionen tillsynsansvar för Svenska Kraftnäts balansavtal. Det innebär att inspektionen ska godkänna villkoren för balanstjänster innan de träder i kraft.

5.2 Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och är systemansvarig myndighet för den svenska elförsörjningen enligt ellagen. Ansvaret innebär att se till att elsyste​met kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. I upp​draget ingår att främja elmarknadens utveckling.

Svenska Kraftnät är även elberedskapsmyndighet och ska, i krig eller när rege​ringen annars bestämmer, tillgodose samhällets behov av elkraft genom att pla​nera, leda och samordna elförsörjningens resurser. Elberedskapsmyndigheten har tillsynen över att elberedskapslagen och att föreskrifter som meddelats följs.

Elberedskapsmyndigheten prövar om beredskapsåtgärder behöver vidtas och fat​tar beslut om sådana. Beredskapsåtgärder kan till exempel avse åtgärder för att säkra verksamhet, driftledning och verksamhetssamordning, åtgärder för att möj​liggöra reparationsarbete, åtgärder för att säkerställa tillförseln av el till priorite​rade användare och fysiska skyddsåtgärder. Elberedskapsverksamheten finansie​ras genom anslag från staten.

5.2.1 Svenska Kraftnäts systemansvar

Svenska Kraftnät är från och med den 1 juli 2005 systemansvarig myndighet för det nationella naturgassystemet enligt Naturgaslagen. Det innebär att myndigheten har det övergripande ansvaret för att det nationella naturgassystemet fungerar som ett sammanhållet system med tillfredsställande driftssäkerhet. 

Systemansvaret innebär att säkerställa att balans kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i systemet och att det sker en korrekt avräkning mellan balansansvariga företag på den svenska marknaden. Systemansvaret om​fattar inte driften av naturgassystemet. Drift och underhåll ansvarar respektive innehavare av naturgasledningarna för.

Obalanser i systemet kan hanteras genom:

· variationer i gastryck i nätet (s k linepack), 

· marknadsmekanismer, eller i sista hand genom 

· beordrad bortkoppling av kunder. 

Normalt kan obalanser hanteras genom det utrymme som finns för variationer i gastryck i transmissionsnätet, så kallad linepack. Om det krävs åtgärder därutöver, kommer Svenska Kraftnät så långt det är möjligt att använda marknadsmekanis​mer. Balansansvariga, och eventuellt även större förbrukare, kontaktas beträffande möjliga förändringar i förbrukning, lager eller införsel av gas till Sverige. I sista hand, om ej marknadsmässiga överenskommelser bedöms tillräckliga, kan Svenska Kraftnät tvingas beordra innehavare av naturgasledningar att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. Begränsningen ska genomföras så rättvist som möjligt och med beaktande av ledningsinnehavarens åtaganden be​träffande leveranssäkerhet. Det är ledningsinnehavarens uppgift att avgöra lämp​ligaste sätt att genomföra den beordrade förbrukningsminskningen, det vill säga avgöra vilka kunder som ska få begränsad eller avbruten överföring.

Den systemansvariga myndigheten har även rätt att
 beordra innehavare av natur​gaslager och förgasningsanläggningar i den utsträckning det är nödvändigt att mot marknadsmässig ersättning, öka eller minska inmatning eller uttag av naturgas. Idag finns inga kommersiella lager eller förgasningsanläggningar i Sverige. Sys​temansvarige har ingen möjlighet att beordra producenter av naturgas att reglera sin inmatning, eftersom det inte finns några producenter i Sverige.

För att kunna utöva sitt systemansvar får Svenska Kraftnät uppgifter från nätinne​havare och balansansvariga. Nätinnehavare är skyldiga att rapportera in uppgifter om balansansvariga inom sitt ledningsnät samt aggregerade mätvärden till Svenska Kraftnät. De balansansvariga rapporterar dagligen in sina balansplaner inför det kommande dygnet, vilket utgör ett viktigt underlag för systemövervak​ningen och balansavräkningen.

Beträffande drift- och planeringssamarbete med systemansvariga i angränsande länder har Svenska Kraftnät påbörjat överläggningar med Gastra A/S om ett sam​arbetsavtal för systemdriften. Även Nova Naturgas AB deltar i dessa överlägg​ningar eftersom avtal också behöver utarbetas kring sammankopplingen av Novas och Gastras transmissionsledningar. I överläggningarna diskuteras också behovet av rutiner för planeringssamarbete.

5.3 Gashandelsföretag och balansansvariga

Ett naturgashandelsföretag får bara leverera naturgas i uttagspunkter för vilka handelsföretaget eller någon annan har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella naturgassystemet tillförs lika mycket gas som tas ut i uttagspunkten, balansansvar, gentemot den systemansvariga myndigheten
. Med uttagspunkt menas den punkt i vilken gas tas ut för slutförbrukning. De balansansvariga an​svarar för avräkningen mellan de handelsföretag för vilka de har balansansvar.

Den balansansvarige ska ha ett avtal om balansansvar för gas med den system​ansvarige myndigheten som är Svenska Kraftnät. Enligt Naturgaslagen ska Energimarknadsinspektionen godkänna att villkoren i avtalen är objektiva och icke-diskriminerande (från och med 1 januari 2006).

Naturgashandelsföretagen måste underrätta innehavaren av naturgasledningen om i vilka uttagspunkter leverans av naturgas sker samt vem som är balansansvarig i dessa punkter.

5.4 Ledningsinnehavare

Nätverksamhet är reglerad och står under överinseende av Energimarknads​inspektionen. Ledningsinnehavaren har ansvar för strukturhanteringen, vilket in​nebär att föra vidare uppgifter om naturgasanvändare, gashandelsföretag och ba​lansansvarig för varje inmatnings- och uttagspunkt inom sitt ledningsnät samt rapportera mätvärden och hantera värmevärden. Mottagare av informationen är den systemansvariga myndigheten Svenska Kraftnät och de balansansvariga. Innehavare av naturgasledning ansvarar också för att rapportera uppgifter till be​rörda parter vid byte av gashandelsföretag och byte av balansansvarig.

5.4.1 Transmissionsföretag

Innehavare av transmissionsnätet är ansvariga för att gasen transporteras från den svenska anslutningspunkten, det vill säga Öresundsledningen, fram till och med mät- och reglerstationerna (MR-stationer) efter vilka distributionsföretagen tar vid. Mät- och reglerstationerna är en del av transmissionssystemet. Innehavarna av transmissionsnätet är ansvariga för drift och underhåll samt för att säkerhe​ten upprätthålls i systemen.

Det finns två ägare av transmissionsnätet idag, NOVA Naturgas och E.ON Gas Sverige AB. NOVA äger huvuddelen av stamnätet, medan E.ON Gas Sverige AB äger grenledningarna i Sydsverige. I förhållande till de transmissions- och distri​butionsansvariga företagen har Svenska Kraftnät en övervakande och samord​nande roll. För systemövervakningen krävs tillgång till uppgifter från den drift​planering och driftövervakning som sköts av respektive ledningsinnehavare.

Uppstår instabilitet i systemet kan det få tekniska och säkerhetsmässiga kon​​sekvenser. Ansvar för driftssäkerhet i systemet ligger hos nätägaren och ansvarig myndighet är Räddningsverket. Svenska Kraftnät ansvarar inte för några säker​hetsmässiga aspekter.

Ansvaret för ägarna till transmissionsnätet sträcker sig till MR-stationerna och de råder därför i den rollen inte över anläggningarna i distributionsnäten. Vid insta​bilitet kan de emellertid bli tvungna att stänga enskilda grenledningar om uttaget är för stort och det finns risker för ett större tryckfall.

5.4.2 Ägare av distributionsnät

Innehavare av distributionsnät ansvarar för att gasen transporteras till kunderna. Ledningsinnehavaren har även ansvar för drift och underhåll samt för säkerhet och tillsyn över kundens anläggning.

5.5 Innehavare av lager

Med lagringsanläggning avses en anläggning för lagring av naturgas om anlägg​ningen är ansluten till en naturgasledning som används för överföring av natur​gas.
 Naturgas kan antingen lagras i en särskild lageranläggning eller i en överfö​ringsledning, så kallad linepack. Den som innehar en lageranläggning, eller en transmissionsanläggning, är skyldig att på skäliga villkor låta kunder mata in na​turgas i lagret och ta ut naturgas ur lagret. Skyldigheten gäller inte om anlägg​ningen, eller ledningen, saknar kapacitet för den begärda inmatningen eller om det finns andra skäl.

6 Naturgasberedskap i grannländer

6.1 Danmark

Danmark har en bruttotillförsel av naturgas genom produktion i egna fält på 84 TWh (2003), varav 30 TWh exporteras. Slutanvändningen av naturgas uppgår till cirka 20 TWh, och resterande används för el- och värmeproduktion. Jämförel​sevis kan sägas att den totala svenska naturgasanvändningen uppgår till 10 TWh.

Kunderna delas in i två kategorier – timavlästa och icke-timavlästa gasförbrukare. De icke-timavlästa förbrukarna, ”residualmarknaden”, svarar för cirka 35 procent av gasförbrukningen men för 99 procent av antalet uttagspunkter. Fördelningen framgår av tabellen nedan.

Tabell 6.1
Kundkategorier i Danmark.

	
	
	Fördelning gasanvändning
	Fördelning antal uttagspunkter

	Små, icke-timavlästa förbrukare 0-6 000 m3/år
	Hushåll
	cirka 17 %
	cirka 93 %

	Medelstora, icke-timavlästa, förbrukare 6 000-300 000 m3/år
	Fastigheter, mindre 
	cirka 18 %
	cirka 6 %

	Timavlästa stora gasanvändare 

>300 000 m3/år
	Tyngre industri, energibolag m m
	cirka 65 %
	cirka 1 %


Källa: Gastra.

Det danska gassystemet är anslutet till det svenska och tyska gasnätet samt har leveranser från egna fält i Nordsjön. Anslutningspunkterna i det danska nätet är Dragör till Sverige, Ellund till Tyskland och Nybro gasbehandlingsanläggning till Nordsjön. I Danmark finns två gaslager, ett i Stenlille med en lagerkapacitet på 350 miljoner m3 arbetsgas och ett i Lille Torup på 415 miljoner m3 arbetsgas. Med arbetsgas menas den mängd gas som kontinuerlig omsätts i lagret. Den totala vo​lymen gas uppgår till 750 respektive 1 000 miljoner m3. Den så kallade totalgasen kan utvinnas genom att vatten pumpas ned i lagret och tränger ut gasen.

6.1.1 Transport av gas

De lagar och regler som reglerar gastransporter omfattar transmissionsnät, inklu​sive transit till anslutande nät i Sverige och Tyskland, de lokala distributionsnäten, lager och LNG-terminaler.

Transmissionsnätet ägs och drivs av Gastra som också är systemoperatör. Gastra har därmed ansvar för transport av gasen i högtryckledningarna samt transit av gas genom Danmark från Nordsjön till Sverige respektive Tyskland. Transmissions​nätet består av cirka 860 kilometer högtrycksledningar och 40 M/R-stationer (mät- och reglerstationer).
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Figur 6.1
Naturgassystemet i Danmark. 

Källa: Gastra.

Gastra bildades 1 januari 2004 då det skildes ut ur gasföretaget Dong. Gastra ägs till 100 procent av danska staten. Den 1 januari 2005 bildades Energinet Danmark genom en fusion mellan Elkraft System, Elkraft Transmission, Eltra och Gastra. När fusionen är klar kommer Gastra att ligga som ett separat bolag inom Energinet Danmark, under benämningen Gastransmission A/S.

Lagren Stenlille och Lille Torup ägs och drivs av Dong Lager A/S, som därmed även handlar med lagerkapaciteten.

Tabell 6.2
Kapacitet i de danska naturgaslagren.

	
	Ll Torup Naturgaslager
	Stenlille Naturgaslager

	Temperatur i lagret
	cirka 40-50 grader C
	cirka 50 grader C

	Tryck 
	160-210 bar
	130-170 bar

	Maximal mängd gas* (totalgas)
	750 miljoner m3
	1 000 miljoner m3

	Mängd arbetsgas
	415 miljoner m3
	350 miljoner m3


*Innan lagret börjar användas måste det fyllas helt för att skapa ett grundtryck som gör att det går att få upp gasen igen. Den mängden som går att få upp kallas arbetsgas. 

Källa: Dong broschyr Naturgaslagrene i Ll. Torup og Stenlille.

Distributionsföretagen är ansvariga för distribution av gas inom sina av de res​pektive fem distributionsområden som Danmark är uppdelat i. Distributionsföretagen är:


· Dong Distribution (2 st: Sydjylland och Väst- och Sydsjälland)

· Naturgas Fyn (MGF)

· Naturgas Midt-Nord (NGMN)

· Huvudstadsregionens Naturgas (HNG) 

Distributionsnätet omfattar ungefär 17 000 kilometer pipeline.

Det finns inga LNG-terminaler i Danmark.

6.1.2 Försörjningsberedskap på naturgasområdet

Gastra är ansvarigt för försörjningssäkerheten i Danmark. Därutöver måste till​ståndspliktiga företag ha beredskapsplaner. Koncessionsplikt gäller alla företag som har verksamhet inom transmission, distribution, lager eller LNG. Gastra har det överordnade ansvaret, vilket innebär att planera och ko​ordinera de samlade åtgärderna inom beredskapsområdet.

Kunderna delas in i två kategorier, oavbruten respektive avbruten nödförsörjning. De kunder som ur ett leveranssäkerhetsperspektiv har oavbrutna leveranser är i första hand residualmarknaden, det vill säga kunder utan timavläsning. Dessa är i huvudsak hushållskunder, fastigheter samt övriga mindre och medelstora gasför​brukare, se Tabell 6.1. Även timavlästa kunder kan mot en höjd transmissions​avgift bli oavbrutna. Timavlästa kunder tillhör annars kategorin avbrytbara kun​der. Avbrott kan ske med cirka en timmes varsel. Avbrutna leveranser kan även ingå som en komponent i kommersiella avtal.

Enligt Gastras preliminära bedömning uppfyller Danmark minimikraven i direkti​vet om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen genom nedanstående försörj​ningssäkerhetsstandarder.

Långsiktig målsättning - ett volymsmål

· Att kunna tillhandahålla en tillräcklig volym för att klara försörjningen av icke-avbrytbara kunder i Danmark i upp till 60 dagar under en temperatur​mässigt normal vinter.

Kortsiktig målsättning – ett kapacitetmål

· Att ha en tillräcklig uttagskapacitet ur lagren under 3 dagar så att icke-avbryt​bara kunder i Danmark kan bli försörjda vid en genomsnittlig dygnstemperatur på lägst –14 grader C.

Den kortsiktiga leveranssäkerheten innebär hur snabbt det i praktiken går att få fram gas ur lagren, vid störningar i leveranserna. Den långsiktiga innebär hur länge det går att upprätthålla gasleveranser, det vill säga hur stora mängder det finns i lagren.

I tabellen nedan sammanfattas i vilken utsträckning Gastra bedömer att den danska gasmarknaden kan försörjas vid olika långa avbrott och vid vilka tempe​raturer.

Tabell 6.3
Indikation av försörjningssäkerhetsnivå i Danmark.

	
	Nödförsörjning

	Leverans
	Avbrytbara kunder

(timavlästa)
	Oavbrytbara kunder



	Korta avbrott
	ja
	ja

	Avbrott – några timmar
	ja
	ja

	Avbrott 3 dagar

> +5 grader C

< +5 grader C
	ja

nej
	ja

ja

	Brott på sjöledning, 60 dagar

sommar

vinter, normal

vinter, kall
	ja

nej

nej
	ja

ja

delvis


Källa: Gastra.

6.2 Finland

Finland har inte avreglerat sin naturgasmarknad och omfattas inte heller av direk​tivet för försörjningstrygghet. 

Finlands situation påminner om den svenska i den bemärkelsen att de importerar all gas via en tillförselväg, från Ryssland, och att Finland ligger i förlängningen av det ryska nätet, på samma sätt som Sverige ligger i förlängningen av det danska nätet. Skillnaden mellan Finland och Sverige består i att Sverige får sina gasleve​ranser från ett EU-land, medan Finland får sina från ett icke-EU-land.

Det finska gasbolaget Gasum OY ansvarar för import, handel och transport av naturgas till den finska marknaden. 

Finland importerar all sin gas från gasfält i Sibirien i Ryssland till en mottagnings​station i Imatra. Totalt används 46 TWh 2004, vilket motsvarar 11 procent av energitillförseln till landet. Naturgasanvändningen förväntas fortsätta att öka då gasen ersätter kol för el- och värmeproduktion, och förväntas uppgå till närmare 60 TWh 2010. I tabellen nedan redovisas fördelningen av gasanvändningen på olika kundgrupper. Hushållens andel är liten och är främst koncentrerad till Helsingforsområdet.

Tabell 6.4
Fördelning av naturgasanvändningen på olika sektorer i Finland 2004, procent.

	Sektor
	Gasanvändning
fördelning procent

	Uppvärmning hushåll, kommersiella fasigheter m m
	1,8

	Värmeverk, fjärrvärme
	6,7

	Kraftvärme
	40,6

	Kondenskraft
	4,9

	Industriell kraftvärme
	28,9

	Industri, övrigt
	17,0

	Fordon
	0,1

	Totalt
	100 % (45,6 TWh)


Källa: Natural Gas in Finland 2005, Finnish Natural Gas Association.

6.2.1 Transport av gas

Finlands högtrycksnät är 1 000 kilometer och är under utbyggnad för att kunna utöka kapaciteten. Kartan nedan redovisar existerande nät (heldragen linje) och delar av de utbyggnadsplaner som finns (streckad linje). Enligt Gasums årsredo​visning planeras även en gasledning från Åbo (Turku) upp till Björneborg (Pori). Lågtrycksnätet består av 1 445 kilometer distributionsledningar. Det finns 30 lo​kala distributionsföretag i Finland.
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Figur 6.2
Gasnätet i Finland. 

Källa: www.gasum.com

6.2.2 Försörjningsberedskap på naturgasområdet

Finland har liksom Sverige inga egna gastillgångar, ogynnsamma förhållanden för gaslager och de har också låtit uppföra en propanluftanläggning av beredskaps​skäl. Det som skiljer är att gasen i huvudsak används för el- och värmeproduktion eller i industriella processer och i liten utsträckning för hushållens energi​använd​ning. Anläggningar för elproduktion baserade på naturgas kan, om det inte är en ansträngd effektbalans av andra skäl, ersättas med elproduktion i andra an​lägg​ningar. Värmeproduktionsanläggningar kan ersättas med andra anläggningar eller växla över till andra bränslen, exempelvis lättolja. Naturgasanvändarna, med un​dantag för konsumentkunderna, ansvarar själva för sin beredskap och för funk​tionsdugligheten i ett eventuellt reservbränslesystem, inklusive eventuell buffert​lagring av reservbränsle.

Importörer av naturgas måste beredskapslagra alternativa bränslen, exempelvis olja eller gasol, motsvarande tre månaders import av naturgas. Liknande regler gäller för kommunala energibolag. Industrin har inte krav att beredskapslagra bränslen för att täcka upp ett eventuellt bortfall av naturgas.

7 Försörjningstrygghet i naturgassystemet

7.1 Tekniska förutsättningar vid normal drift

I det här avsnittet ges en översiktlig beskrivning av ett naturgassystems uppbygg​nad ur ett försörjningstrygghetsperspektiv, drift och underhåll av systemet samt den reparationsberedskap som finns. Direktivets instrument analyseras och dess tillämpbarhet i Sverige beskrivs.

7.1.1 Tekniskt utförande

Generellt sett har högtryckssystemen för transport av naturgas egenskaper som gör att allvarliga störningar i transporten är ovanliga. Högtryckssystemet utgörs av stam- och grenledningar. De fysiska leveranserna av naturgas till Sverige, som transporteras i rör, kommer från den danska delen av Nordsjön. In till den danska västkusten transporteras naturgasen i ledningar förlagda på havsbotten.

Tekniken med havsförlagda ledningar är välutvecklad. All den naturgas som transporteras från Norge till mottagarländerna i Europa transporteras i dag på det sättet. Finns alternativet att nå en marknad genom att placera ledningarna på havsbotten, blir det allt vanligare att denna lösning väljs framför ledningar för​lagda på land. Den ledning som ryska Gazprom har studerat för att exportera gas till kontinenten kommer sannolikt, om den kommer till stånd, att läggas på Östersjöns botten. Både ett alternativ över land i Finland och Sverige samt en sträckning i Östersjön har undersökts, men fortsatt arbete är nu inriktat på en sjö​ledning.
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Figur 7.1
En principskiss över det svenska naturgassystemets uppbyggnad.  Källa: ÅF.

Från de danska källorna finns det två transportvägar in till den danska kusten. Transiteringen över land i Danmark sker i markförlagda ledningar och vid passage över danska vattendrag är ledningen dubblerad av försörjningstrygghetsskäl. I Danmark finns två stora lager för naturgas som kan bidra till att hålla garanterat tryck till Sverige.

Innan ledningen i Öresund byggdes gjordes omfattande undersökningar för att fastställa hur passagen över sundet skulle utföras. Det resulterade i en lösning med ett förstärkt skydd runt ledningen, i stället för ett utförande med dubbla ledningar. Sjöförlagda ledningar har förutom ett speciellt ytskydd på såväl in- som utsida, även ett yttre betongskydd med en tjocklek på cirka 50 millimeter. För att skydda Öresundsledningen ytterligare mot yttre påverkan valdes en lösning som innebar att ledningen förlades i en ledningsgrav och täcktes med ett gruslager med en minsta täckning på en meter. Riskstudier utförda av det danska RISÖ-institutet
 i samband med planeringen av Öresundsledningen gav en beräknad sannolikhet för att ledningen skulle skadas, med leveransavbrott som följd, till en gång på 500 år.

I Sverige är alla ledningar i högtryckssystemet, dimensionerade för 80 bars tryck, förlagda under jord. Ledningarna är täckta med återfyllnadsmassor med en minsta täckning på en meter ovanför ledningen. Högtryckssystemet har ett stort antal linjeventilstationer som möjliggör stängning av hela eller delar av systemet, till exempel vid avbrott för reparationer, underhåll eller vid en skada. Var och hur tätt ventilerna ska placeras finns det byggnormer för, och avståndet mellan dem varie​rar mellan 8 och 32 kilometer beroende på bebyggelsetäthet. Av andra skäl finns avstängningsventiler även på andra platser i systemet.

Samtliga mät- och reglerstationer, som finns mellan högtrycksnätet och distribu​tionsnäten, och vars uppgift är att reducera trycket och mäta gasmängden, är dubblerade. Behöver en linje tas ur drift för reparation eller underhåll, kopplas den andra linjen in.

Efter mottagningsstationerna distribueras naturgasen till slutkunderna via distri​butionsnät som är dimensionerade för 4 bars tryck. Även dessa nät är markför​lagda och vanligen i polyetenplast. Distributionsledningar till kunder, som har önskemål om leveranser med högre tryck och vissa fördelningsledningar i distri​butionsnätet, kan vara utförda i stål.

7.1.2 Drift och underhåll

Samtliga aktörer som transporterar naturgas är av säkerhetsskäl, framför allt brandrisk, angelägna om att inte naturgassystemen läcker, vilket leder till att drift och underhåll av ledningarna prioriteras mycket högt. Läckage i högtrycks​ledningarna är mycket ovanliga och naturgasen är odöriserad, det vill säga att luktämnen är tillsatta, för att eventuella läckage snabbt ska upptäckas.

Drift och övervakning av ledningar och stationer sker via ett styr- och övervak​ningssystem som sköts från en driftledningscentral. En viktig del i övervakningen är att kontinuerligt inspektera så att ingen verksamhet, grävning eller annan bygg​verksamhet som kan leda till yttre påverkan på ledningen, pågår. Transmissions​nätet besiktas med helikopter sex gånger per år och ledningar vid tätorter med ett tryck över 4 bar markbesiktigas.

Även inifrån inspekteras ledningarna med så kallade ”intelligent pigs”. Det är en utrustning som utan att gastransporten störs, via speciella rensdonsstationer, kan skickas in i systemet och följa gasströmmen för att mäta förändringar i gods​tjocklek och ytskydd utefter ledningen. Ledningar av regional eller nationell vikt undersöks på det sättet minst vart tionde år. Så inspekteras även Öresunds​ledningen regelbundet. Det finns inga krav på dessa inspektioner, men det är en vedertagen branschrutin i det europeiska naturgassystemet.

7.1.3 Reparationsberedskap

I det svenska högtryckssystemet, inklusive transitledningen i Danmark, har det inte inträffat några oplanerade avbrott under de tjugo år som det svenska systemet har varit i drift. De planerade avbrott som genomförts har i mycket begränsad omfattning påverkat naturgasleveranserna. I samband med planerade avbrott, som endast varit ett fåtal, har förberedelser vidtagits så att gasleveranserna har kunnat fortgå. Linjeventiler har stängts runt reparationsområdet och leveranserna har kunnat fortgå genom att den gas som finns lagrad i ledningen, så kallad linepack har levererats. Det finns även en beredskap för att svetsa in en provisorisk ledning och föra gasen förbi en eventuell skada.

Ledningsskador kan i många fall repareras under drift. Mer omfattande skador kan emellertid förorsaka driftavbrott. De skador som bedöms som sannolika är skador på grund av otillåtet schaktarbete. I dag finns en reparationsberedskap som inne​bär att alla ledningar som är förlagda på land ska kunna repareras inom 24 tim​mar.

Vid en allvarligare skada på ledningen i Öresund kan den tid som behövs för repa​ration uppgå till i storleksordningen åtta veckor beroende på bland annat väder- och temperaturförhållanden. Ledningsägaren Nova har beredskap i form av repa​rationsavtal med marinfunktionen hos Dong för reparation av skador på sjöled​ningen i syfte att ha en god beredskap om en större skada inträffar. Marinfunktio​nen svarar för besiktningar och haveriberedskap för Dongs egna offshoreledningar samt har kontrakt med Gastra för motsvarande för stora och Lilla Bält. Dong har teknisk kompetens vad avser sjöledningar och reparationsmanualer för alla tänk​bara skador på ledningarna. Det finns en specifikt framtagen repara​tionsmanual samt specifik reparationsutrustning för Öresundsledningen. Speciellt för Öresunds​ledningen förvarar Dong så kallade haverirör som räcker för minst en omfat​tande skada på ledningen. Dong har i sin tur avtal, med offshoreleve​rantörer, med i avtal reglerade längsta inställelsetid.

Skador i lågtryckssystemen, distributionsnäten, avhjälps i regel på några timmar. Konsekvenserna av avbrott i lågtryckssystemen blir ofta obetydliga och normalt berörs endast ett fåtal kunder.

7.2 Vad kan inträffa som kan leda till att naturgasleveranserna helt uteblir eller reduceras

Det är främst tekniska orsaker som bedöms leda till att naturgasleveranserna till Sverige upphör. I händelse av andra försörjningsstörningar har Sverige liten på​verkansmöjlighet som enskild nation. I en situation med störningar som inte kan hanteras på nationell nivå kan Sverige även agera inom ramen för direktivets ge​menskapsmekanism. Denna mekanism förutsätts även bistå Sverige som enskild nation vid eventuella betydande tekniska försörjningsavbrott under en avsevärd tid, minst åtta veckor.

7.2.1 Nuvarande leveranssäkerhet - avbrottsfrekvenser

Avbrott i naturgasförsörjningen har varit sällsynta i Sverige och något större avbrott har över huvud taget inte inträffat.

Avbrott i Sverige

I Sverige har det inte förekommit något större icke-planerat avbrott på transmis​sionsnätet sedan introduktionen av naturgas 1985. Planerade mindre omfattande åtgärder på grund av behov av underhåll med mera förekommer. Sådana åtgärder har inte förorsakat några större avbrott eller störningar utan endast i något fall drabbat en enskild kund under kort tid.

Övriga avbrott begränsas till korta avbrott till följd av skador på distributions​ledningar, genom yttre påverkan vid ovarsamma markarbeten eller vid underhålls​reparationer. Dessa avbrott begränsar sig i de flesta fall till 1-2 timmar och där några få upp till ett tiotal kunder drabbats av störningar i leveranserna. Totala an​talet avbrott i Sydkrafts distributionssystem var i genomsnitt sex stycken per år under perioden 1997-2004.

Sydkrafts
 avbrottsstatistik visar att man vid ett tillfälle haft ett avbrott med en varaktighet på 10 timmar som störde leveranserna till cirka 500 kunder. Avbrottet skedde under sommartid, vilket innebar att konsekvenserna för kunderna blev begränsade. Vid ett tillfälle har en enskild större industri haft ett försörj​nings​avbrott, men varaktighetstiden understeg ett dygn. Avbrottet var lokalt och för​orsakades av att en defekt komponent måste bytas ut.

Erfarenheter av avbrott i Europa

Enligt statistik från European Gas pipeline Incident data Group har det mellan perioden 1970 och 2003 inte skett några olyckor som lett till allvarliga personska​dor. Frekvensen av icke-planerade avbrott är enligt statistiken 0,42 tillbud per 1 000 kilometer per år av transmissionsledning. De senaste åren har tillbuden per kilometer ledning sjunkit till 0,19 per 1 000 kilometer per år. Externa orsaker till tillbud som lett till naturgasläckage är den absolut vanligaste orsaken. Andra orsa​ker kan vara korrosion, konstruktions- eller materialfel. Frekvensen av tillbud som lett till naturgasläckage och antändning var endast 4 procent av alla tillbud mellan perioden 1970 till 2003. Den 30 juli 2004 skedde en allvarlig naturgasolycka i Belgien med flera döda och skadade på grund av att läckande naturgas antände. Orsaken till olyckan uppges vara yttre åverkan på naturgasledningen.

Eventuella avbrotts varaktighet

Varaktigheten i störningar som innebär begränsningar eller avbrott i leveranserna är avgörande för störningarnas konsekvenser. Två olika situationer har identifie​rats.

· Korta avbrott 

Händelser i det svenska högtrycksystemet bedöms leda till begränsade och korta avbrott. Under de drygt 20 år som leveranserna pågått har inga händelser som lett till avbrott i leveranserna inträffat. Inte heller i Danmark har det varit några störningar som fått konsekvenser för leveranserna till Sverige. Den re​parationsberedskap som finns innebär att en skada på landförlagda ledningar bedöms kunna repareras inom högst ett dygn. Avbrott i Danmark med intakt Öresundsledning bedöms också kunna åtgärdas inom högst ett dygn.

Skador i lågtryckssystemet i Sverige får begränsade konsekvenser och hittills har tiden för en sådan reparation inte överstigit 1 dygn.

· Långa avbrott

Händelser i högtryckssystemet i Danmark, som medför att beredskapsåtgärder sätts in där, kan förorsaka längre avbrott. Det kan till exempel ske vid ett av​brott i leveranserna från Nordsjön. I en sådan situation kan leveranser till Sverige reduceras eller utebli till följd av att gasen endast räcker för att upp​fylla miniminormerna på den danska marknaden. En mer omfattande repara​tion av en sjöledning bedöms kunna kräva upp till åtta veckors reparationstid. Risk för ett lika långvarigt avbrott föreligger också om Öresundsledningen kräver en mer omfattande reparation. Vid avbrott som kan planeras kan av​brotten i gasleveranserna bli avsevärt kortare. Det bedöms också att de skador som kan förutses inte behöver resultera i totala avbrott, utan sannolikt kan re​ducerade leveranser fortgå under en eventuell reparation.

Kan leveranserna störas av andra orsaker än tekniska fel

Bindande avtal och straffavgifter

Vid extrem kyla i Danmark och Sverige samtidigt sjunker trycket i det gemen​samma dansk/svenska systemet. Systemet är överdimensionerat och hittills har kapaciteten varit tillräcklig för att försörja den svenska marknaden. Mellan gas​handelsföretagen och alla större användare finns avtal som reglerar vilken mängd naturgas som får tas ut under viss tidsenhet, avtalad effekt. Det finns också ett avtal som reglerar att denna naturgasmängd får transporteras i transmissions- och distributionsnäten. Överuttag blir kostsamma för användarna. Ökad för​brukning under extremt kalla perioder begränsas av avtalen och till detta kommer att den svenska marknaden har en förhållandevis liten andel hushållskunder med tempe​raturberoende uttag. Risken för brist på grund av överuttag av gas är därför liten.

Andra marknader konkurrerar om naturgasen

Från den danska delen av Nordsjön byggs en ny ledning till kontinenten. Innan avregleringen av naturgasmarknaden i Europa kännetecknades naturgashandeln av långa avtal. Mellan leverantören, som ofta också var nätägare, och distributörerna eller större slutkunder tecknades 15-20-åriga avtal. Båda parter gjorde stora in​vesteringar och ville via avtalen försäkra sig om naturgasleveranser under lång tid. En utveckling de senaste åren är att allt kortare avtal tecknas mellan gashandels​företagen och slutkunderna. Det är inte ovanligt att avtalen förlängs med ett år i taget. Det har väckts farhågor om att denna utveckling skulle leda till att produ​centerna väljer att leverera naturgasen till bättre betalande marknader. Att detta skulle leda till en fysisk bristsituation är inte speciellt troligt. Däremot kan det leda till en prispåverkan. Går utvecklingen långsiktigt mot att efterfrågan är större än tillgången, med stigande priser som följd, leder en sådan utveckling på sikt till att konsumenterna med automatik börjar överväga andra alternativ.

8 Möjliga åtgärder vid avbrott eller andra störningar

8.1 Direktivets lista över instrument och tillämpbarhet i Sverige

Under de senaste åren har det inte funnits några beredskapskrav för naturgas. De legala omständigheterna i kombination med att naturgasleveranserna har fungerat utan avbrott de tjugo år som Sverige har haft naturgas, medför att det i många fall saknas erfarenhet av, och heltäckande rutiner för, att hantera en situation med ute​blivna leveranser.

Bland de åtgärder som listats i en bilaga till direktivet är det endast ett begränsat antal som kan användas för den svenska marknaden. Nedan har listans punkter återgivits och förutsättningarna för att tillämpa dem i Sverige har kommenterats.

Tabell 8.1
Analys av tillämpligheten för direktivets instrument på den svenska marknaden.

	Instrument
 för att trygga gasförsörj-ningen


	Tillämpbarhet i Sverige
	Kommentarer
	Konsekvenser

Ekonomi/miljö

	Arbetsgas i lagringskapacitet
	Ja. Tillgängliga volymer varierar beroende på aktuell driftsituation.
	Det finns endast ett litet lager, i kommersiell drift 2006.

Beräknad kapacitet redovisas i avsnitt 8.3.2.
	Höga investeringar i nya lager. Ytterligare utbyggnad av lagringskapacitet kan komma att ske i takt med att marknaden växer.

	Uttagskapacitet i arbetslager


	Ja. Tillgängliga volymer varierar beroende på aktuell driftsituation.
	Det finns endast ett litet lager, i kommersiell drift 2006.

Beräknad kapacitet redovisas i avsnitt 8.3.2.
	Höga investeringar i nya lager. Ytterligare utbyggnad av lagringskapacitet kan komma att ske i takt med att marknaden växer.

	Tillhandahållande av ledningskapacitet så att gas kan omledas till berörda områden
	Mycket begränsad.
	Det finns inga alternativa tillförselvägar. Möjlighet till omfördelning inom landet är också begränsad.
	Dubblering av Öresunds​ledningen medför en in​vestering i intervallet 250-750 miljoner kronor. Miljöpåverkan vid byggande.

	Likviditet på gasmarknaden
	Begränsad.
	Liten marknad.
	

	Utveckling av av​kopplingsbar efter​frågan
	Ja, frivillig bortkoppling för korta störningar. Begränsad för längre avbrott.
	Instrumenten bedöms avse frivillig bortkoppling. För att upprätthålla systembalansen och trygga försörjningen för konsumenter är även beord​rad bortkoppling ett instru​ment.
	Kostnad för kunder att ha utrustning för annat bränsle. I regel ökade emissioner om kunden konverterar till annat bränsle som vanligen är olja. 

	Forts Tabell 8.1

	Instrument för att trygga gasförsörj-ningen


	Tillämpbarhet i Sverige
	Kommentarer
	Konsekvenser

Ekonomi/miljö

	Användning av alternativa reserv​bränslen i industri​anläggningar och kraftverk
	Ja, inom energibola​gens anläggningar. 
Mer begränsad i industrianläggningar.
	Övergång till annat bränsle kan med kort varsel ofta ske i energibolagens anläggningar.  

Vissa industrier är gasspeci​fika och kan inte ställa om. Andra kan kräva längre tid för omställning.
	Kostnad för kunder att ha utrustning för annat bränsle. Merkostnad för reserv​bränsle i lager.

I regel ökade emissioner om kunden konverterar till annat bränsle som vanligen är olja.

	Gränsöverskridande kapacitet
	Begränsad/mycket begränsad.
	En (1) tillförselväg, en ledning i Öresund. Med intakt Öresundsledning bidrar de danska lagren till ökad leve​ranssäkerhet från Danmark. 
	Dubblering av Öresundsled​ningen, investering i inter​vallet 250-750 miljoner kronor.

Miljöpåverkan vid byggande.

	Samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem i angränsande med​lemsstater när det gäller samordnad styrning av gas​flöden
	Begränsad/mycket begränsad. Samarbete sker och kommer san​nolikt att utvecklas men de tekniska förutsätt​ningarna begränsas av dåligt utbyggd infra​struktur.
	En tillförselledning utgör en fysisk begränsning.

Danmarks beredskaps -plane​ring kan vid vissa typer av störningar vara en tillgång även för marknaden i Sverige. 
	Det är viktigt för exportlan​det och hela kedjan fram till kunden att leveranserna fortgår. Störningar som drabbar kunderna är alltid negativt för produkten. 

	Samordnad styrning av gasflöden mellan operatörerna för distributions- och överföringssystem
	Begränsad.
	Litet system med få frihets​grader. Systemansvarig kommer att utveckla sam​arbetet med den danska mot​svarigheten.
	

	Inhemsk produktion av naturgas
	Obefintlig.
	Gastillgångar av betydelse saknas.
	

	Flexibilitet i produktion
	Låg/obefintlig.
	Enkelriktat beroende, en till​förselväg. Ingen påverkans​möjlighet för Sverige.
	

	Flexibilitet i import
	Tekniskt finns möjlig​heten förutsatt att den enda tillförselvägen är intakt. Vid de störningar som kan förutses inne​bär en tillförselledning i praktiken att flexibilitet i import inte är ett till-lämpbart instrument.

Ej tillämpligt vid avbrott.
	Enkelriktat beroende, en till​förselväg. Finns inga alterna​tiv för tillförsel.
	

	Långsiktiga avtal
	Sannolikt begränsad.
	Kommersiella avtal mellan leverantör och kund. 
	Kunder eftersträvar flexibili​tet och korta avtal. Sannolikt liknande utveckling på övri​ga marknader.

	Forts Tabell 8.1

	Instrument för att trygga gasförsörj-ningen


	Tillämpbarhet i Sverige
	Kommentarer
	Konsekvenser

Ekonomi/miljö

	Investeringar i infrastruktur för gasimport via terminaler för åter​förgasning samt gasledningar
	Låg på kort sikt. Kan på lång sikt skapa nya förutsättningar för en tryggad naturgas​försörjning.
	Dåliga förutsättningar som beredskapsåtgärd, kan ge ett tillskott om kommersiella projekt kan motivera utbygg​nad.
	Höga investeringar. Sannolikheten låg att LNG anläggningar är lönsamma att uppföra i anslutning till befintligt nät i Sverige.


Flera av de instrument som föreslås i direktivet förutsätter ett åtminstone delvis intakt transmissionssystem med flera tillförselvägar för att kunna utnyttjas. För länder med mer utvecklad infrastruktur och fler tillförselvägar kan instrument som innebär samordnad styrning av gasflöden bidra till att naturgasnätet kan förses med naturgas även om en tillförselväg är helt bruten. De förutsättningarna finns inte i Sverige.

8.2 I Sverige tillämpbara instrument

Den begränsade marknaden och en tillförselväg medför att flera av de föreslagna instrumenten inte kan utnyttjas på den svenska marknaden. Nedan sammanfattas de mest tillämpbara instrumenten för den svenska marknaden. 

· Utnyttjande av linepack

· Utnyttjande av lager

· Bortkoppling av fjärrvärmeanläggningar

· Bortkoppling av industrianläggningar

· Långsiktiga avtal

· Investeringar i infrastruktur för gasimport via terminaler för återförgasning samt gasledningar

Instrumenten kan tillsammans bidra till att klara försörjningen av hushållsmark​naden enligt normerna i direktivet och uppfylla de föreslagna nationella minimi​normerna.

För att öka försörjningstryggheten ytterligare krävs investeringar i ny infrastruktur i form av nya tillförselledningar, lager för naturgas alternativt gasimport via ter​minaler för flytande naturgas (LNG).

Nedan beskrivs förutsättningarna för de instrument som bedöms tillämpbara i Sverige.

Utnyttjande av linepack

Den så kallade linepacken utgörs av den naturgas som finns lagrad i högtrycks​systemet. Mängden upplagrad naturgas varierar med trycket i systemet och trycket varierar med tiden. Vissa förbrukare har speciella krav på tryck för att deras an​läggningar ska fungera. Dessa kunder blir styrande för vilket lägsta tryck som kan tillåtas i systemet i en normal driftsituation. Drifttrycket mäts i tolv punkter i sys​temet och medeltrycket ligger på nivån 55 bar vid normal drift.

Transmissionsnätet är cirka 430 kilometer långt. Ledningen är utförd i stål, di​mensionerad för ett högsta tryck av 80 bar, men trycket i ledningen varierar nor​malt mellan 50 till 65 bar. I ledningssystemet finns under normal drift en viss mängd naturgas lagrad. Inför en eventuellt planerad reparation är det tekniskt möjligt att fylla på med mera gas i systemet, trycket ökar. Större linepack medför att en större gasmängd finns tillgänglig i systemet om gastillförseln bryts. I distri​butionssystemens ledningar är lagrade energimängder försumbara. I en allvarlig bristsituation och när en stor del av marknaden kopplats bort bedöms transmis​sionsnätet kunna drivas ned till 10 bars tryck.
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Figur 8.1
Schematisk illustration av linepack i en naturgasledning.

Principen blir att den systemansvariga myndigheten kommer att förfoga över den naturgas som ligger ovanför den nivå som krävs för att försörja marknaden, dels för att ha en egen marginal, dels för att kunna tilldela balansansvariga flexibilitet över viss tid, genom att tillåta avvikelser från prognostiserade uttag.

Om det inträffar ett avbrott i leveranserna till Sverige, finns alltid åtminstone dif​ferensen mellan lägsta nivån för att försörja marknaden och tekniskt lägsta tillåtna tryck i systemet. Kan åtgärder vidtas så att all annan förbrukning kopplas bort, finns denna naturgas för försörjning av hushållskunder. I de flesta driftfall är trycket högre i systemet, vilket medför att hushållskunderna i ett sådant fall kan försörjas under längre tid om tillförseln till systemet upphör.

Enligt Naturgaslagen får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgasled​ningar att avbryta eller minska överföringen till kunder. 

Utnyttjande av lager

Det finns endast ett lager, ägt av E.ON Gas Sverige
, i det svenska systemet. Lag​ret är förhållandevis litet med volymen 10 miljoner Nm3. Lagret är än så länge ett experimentlager, men kommersiell drift planeras under 2006. Lagret kan i det här sammanhanget betraktas på samma sätt som ”linepack” i ledningen. Den del av lagret som används kommersiellt kan inte samtidigt betraktas som ett beredskaps​lager som alltid finns tillgängligt. På samma sätt som för ledningen arbetar lagret ned till ett lägsta tryck vid normal drift. Den naturgas som finns i lagret vid detta tryck finns på samma sätt som för ledningen tillgänglig ned till ett tekniskt tillåtet lägsta tryck för nöddrift. I de flesta driftfall är trycket högre i lagret, vilket medför att gasen i lagret räcker under längre tid vid ett eventuellt avbrott i tillförseln i systemet.

Enligt Naturgaslagen får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgaslager att öka eller minska inmatning av naturgas från lagret.

Bortkoppling av fjärrvärmeanläggningar

För att hantera de obalanser som kan uppstå i systemet kan avtal som innebär att en kund frivilligt avbryter sina leveranser tecknas. Sådana avtal kan vara gynn​samma för alla parter. Enligt Naturgaslagen får dessutom den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgasledningar att avbryta eller minska överföringen till kunder.

Fjärrvärmeverkens produktionsanläggningar har tidigare utgjort den snabbast bortkopplingsbara lasten från naturgasnätet. Anläggningarna kan i vissa fall skifta till alternativt bränsle eller ersättas med annan anläggning för värmeproduktion. Det har inte förekommit några speciella avbrottskontrakt, men det har vanligen ingått i uppgörelsen mellan kund och leverantör att leveranserna kan komma att avbrytas till dessa anläggningar. Innan avregleringen av marknaden hade energi​bolagen flera roller på naturgasmarknaden i egenskap av leverantörer, nätägare och användare av naturgas. Den strategi som tillämpades innebar att energibola​gen skulle kunna stänga sina naturgaseldade anläggningar och producera värme med andra anläggningar och bränslen i en situation med minskad tillgång på na​turgas. Åtgärden ökade möjligheterna att försörja de naturgasspecifika kunderna med naturgas i en eventuell situation med störningar i leveranserna.

Även om den avreglerade marknaden har medfört att aktörernas roller och ansvar har förändrats, finns möjligheten att koppla bort naturgasbaserade fjärrvärme​anläggningar i en störnings- eller bristsituation. Dessa anläggningar utgör ett vik​tigt instrument för att trygga gasförsörjningen till andra kunder.

På kortare sikt bedöms inte Sveriges elförsörjning vara starkt beroende av att de naturgasbaserade gaskombikraftverken, som byggs eller planeras, måste vara i drift. Vid en störning i naturgasleveranserna skulle dessa kunna tas ur drift och ersättas med andra produktionsanläggningar, eller eventuellt övergå till drift med ett annat bränsle. Dessa anläggningar kommer att utgöra en stor potential för bort​koppling i situationer med störningar eller avbrott i leveranserna till landet.

Bortkoppling av industrianläggningar

Den bortkopplingspotential som funnits för fjärvärmeanläggningar har tidigare betraktats som tillräcklig. Aktörerna uppger att det inte finns avtal eller uppgörel​ser som reglerar bortkoppling av industrianläggningar. Även för de här anlägg​ningarna kan frivillig neddragning av förbrukningen sannolikt vara en lösning som kan komma att avtalas. Som yttersta åtgärd kan bortkoppling beordras av den systemansvariga myndigheten.

I praktiken kan ett antal av industrianläggningarna reducera sin naturgasanvänd​ning genom att använda andra bränslen i sina pannor och processer, dock inte alla. Vad avser de konverterbara industriella anläggningarna måste dock hänsyn tas till tidsaspekten då flera industrier kräver längre omställningstid för bortkoppling. Att abrupt bryta leveranserna till, till exempel ett glas- eller sockerbruk, innebär att industrins anläggningar kan skadas allvarligt. I några fall kan det ta flera dygn innan en industrianläggning kan konverteras till annat bränsle och att tillräcklig tillgång på alternativt bränsle finns. 

Ett antal industrier kan dock på samma sätt som produktionsanläggningarna hos energibolagen snabbt tas ur drift i en situation med störda leveranser av naturgas förutsatt att det finns en strategi och plan samt samordning mellan berörda aktö​rer.

Långsiktiga avtal

Historiskt har praktiskt taget all västeuropeisk försörjning med naturgas baserats på långsiktiga avtal som ofta har löpt över 15-20 års tid. Kontrakten är affärshand​lingar och detaljer om dessa är endast kända i den utsträckning som avtalsparterna valt att ge dem offentlighet.

De senaste årens utveckling i Sverige har inneburit att avtalen mellan leverantör och slutkund blivit allt kortare. En trolig utveckling, och som man delvis ser en början på, är att avtalen blir allt kortare på en marknad med full rörlighet. Köparna eftersträvar att inte vara uppbundna till en leverantör under allt för lång tid utan vill ha möjlighet att välja det mest fördelaktiga erbjudandet. Fortfarande domine​rar de tidigare leverantörerna inom ett leveransområde, men i och med marknads​öppningen kommer åtminstone större kunder inom ett och samma distributions​område att ha olika leverantörer. Jämförelser kan göras med utvecklingen på el​marknaden.

En åtgärd som enskilda kunder kan vidta för att i vissa avseenden öka tryggheten i leveranserna är att för delar av leveranserna teckna långsiktiga avtal. En annan möjlighet som öppnas, om och när ytterligare tillförselvägar kommer till stånd, är att avtala om leveranser av naturgas via flera tillförselvägar.

Vid etablering av ny infrastruktur kan undantag begäras vad avser tredjeparts​tillträde till ledningar, LNG - och lageranläggningar. I en sådan situation tecknas långsiktiga avtal mellan de parter som investerar i och driver anläggningarna. Man vill i en sådan situation säkerställa att alla involverade parter tar ett långsiktigt ansvar och får tillräcklig avkastning på sina investeringar. Dessa lågsiktiga uppgö​relser ska inte förväxlas med de oftast korta avtal som tecknas mellan kund och säljare på en marknad med uppbyggd infrastruktur.

Investeringar i infrastruktur för gasimport via terminaler för återförgasning samt gasledningar

Ett flertal infrastrukturprojekt i Sverige och Norden planeras för närvarande. För​verkligas dessa kan flera av dem på längre sikt leda till en starkt ökad försörj​ningstrygghet. Projekten kan inte motiveras av enbart försörjningstrygghetsskäl, men dessa skäl är en viktig faktor när industrier väljer bränsle. Enligt direktivet för tryggad gasförsörjning ska medlemsstaterna offentliggöra en rapport som bland annat redovisar ett regelverk som ger tillräckliga incitament till nyinveste​ringar för prospektering och produktion, lagring, LNG och transport av gas.

8.2.1 Värdering av instrument utöver i direktivet listade

De instrument som angivits i direktivet syftar samtliga till att upprätthålla leveran​serna av naturgas till kunder som inte har något annat alternativ. Nedan beskrivna instrument är sådana som kan ha en viss betydelse i en uppkommen situation med brist på naturgas. Instrumenten kan tillämpas för energiförsörjningen, då natur​gasen inte finns tillgänglig men bidrar inte till att trygga naturgasförsörjningen.

· Ersättning med propan/luft

· Ersättning med biogas

· Annan värmeapparat

· Småskalig lagring

· Alternativa bränslen

Ersättning med propan/luft

En kostsam och inte alltid tekniskt tillämpbar åtgärd är att använda en annan gas som ersättning för naturgas. I Sverige, och även i Finland, finns det anläggningar där propan/butan kan blandas med luft och tillföras ett distributionsnät som ett alternativ till naturgas. Till följd av att naturgasförsörjningen fungerat utan avbrott såväl i Sverige som i Finland sedan naturgas introducerades i respektive land, har dessa anläggningar inte behövt tas i drift. Ett antal propan/luftanläggningar har avvecklats och idag finns endast en fast anläggning, ägd av E.ON Gas Sverige
, för detta ändamål kvar i Sverige kopplad till lågtrycksnätet i Malmö. E.ON Gas Sverige21 har även två mobila anläggningar som kan kopplas till de lågtrycks​system som E.ON Gas Sverige21 äger på olika orter, främst i Skåne. De befintliga anläggningarna kan användas som instrument lokalt för beredskapsförsörjning men bedöms inte vara en lösning som kan rekommenderas generellt för övriga distributionssystem. Propan/luftanläggningar medför en komplicerad drifttagning vid en störning och även vid återgång till normal drift med naturgas. De kan inte utan omfattande åtgärder användas i högtryckssystemet utan enbart i de lokala distributionssystemen. Logistik för försörjning med alternativt bränsle måste upp​rätthållas trots att bara en liten del av marknaden kan försörjas med en pro​pan/luftanläggning.

Ersättning med biogas

Tillförs biogas ett distributionssystem för naturgas används tillgängliga volymer kontinuerligt tillsammans med naturgasen. Biogasen kan endast marginellt bidra till att upprätthålla driften om naturgasleveranserna uteblir. Förutsättningarna att öka inmatningen av biogas vid ett naturgasbortfall föreligger inte. En ökad pro​duktion av biogas kan emellertid innebära att den kan få större betydelse för för​sörjningstryggheten i enskilda distributionsnät på längre sikt.

Annan värmeapparat

E.ON Gas Sverige21 har behållit kontrakt med leverantör för leverans av elradiato​rer som beredskapsåtgärd vid uteblivna naturgasleveranser, utan att det idag inte föreligger några myndighetskrav på beredskapsåtgärder. Åtgärden är ett exempel på hur naturgasleverantören kan vidta förberedelser för att minska konsekven​serna för hus​hållskunder vid uteblivna naturgasleveranser.

Erfarenheterna från stormen ”Gudrun” är att alternativa värmeapparater blev en del av ersättningen för i det fallet uteblivna elleveranser. E.ON Sverige
 köpte in ett stort antal gasvärmare som delades ut till hushållen. Skulle ett längre avbrott i gasleveranserna inträffa, kan sannolikt elradiatorer och även andra typer av vär​meapparater köpas på den öppna marknaden i stor omfattning. I relation till el​uppvärmda hushåll är de naturgasuppvärmda hushållen förhållandevis få och för​utsatt att inte elleveranserna uteblir samtidigt som gasleveranserna har hushållen tillgång till belysning, vatten och i de flesta fall även el för matlagning.

Småskalig lagring

I samband med att naturgas används i stadsgasnät, som konverterats från andra bränslen, kan i vissa fall den utrustning som finns för lagring av den tidigare stadsgasen möjligen utnyttjas för lagring av det nya bränslet. Sådan lagringskapa​citet finns endast på några få ställen i landet, de volymer som kan lagras är små bland annat beroende på att lagren inte tillåter de tryck som naturgas normalt lag​ras vid.

Alternativa bränslen

Frivillig och i viss mån beordrad bortkoppling baseras på att kunderna kan an​vända alternativa bränslen. Vid ett längre avbrott bedöms även vissa gasspecifika kunder kunna vidta åtgärder genom att exempelvis köpa in oljebrännare och olja för att minska konsekvenserna och få igång produktionen vid ett långvarigt av​brott.

8.3 Instrumentens effektivitet på den svenska marknaden

För en trygg naturgasförsörjning av den svenska marknaden samverkar främst fyra av de tillgängliga instrumenten.

· Utnyttjande av flexibiliteten i högtryckssystemets ledningar, så kallad ”linepack”.

· Utnyttjande av befintligt lager, bedöms vara i kommersiell drift 2006.

· Frivillig bortkoppling eller reducering av användning.

· Beordrad bortkoppling av stora kunder.

8.3.1 Potential för bortkoppling

I samband med förarbetet till direktivet gjorde ÅF en telefonenkät för att kunna göra en bedömning av hur stor del av den svenska marknaden som är gasspecifik, det vill säga som inte kan ställa om till andra bränslen på kort sikt. I Tabell 8.2 redovisas resultatet av undersökningen.

Tabell 8.2
Bedömd potential för bortkopplingsbar naturgasanvändning på den svenska marknaden.

	Marknadssegment
	Användning


TWh/år
	Gasspecifik
användning

TWh/år
	Bortkopplingsbar användning

TWh/år

	Uppvärmning av bostäder och lokaler
	1,7
	1,7
	0

	Industri
	4,0
	1,3
	2,7

	Kraft- och värmeverk
	4,3
	0
	4,3

	Totalt
	10
	3
	7


Källa: ÅF Förarbete, kommissionens förslag till gasberedskap, PM.

Av Tabell 8.2 framgår att 7 TWh, cirka 70 procent, av användningen kan bort​kopplas och försörjas på annat sätt. Den största potentialen för bortkoppling finns som framgår av Tabell 8.2 inom sektorn kraft- och värmeverk. Av den icke bort​kopplingsbara användningen används 1,7 TWh inom segmentet uppvärmning av bostäder och lokaler. Av denna användning uppskattas 40 procent cirka 0,7 TWh
 utgöras av hushållskonsumenter enligt direktivets terminologi.

För att bortkopplingen ska kunna säkerställas krävs överenskommelser och avtal som i förväg reglerar villkoren för bortkoppling.

8.3.2 Kapacitet i form av linepack och lager

Befintlig marknad

Vid ett totalt avbrott på leveranserna av gas till Sverige räcker gasen olika länge beroende på trycket i ledningen och eventuellt i framtiden lagret i Skallen samt efterfrågan från kunderna.

Storleken på linepack varierar med trycket i ledningen som normalt är cirka 55 bar. Lägsta trycket i ledningen för att försörja alla kunder är cirka 30 bar. I en si​tuation med ett totalt avbrott i tillförseln kan högtryckssystemet teoretiskt fungera ned till cirka 10 bars tryck i systemet. Förutsatt att en effektiv bortkoppling kan ske, kan naturgasen levereras till hushållskunder och andra kunder som inte har något alternativ.

För att illustrera storleken på linepack har överslagsmässiga beräkningar gjorts av under hur lång tid naturgasen i systemet räcker i olika driftsituationer. Markna​dens ackumulerade efterfrågan varierar med kundsammansättning och är säsongs​beroende. Hushållskonsumenternas efterfrågan är hög under vintertid och låg un​der sommartid. Även för den samlade industrimarknaden förekommer säsongs​variationer, dock små, då industrier i allmänhet har en mer jämnt fördelad efter​frågan över året. Användning av naturgas för kraftvärmeproduktion är koncentre​rad till vinterhalvåret.

I Tabell 8.3 redovisas under hur lång tid naturgasen i högtryckssystemet räcker vid ett totalt avbrott i leveranserna till hela eller delar av den svenska marknaden. De kunder som här benämns gasspecifika är den del av marknaden som inte har någon möjlighet att kortsiktigt byta till annat bränsle.

Tabell 8.3
Varaktighet för volymer i linepack baserat på modellberäkningar.

	Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott
	Enbart hushållsmarknaden Antal dygn
	All gasspecifik marknad Antal dygn
	Hela gasmarknaden Antal dygn

	Normalt driftfall linepack (55-30 bar) Hög respektive Låg efterfrågan
	6-40
	3-6
	1-2

	Maximalt utnyttjande linepack (55-10 bar) Hög respektive Låg efterfrågan
	11-72
	5-10
	Se fotnot 



Källa: ÅF, Överslagsmässiga beräkningar.

Vid ett totalt avbrott räcker gasen i ledningen i normalfallet till hela marknaden i mellan ett till två dygn, i tre till sex dygn för all gasspecifik marknad och sex till fyrtio dygn för hushållskunderna. I det maximalt utnyttjade fallet, i en situation med linepack ned till 10 bar, räcker gasen fem till tio dygn till hela den gasspeci​fika marknaden och elva till sjuttiotvå dygn till hushållsmarknaden. I praktiken kan det vara svårt att vid ett totalt avbrott snabbt koppla bort alla bortkopplings​bara kunder för att säkerställa försörjningen till den hushållsmarknaden.

En överslagsberäkning har även gjorts med antagande av att det svenska lagret blir en del av det system som den svenska systemoperatören kan beordra uttag ur för att upprätthålla balansen i systemet. Med tillgång till naturgasvolymerna i lag​ret ökar tiden för hur länge gasen räcker vid ett totalt avbrott. Den maximala la​gervolymen gas är 10 miljoner Nm3 vid ett tryck på 200 bar. Vid en kommersiell drift av lagret kommer den volym som är tillgänglig i lagret att variera. Överslags​beräkningar på hur länge gasen räcker med tillgång till linepack i ledningen och volymerna i lagret redovisas i Tabell 8.4.

Tabell 8.4
Varaktighet för volymer i linepack och lager baserat på modellberäkningar.

	Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott
	Enbart hushållsmarknaden Antal dygn
	All gasspecifik marknad 

Antal dygn
	Hela gasmarknaden Antal dygn

	Normalt driftfall linepack (55-30 bar)

Lager (200-30 bar) 

Hög respektive

Låg efterfrågan
	32-200
	15-30
	3-10

	Maximalt utnyttjande linepack (55-10 bar) 

Lager (200-10 bar) Hög respektive Låg efterfrågan
	38-250
	18-36
	Se fotnot 



Källa: ÅF, Överslagsmässiga beräkningar.

Vid ett totalt avbrott räcker gasen med tillgång till gas både i ledningen och lagret i normalfallet till hela marknaden i mellan tre till tio dygn, femton till trettio dygn för den gasspecifika marknaden och trettiotvå till tvåhundra dygn om bara hus​hållskunder försörjs. Vid maximalt utnyttjande, där linepack och lager används ned till 10 bar, räcker gasen arton till trettiosex dygn för hela den gasspecifika marknaden och trettioåtta till tvåhundrafemtio dygn om enbart hushållskunder försörjs.

Utökad marknad

Idag byggs kraftvärme baserad på naturgas, Ryaverket, i Göteborg och planeras, Öresundsverket, i Malmö. Ryaverket planeras ha en effekt på 261 MW el och 294 MW värme, medan Öresundsverket planeras ha en effekt på 400 MW el och 250 MW värme.

Det som förändras vid en anslutning av Rya- och Öresundsverket i för​hållande till dagens användning är att naturgasanvändningen ökar markant till följd av för​brukningsmönstret för kraftvärme under vinterhalvåret. Från dagens maximala naturgasförbrukning, vintertid, på cirka 5,5 miljoner Nm3 per dygn beräknas net​totillskottet av Rya- och Öresundsverket bli cirka 2,5 miljoner Nm3 per dygn, det vill säga en ökning med 45 procent. Det totala netto​tillskottet i användningen över året uppskattas till 50 procent, en ökning från da​gens knappt 10 TWh per år till knappt 15 TWh per år. Samtidigt som dessa an​läggningar tas i drift minskar övrig användning något hos aktuella energibolag. En modell över den svenska naturgas​användningens fördelning per månad inklusive Rya- och Öresundsverket visas i Figur 8.2.
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Figur 8.2 
Modell över den svenska naturgasförsörjningen inkluderat Rya- och Öresundsverket. Källa: ÅF.
Idag är naturgasanvändningen cirka 1 200 GWh per månad de kalla vintermåna​derna. Inkluderas Rya- och Öresundsverket ökar användningen till cirka 2 000 GWh per månad. Med Rya- och Öresundsverket blir uthålligheten i naturgas​systemet lägre vid ett eventuellt avbrott. I en teoretisk bedömning räcker gasen i linepack för hela marknaden med dagens användning och vid hög respektive låg belastning cirka ett till två dygn. Med tillkommande användning i Rya- och Öresundverket räcker gasen, i linepack, i motsvarande situation cirka åtta timmar vid hög efterfrågan och oförändrat två dygn vid låg efterfrågan. Detta till följd av att kraftvärmen inte antas vara i drift vid perioder med låg efterfrågan på naturgas i den modell som använts för beräkningarna. Tillämpas bortkoppling, är uthållig​heten oförändrad för hus​hålls- och gasspecifik marknad.

8.3.3 Risk för kapacitetsbrist i systemet

Ett naturgassystem är ett trögt system i jämförelse med ett elsystem. Ka​paciteten i form av maximalt uttag per tidsenhet uttrycks ofta i antal Nm3 per dygn. Praktiskt har tidsenheten dygn varit tillräcklig. Med den kapacitet som finns i systemet i form av linepack och lager har inte mätningen av timvärdet någon större praktisk bety​delse för driften av systemet. Trögheten i systemet gör att det inte är relevant att dra för långtgående paralleller med den effektbrist som mo​mentant skulle kunna ställa till problem i ett elsystem. Man använder därför inte begreppet effekt i na​turgassammanhang utan energimängd per dygn. Vid betrak​telse av kapaciteten som redovisas nedan har det bedömts vara lämpligt att an​vända tidsenheten dygn.

Med de förhållanden som i dag råder i det svenska naturgassystemet beträffande tryck och flöden är det maximalt uttagna gasuttaget cirka 5,5 miljoner Nm3 per dygn och kapaciteten i tillförseln knappt 7 miljoner Nm3 per dygn. Till följd av den ökade av användning som utbyggnaden av kraftvärme i Göteborg och even​tuellt i Malmö medför, pågår ombyggnader av mottagningsstationen i Dragör. Efter ombyggnaden kommer kapaciteten in till Sverige att uppgå till 12 miljoner Nm3 per dygn. Med den maximala dyngsförbrukningen, inklusive de nämnda kraftvärmeverken och övrig bedömd utbyggnad på Västkusten, bedöms det maximala gasuttaget inte överstiga 8 miljoner Nm3 per dygn. Det finns således en betryggande marginal i systemet i dess nuvarande utförande. Vid ett ytterligare ökat marknadsbehov kan kapaciteten i systemet höjas med hjälp av kompressorer eller med dubbleringar av ledningar på vissa sträckor.

Uttaget av naturgas från systemet begränsas av de avtal som kunden har och som åtminstone historiskt har inneburit höga straffavgifter vid ett överuttag. Nova Naturgas, som tidigare var huvudansvarig för systemdriften, uppger att vid en temperatur på cirka -5o C uppnås maximalt uttag av naturgas. Vid lägre tempera​turer har energibolagen tidigare kompenserat ökat uttag för den temperaturbero​ende marknaden, som de sålt gas till, genom att dra ned förbrukningen i egna an​läggningar i främst fjärrvärmesystemen.

9 Implementering av direktivet med hänsyn till svenska förhållanden

Direktivet reglerar ”åtgärder för att säkerställa en tryggad gasförsörjning” och omfattar sammanfattningsvis följande krav på åtgärder från medlemsstaterna:

· ta fram en allmän strategi där miniminormer samt roll- och ansvarsfördelning mellan aktörerna anges, 

· särskilt ska leveranserna till hushållskonsumenterna tryggas, 

· krissituationer ska hanteras genom nationella planer eller i sista hand med stöd av en gemenskapsmekanism. 

Direktivet tar sikte på tryggheten i gasförsörjningen.

Direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning och med hänsyn till svenska förutsättningar. 

Nedan görs en genomgång av förutsättningar och förslag på normer samt tolkning av en krissituation. Förslag på de olika aktörernas roller och ansvar diskuteras i kapitel 10 Roller och ansvar enligt Gasförsörjningsdirektivet.

9.1 Nationella förutsättningar

Svenska förhållanden avviker från dem som generellt gäller på kontinenten. Den svenska marknaden ligger i periferin av det europeiska systemet och det finns bara en befintlig tillförselväg. På kontinenten har de flesta länder flera tillförselvägar och möjligheter till rundmatning vid eventuella störningar. Flera av länderna har också goda förutsättningar för att lagra naturgas.

Direktivet behandlar i stor utsträckning leveranssäkerhet från ett tredje land, det vill säga leverantörer utanför EU. Sverige får all gas via Danmark, och i praktiken främst från danska källor i Nordsjön. Det ger oss viss ökad säkerhet vid störningar i leveranserna från länder utanför EU, exempelvis Ryssland, Algeriet, eller andra länder som levererar gas till Europa. Sårbarheten kan ändå upplevas som stor, eftersom det bara finns en tillförselledning till Sverige.

Ett alternativ för att öka försörjningstryggheten, som finns tillgänglig i Danmark och i flera länder på kontinenten, är gaslager. I Sverige har omfattande geologiska undersökningar genomförts för att hitta lämpliga platser med naturliga förutsätt​ningar för lager, dock utan framgång. Det är därför inte en lösning som utan stora investeringar kan väljas för att trygga naturgasleveranserna vid större avbrott. Det finns dock ett mindre lager i Sverige, Skallen, se avsnitt 4, som kan bidra vid mindre störningar. En utveckling av den svenska marknaden som leder till att större volymer omsätts, kan medföra att eko​nomiskt utrymme skapas för att bygga ytterligare lager.

Det mest effektiva sättet att öka försörjningstryggheten i det svenska naturgas​systemet vid en större störning eller kris är att bygga ytterligare en tillförselled​ning till Sverige. För att skapa ekonomiska förutsättningar för att bygga ut infra​strukturen och därmed öka försörjningstryggheten, krävs att naturgasmarknaden får sådana förutsättningar att användningen av naturgas ökar.

9.2 Allmän strategi för tryggad gasförsörjning 

Medlemsstaterna ska (artikel 3) fastställa en allmän strategi för att säkerställa lämpliga nivåer för en tryggad gasförsörjning samt klargöra de olika aktörernas roller och ansvarsområden för att fullfölja strategin. Dessutom måste tillräckliga miniminormer anges för en trygg gasförsörjning som måste uppfyllas av aktö​rerna. Normerna får inte medföra orimlig eller oproportionerlig börda för aktörer på gasmarknaden och ska vara förenliga med kraven för en konkurrenskraftig inre marknad. De ska också uppfyllas på ett icke diskriminerande och öppet sätt.

Allmän strategi tolkas som de generella åtgärder som vidtas för att upprätthålla ett robust och leveranssäkert naturgassystem inklusive de strategier och planer som de olika aktörerna upprättar för att kunna hantera olika typer av störningar. Den all​männa strategin omfattar därmed kraven i artiklarna 3, 4 och 8.

9.3 Miniminormer för en tryggad försörjning

Enligt direktivet ska tillräckliga miniminormer för en tryggad gasförsörjning an​ges.

Sverige bör ha en plan och en ansvarsfördelning på nationell nivå för att leva upp till en viss leveranssäkerhet, som definieras ur ett nationellt perspektiv och med hänsyn till nationella förhållanden. De åtgärder som föreslås ska ej medföra en orimlig eller oproportionerlig börda för aktörerna.

Med beaktande av de nationella förutsättningarna föreslås att miniminormerna sammanfaller med ”normer för försörjningstrygghet”, vilka är kriterier för försörj​ningstrygghet för särskilda kunder, minst hushållskonsumenter, enligt artikel 4. Dessa normer behandlas i avsnitt 9.4.

9.4 Försörjningstrygghet för särskilda kunder

Förutom miniminormer regleras särskilt (artikel 4) normer för försörjningstrygg​het för att säkra hushållskonsumenternas gasleveranser i lämplig utsträckning. Medlemsstaterna får utvidga räckvidden vad gäller försörjningstrygghet för sär​skilda kunder till att omfatta små och medelstora företag och andra konsumenter som inte kan ställa om sin gaskonsumtion till andra energikällor samt för att säkra det nationella elsystemet om det är beroende av gasförsörjning. Enligt vår bedöm​ning har Sverige inte förutsättningar för en sådan utvidgning. 

I svensk lagstiftning (Naturgaslagen 2005:403) definieras konsumenter så som fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras huvudsakligen för ända​mål som faller utanför näringsverksamhet, och det är därför lämpligt att låta di​rektivets hushållskonsument motsvara konsument i den svenska lagstiftningen.

Enligt artikel 4 i direktivet ska medlemsstaterna inom respektive territorium se till att gasförsörjningen för hushållskonsumenter säkras i lämplig utsträckning, i varje fall;

a) vid ett partiellt avbrott i den nationella gasförsörjningen under en period som ska fastställas av medlemsstaterna med beaktande av nationella förhållanden,

b) vid extrem kyla under en nationellt fastställd period med hög förbrukning,

c) under perioder med exceptionellt hög efterfrågan på gas under de kallaste pe​rioderna som statistiskt inträffar vart tjugonde år.

För att nationellt fastställa dessa normer i enlighet med intentionerna i direktivet ges följande förslag: 

Gasförsörjningen för konsumenter upprätthålls i vart fall;

d) vid ett partiellt avbrott i den nationella gasförsörjningen som ej överstiger 24 timmar, 

e) särskilt under vinterperioden december till och med februari, 

f) under tjugoårsvintrar
. 

Konsumenterna ska undantas från bortkoppling i de fall bortkoppling blir aktuellt.

9.5 Nationella åtgärder för krissituationer

Särskilt kommenteras (artikel 8) att medlemsstaterna ska utarbeta nationella åt​gärder (handlingsplaner) för att kunna hantera krissituationer.

Krissituationer hanteras så långt det är möjligt genom planerade nationella åtgär​der. I första hand ska marknadsaktörerna få en möjlighet att reagera på krissitua​tionen. I andra hand kan en grupp sammankallas på gemenskapsnivå för att bistå medlemsstaterna då nationella åtgärder inte är tillräckliga, de nationella åtgärder som vidtas ska dock till fullo beaktas (artikel 9).

I direktivet exemplifieras händelser som kan föranleda åtgärder på gemenskaps​nivå enligt följande: en situation där gemenskapen riskerar att förlora mer än 20 procent av sina gasleveranser från tredje land (artikel 2) och som sannolikt kom​mer att utvecklas till ett betydande försörjningsavbrott under en avsevärd tid (arti​kel 8), minst åtta veckor (skäl nr 17). En krissituation kan även anses ha uppstått då en medlemsstat ej anser sig kunna hantera händelsen på lämpligt sätt genom nationella åtgärder (artikel 8.3).

Ur ett svenskt perspektiv uppstår en kris som kan leda till att miniminormer och normer för försörjningstrygghet svårligen kan upprätthållas om:

a) Öresundsledningen havererar, vilket kan leda till ett totalt avbrott på tillförseln av gas till den svenska marknaden,

b) partiellt avbrott på Öresundsledningen som leder till kraftigt sänkta leveranser till Sverige,

c) störningar i produktionen i den danska delen av Nordsjön, 

d) leveranser till EU från tredje land upphör eller reduceras, vilket kan påverka leveransmöjligheterna till Sverige från Danmark. 

Om Öresundsledningen havererar helt eller delvis är det en händelse som kan leda till ett avbrott i den nationella gasförsörjningen som i en ogynnsam situation be​döms kunna få en varaktighet på upp till åtta veckor, beroende på vad som har hänt och under vilka omständigheter ledningen måste åtgärdas. Det finns i en så​dan situation inga alternativa försörjningsvägar för naturgas till den svenska mark​naden, vilket leder till att vare sig konsumenter
, eller andra, kan försörjas med gas. I en sådan situation måste särskilda krisåtgärder vidtas. 

Sveriges sårbarhet till följd av endast en tillförselledning kan på sikt lösas genom ytterligare en importledning för gas, exempelvis från Norge, Ryssland eller Tyskland. 

Vid ett partiellt avbrott på Öresundsledningen är det under vissa omständigheter möjligt att upprätthålla gasleveranserna till konsumenter och, beroende på om​fattning, även till andra delar av gasmarknaden. Viss bortkoppling av kunder kan dock visa sig bli nödvändig. 

Gasproduktionen i Danmark kan gå ned vid problem på Nordsjön eller vid stör​ningar i överföringen från plattformen till fastlandet. Den danska naturgasmark​naden försätts då i ett beredskapsläge, vilket kan påverka leveranserna av naturgas till Sverige. Danmark har väl utvecklade system genom lager och alternativa mat​ningsvägar för att hantera avbrott på Nordsjöledningen (se kapitel 6.1). Sverige skulle möjligen genom exempelvis ett nödförsörjningsavtal med Danmark kunna ta del av den danska beredskapen för att klara vissa typer av störningar.

En situation kan uppstå då det genom tekniska avbrott eller politisk kris råder en akut och oförutsägbar brist på naturgas på den europeiska naturgasmarknaden. Även om Nordsjöledningen fungerar som den ska, kan det eventuellt påverka de danska naturgasleveranserna till Sverige. Eventuellt kan EU:s gemenskapsmeka​nism bidra till en ransonering och omfördelning av gas inom regionen.

Enligt direktivet regleras handlingsplaner som krävs för att kunna upprätt​hålla naturgasleveranserna, helt eller delvis, i händelse av en krissituation. Under vissa omständigheter (havererad Öresundsledning) kan naturgasleveranserna inte upp​rätthållas på den svenska marknaden enligt intentionerna i direktivet. Om tillför​seln av gas upphör till den svenska marknaden, krävs åtgärder av aktörerna av säkerhetsskäl, vid bortkoppling av kunder, och för att driften ska kunna återupptas så snabbt och säkert som möjligt då gasen återkommer. För att klara energiför​sörjningen, och därmed el- och värmeproduktionen på marknaden, kan åtgärder krävas, som ej ingår i direktivet om åtgärder för att säkerställa en tryggad natur​gasförsörjning, exempelvis ransonering av bränslen för att upprätthålla vissa sam​hällsfunktioner.

10 Roller och ansvar enligt Gasförsörjningsdirektivet

Nedan ges ett förslag på de olika aktörernas roller och ansvar för att kunna säkra naturgasleveranserna enligt direktivet. En uppdelning sker mellan miniminormer, inklusive normer för försörjningstrygghet och en krissituation, eftersom förutsätt​ningarna skiljer sig kraftigt åt. I kapitel 5 görs en utförligare genomgång av de olika aktörernas roller och ansvar enligt Naturgaslagen.

10.1 Miniminormer och normer för försörjningstrygghet

Miniminormer inklusive normer för försörjningstrygghet omfattar konsumenter. Enligt normerna ska dessa kunders naturgasleveranser säkras vid störningar, vid ett partiellt avbrott som ej överstiger 24 timmar och vid de variationer i naturgas​uttaget som följer temperaturväxlingar, inklusive tjugoårsvintrar. Dessa normer gäller i första hand vid eventuella störningar inom det svenska distributionssyste​met och omfattar inte en situation som kan betecknas som en krissituation. Det kan uppstå gränsfall mellan en allvarlig störning och kris, och då Svenska Kraftnät nödgas vidta bortkoppling som en åtgärd för att upprätthålla den kortsik​tiga balansen i systemet. Konsumenter
 ska undantas vid bortkoppling.

För att marknaden ska kunna leva upp till miniminormer inklusive normer för försörjningstrygghet måste en ansvarsfördelning ske mellan de olika aktörerna. De olika aktörerna är ledningsinnehavare, lagerinnehavare, naturgashandelsföretag, naturgaskunder. Därutöver finns myndigheter med ansvar för tillsyn respektive systemansvar.

10.1.1 Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet med ansvar för att den kortsiktiga balansen upprätthålls i systemet. För att kunna utöva sitt systemansvar får Svenska Kraftnät uppgifter från ledningsinnehavare och balansansvariga. Den systemansvarige myndigheten har det övergripande ansvaret, vilket innebär en övervakande och samordnande roll. Svenska Kraftnät svarar ej för driften i syste​met men i systemansvaret ingår att återföra systemet i normal drift vid onormala driftsförhållanden.

Med utgångspunkt från Svenska Kraftnäts roll som systemansvarig skulle myn​dighetens roll och ansvar för att säkerställa naturgasleveranserna enligt minimi​normerna och normer för försörjningstrygghet kunna formuleras enligt följande.

Svenska Kraftnät upprättar en strategi och en plan för hur olika störnings- och avbrottssituationer ska hanteras för att upprätthålla balansen i systemet. Genom sin övervakande och samordnande roll inhämtas nödvändig information om möj​ligheter att utnyttja linepack och lager i olika driftssituationer. Myndigheten un​dersöker även i vilken grad frivilliga förbrukningsminskningar är möjliga och ger riktlinjer om vilken storlek på bortkoppling som kan komma att beordras i olika situationer. I strategin ska framgå hur kraftfulla åtgärder som kan behövas sättas in beroende på förväntad varaktighet för störningen.

En viktig fråga att lyfta fram är också hur informationsspridningen fungerar vid störningar i gasleveranserna. Genom sin samordnande roll är det därför lämpligt att Svenska Kraftnät också har ansvaret för att informera i förebyggande syfte och för att kommunikationsvägar finns upprättade när en störning inträffar. Den sys​temansvarige myndigheten är huvudansvarig för kommunikationen så länge sys​tembalansen kan upprätthållas. Vid en befarad utdragen, allvarligare störning, informeras och involveras Tillsynsmyndigheten i så god tid som möjligt. Här får Svenska Kraftnät och Tillsynsmyndigheten tillsammans fastställa ansvarsgrän​serna mera i detalj och vilka krav på information som krävs dem emellan, samt informationsansvar gentemot aktörer och marknad.

10.1.2 Lager- och ledningsinnehavare

Ledningsinnehavare och innehavare av lager eller LNG-anläggningar har ansvar för drift och underhåll av sina anläggningar och för att samla in och föra vidare uppgifter om olika driftsdata samt verksamma gashandelsaktörer i nätet.

Enligt Energimyndighetens förslag ska de olika aktörerna upprätta strategier och planer för hur miniminormer och normer för försörjningstrygghet ska kunna upp​rätthål​las. Innehavarna av transmissionsnäten bör i sina strategier särskilt bidra genom information till Svenska Kraftnät om vilken linepack som bedöms finnas tillgäng​lig i olika driftssituationer och hur den kan utnyttjas i situationer med störningar och avbrott. På motsvarande sätt bör lagerinnehavare ha en strategi och en plan för hur kapaciteten i lagret kan användas i en situation med störningar eller av​brott och ge Svenska Kraftnät information om förutsättningarna.

Ett krav på en beredskap för att kunna åtgärda skador på ledningsnätet inom 24 timmar bedöms inte skärpa de krav som ledningsägarna redan ställer på sig själva. Samtliga lednings- och lagerägare och ska ha en strategi och plan över hur de åt​gärdar en skada samt hur erforderliga skyddsåtgärder ska vidtas.

Eftersom vissa kunder särskilt ska värnas, måste ledningsinnehavarna ha uppgifter om var i nätet konsumenter och eventuell även gasspecifika kunder finns i hän​delse av att en bortkoppling blir nödvändig. Systemansvarig myndighet bör ha rätt att få information om hur stor volym som är bortkopplingsbar i olika delar av nä​tet.

Systemansvarig myndighet och ledningsinnehavare får med beaktande av olika kunders situation utforma strategier och planer för hur frivillig samt beordrad bortkoppling lämpligen genomförs i olika situationer.

10.1.3 Naturgashandelsföretag och naturgaskunder som är näringsidkare

Naturgaskunder ingår ett avtal med sin naturgasleverantör och parterna tar ett hu​vudansvar för de åtaganden som stipuleras i avtalet. På kommersiell grund kan parterna komma överens om villkor för exempelvis bortkoppling eller neddragna leveranser i an​strängda situationer, eller utökade leveranser då kapacitetsutrym​met är stort i nä​tet. De överuttagsavgifter som finns i de kommersiella avtalen förefaller historiskt ha medfört att ej avtalade överuttag har undvikits i stor ut​sträckning.

Naturgashandelsföretagen och kunderna fråntas inget ansvar för en situation med störningar i tillförseln. Av uppgörelsen dem emellan bör framgå vilka åtaganden de har gentemot varandra i en sådan situation. Ytterst kan Svenska Kraftnät, enligt gällande naturgaslag, beordra bortkoppling vilket innebär att leveranserna upphör. Ingen annan aktör eller myndighet övertar leveransansvaret gentemot kunder som är näringsidkare.

Marknadsaktörerna bör ges en betydande frihet att själva, med hänsyn rådande förutsättningar, bestämma genom vilka åtgärder de vill trygga naturgasförsörj​ningen. Utöver avtal om begränsad eller avbruten överföring bör aktörerna ges möjlighet att använda samtliga de instrument de anser lämpliga, inklusive de in​strument som man hänvisar till i bilagan till Gasförsörjningsdirektivet. Det är dock viktigt för parterna att beakta att de nationella förutsättningarna medför att de in​strument som finns tillgängliga för Sverige är begränsade, se kapitel 8.

Genom den föreslagna miniminormen för Sverige, som är ett skallkrav i direkti​vet, införs så långt det tekniskt är möjligt en säkring av leveranserna till konsu​menter. Det bedöms inte finnas förutsättningar för att utöka denna säkring till att omfatta andra kundgrupper. I praktiken kommer sannolikt strategin från markna​dens aktörer att vara densamma som tidigare, vilket innebär att de försöker säkra leveranserna till de kunder som bedöms lida störst risk för olika typer av skador vid uteblivna leveranser.

10.1.4 Statens energimyndighet 
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt Naturgaslagen, vilket bland annat innebär att bereda koncessioner och granska nätföretagens tariffer samt att främja en effektiv naturgasmarknad.

För att säkerställa att miniminormer och normer för försörjningstrygghet kan upp​fyllas är förslaget att aktörerna på naturgasmarknaden ska ha planer och strategier för att kunna hantera störningar och avbrott. Det bör vara Energimyndighetens ansvar att granska och godkänna dessa planer och strategier.

Energimyndigheten föreslås, i sin roll som tillsynsmyndighet för beredskap och försörjningstrygghet, få till uppgift att upprätta Sveriges allmänna nationella stra​tegi för att säkerställa lämpliga nivåer för en tryggad naturgasförsörjning och of​fentliggöra strategin.

10.2 Krissituation

En krissituation uppstår då det inte längre finns gas i nätet eller då leveranserna av gas till Sverige är kraftigt reducerade. En sådan situation kan uppstå om leveran​serna till landet uteblir, exempelvis till följd av att Öresundledningen skadas all​varligt. Ett totalt avbrott på ledningen kan ta 6-8 veckor att åtgärda beroende på omständigheter och skadans art. Under vissa omständigheter kan leveranser upp​rätthållas även under reparation, men då med ett betydligt lägre tryck än normalt och därmed reducerade volymer.

Vid en krissituation kan ej Svenska Kraftnät upprätthålla balansen i systemet. Den systemansvarige myndigheten bör dock ha en strategi för att informera aktörerna om situationen. Samtliga nätägare och lagerinnehavare bör ha en strategi för vilka skyddsåtgärder som måste vidtas vid en krissituation. Dessa planer och strategier bör även innehålla uppgifter om vilka åtgärder som behöver vidtas då gasen kommer tillbaka och hur en återgång till ett normalt driftläge kan genomföras.

Energimyndigheten ska utarbeta och, i förekommande fall, uppdatera sina natio​nella åtgärder för krissituationer och underrätta kommissionen om dessa. En vik​tig del av en sådan strategi och plan är hur informationsutbytet mellan myndighe​terna ska ske samt hur ansvaret för informationen till marknaden och de olika marknadsaktörerna ska fördelas. Arbetet med strategierna bör ske i nära samver​kan mellan Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Vid en krissituation ska marknadsaktörerna ges tillräckliga möjligheter till en första reaktion på situatio​nen.

Den nationella planen och strategin för krissituationer bör ingå som en integrerad del i den allmänna nationella strategin för att trygga gasförsörjningen, som Energimyndigheten ska upprätta.

11 Konsekvenser till följd av direktivet

Syftet med direktivet är att säkra en trygg naturgasförsörjning och samtidigt bidra till en väl fungerande inre marknad för gas. De åtgärder som vidtas får inte inne​bära en orimlig eller oproportionerlig börda för aktörerna.

Direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning med hänsyn till svenska för​hållanden. Utgångspunkten har varit att implementera direktivet genom att ut​nyttja de möjligheter som ges i gällande lagstiftning så lång som möjligt och utan att hämma den marknadsutveckling som pågår. Dock är det viktigt att såväl kun​der som marknadens aktörer anser att marknaden är trygg och att leveranssäker​heten är tillfredsställande.

De åtgärder som förslås har mycket begränsad inverkan på marknadens aktörer och bedöms inte påverka konkurrenssituationen. De planer och strategier som ska tas fram, enligt Energimyndighetens förslag, medger en stor flexibilitet utifrån olika indi​viduella förutsättningar. Att ha en god försörjningstrygghet ligger i alla parters intresse, vilket medför att de krav på strategier och planer som formalise​ras ge​nom tillämpning av direktivet i praktiken till stor del redan finns.

Förslaget bedöms inte medföra krav på kostsamma investeringar eller andra eko​nomiskt betungande åtgärder som kan snedvrida konkurrensen eller belasta en​skilda företag. Dock bör alla naturgasföretag ha en beredskap för att kunna han​tera störningar. Enligt Naturgaslagen ska innehavare av ledningsnät och lager an​svara för drift och säkerhet i sina anläggningar. En stor del av de förebyggande åt​gärder som vidtas enligt Naturgaslagen kan omsättas i planer och strategier i en​lighet med implementeringen av föreliggande direktiv. Motsvarande gäller även andra aktörer och myndigheter.

Eftersom konsekvenserna av implementeringen är ringa, kommer inte heller mil​jöpåverkan att vara betydande. Den miljöpåverkan som kan uppstå vid störningar i leveranserna av naturgas, till följd av att andra bränslen används, måste betraktas som mycket marginell. Skulle långvariga avbrott i naturgasleveranserna leda till en ökad användning av andra fossila bränslen, vilket får anses vara den troligaste kortsiktiga lösningen för energiförsörjningen, kan de lokala miljöbelastningarna öka på Syd- och Västkusten.

11.1 Konsekvenser av endast en tillförselväg

Att Sverige endast har en tillförselväg är den begränsning som får störst konse​kvenser för utvecklingen av den svenska naturgasmarknaden. Otryggheten som det innebär kan medföra att den olje- och kolersättning som är möjlig att åstad​komma med naturgas inte blir av. 


De aktörer som bygger eller planerar kraftvär​meproduktion baserad på naturgas framhåller också betydelsen av åtminstone två alternativa tillförselvägar. En utbyggnad av en förgasningsanläggning för LNG på Östkusten bedöms inte öka försörjningstryggheten i det befintliga naturgassyste​met. Enligt de planer som föreligger kommer inte en sammankoppling av syste​men på Öst- och Västkusten, om LNG byggs ut på Östkusten, att ske förrän på längre sikt.

En förbättrad försörjningstrygghet förbättrar förutsättningarna för naturgas, vilket i sin tur kan leda till en effektivare energianvändning och att andra mer miljöstö​rande bränslen kan ersättas. För de företag som använder naturgas som råvara är försörjningstryggheten en helt avgörande faktor när beslut om nyinvesteringar planeras.

Ett flertal aktörer undersöker möjligheterna att skapa ytterligare tillförselvägar. En viktig drivkraft i detta arbete är att öka försörjningstryggheten och därigenom kunna erbjuda en tryggare lösning för kunderna.

12 Rutiner för rapportering och innehåll

I EG-direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
 artikel 5 behandlas övervakning och rapportering av försörjningstryggheten. Mot​svarande förslag lades i regeringens proposition
 gällande en ny naturgaslag som trädde i kraft den 1 juli 2005.

I enlighet med direktiv och lagstiftning har Energimyndigheten, i samråd med Svenska Kraftnät, i uppdrag att övervaka frågor om försörjningstrygghet för na​turgas. Övervakningen ska redovisas årligen i en rapport. Övervakningen omfattar särskilt balansen mellan tillgång och efterfrågan på den inhemska marknaden, förväntad framtida efterfrågan och tillgängliga leveranser, ytterligare kapacitet som planeras eller håller på att anläggas, nätets kvalitet och underhållsnivå samt åtgärder för att täcka efterfrågetoppar och hantera brister i leverans från en eller flera leverantörers sida. Regeringen ansvarar för rapporteringen till kommissionen som bör ske första gången den 31 juli 2006 och därefter den 31 juli varje år.

Enligt Gasförsörjningsdirektivet (artikel 5) ska rapporteringen kompletteras med uppgifter om:

· konkurrenspåverkan av de åtgärder som vidtas enligt artiklarna 3 och 4 på samtliga aktörer på gasmarknaden,

· nivåer på lagringskapacitet,

· omfattningen av de långsiktiga avtal om gasleveranser som ingåtts av företag som är etablerade och registrerade på medlemsstaternas territorium, särskilt avtalens återstående löptid, på grundval av uppgifter från de berörda företagen dock med undantag för kommersiellt könsliga uppgifter, samt uppgifter om gasmarknadens likviditetskrav,

· ett reglerverk som ger tillräckliga incitament till nyinvesteringar för prospek​tering och produktion, lagring, LNG och transport av gas.

Rapporteringen enligt Gasförsörjningsdirektivet föreslås ske i samband med den rapportering som sker gällande försörjningstrygghet enligt artikel 5 i gasmark​nadsdirektivet. 
Det innebär att regeringen ansvarar för rapporteringen till kommissionen och att en rapportering bör ske första gången den 31 juli 2006 och därefter den 31 juli varje år. Underlig​gande rapport tas fram av Energimyndigheten i samarbete med Svenska Kraftnät.

13 Finansiering

Beaktas bör att åtgärderna enligt Gasförsörjningsdirektivet inte får medföra en orimlig och oproportionerlig börda för aktörerna och att inga ytterligare investe​ringskrav för lagring av gas bör följa. Miniminormerna är utformade så att dessa villkor uppfylls. Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning bedöms så​ledes inte leda till ökade investeringar eller lägga orimliga bördor på aktörerna.

13.1 Marknadsaktörerna

Försörjningstrygghet och säkra leveranser får anses vara en skyldighet som mark​nadens aktörer har som ansvarstagande aktörer på en marknad. De krav som im​plementeringen av direktivet leder till skärper inte speciellt de krav som aktörerna har enligt Naturgaslagen. Någon statlig finansiering för det som åläggs marknads​aktörerna bedöms mot denna bakgrund inte vara aktuell med undantag för det förslag som ges i avsnitt 13.2 nedan beträffande omfördelning av anslag.

13.2 Systemansvarig myndighet

Vad avser den systemansvariga myndighetens arbete med strategier, planer och samordning av dessa med marknadens aktörer bedöms detta arbete till stor del inrymmas i systemansvarsrollen. Implementeringen av direktivet bedöms föra med sig ett visst utökat arbete för den systemansvariga myndigheten främst när det gäller att samordna informationsåtgärder vid störningar i leveranserna samt i förväg tillse att kommunikationsvägar finns upprättade. Mindre störningar kan utvecklas till krissituationer och det är av största vikt att systemansvarig myndig​het vidtar förberedande arbete och har rutiner för hur information och kommuni​kation ska ske dels med Energimyndigheten, dels med aktörerna på marknaden.

Svenska Kraftnät föreslår att den utökade administrationen till följd av försörj​ningsdirektivet samt vissa åtgärder som behöver vidtas i den tekniska infrastruktu​ren för att en god försörjningstrygghet ska upprätthållas finansieras genom en omprioritering av tillgängliga medel inom ramen för Elberedskapsanslaget. Med teknisk infrastruktur avses sådana anläggningar som anges i Naturgaslagen 1 kap. det vill säga anläggningar hos innehavare av ledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. Det kan gälla åtgärder för att möjliggöra reparations​arbeten och fysiska skyddsåtgärder i och av anläggningar, till exempel förstärk​ning av byggnadskonstruktion och lagring av reservdelar.
13.3 Tillsynsmyndigheten

Energimyndigheten föreslås få till uppgift att upprätta Sveriges allmänna natio​nella strategi för att säkerställa lämpliga nivåer för en tryggad naturgasförsörjning samt utarbeta närmare föreskrifter baserat bland annat föreliggande utredning. Strategin ska offentliggöras.

Energimyndigheten föreslås ha beredskap för att hantera en krissituation om naturgasleveranserna reduceras kraftigt eller upphör. Ransoneringsåtgärder och samordning på ett övergripande plan bör förberedas av Energimyndigheten som också föreslås ansvara för att planerna genomförs i en uppkommen krissituation. Energimyndigheten bör även ha resurser för att kunna utöva tillsyn över mark​nadsaktörerna och de delar av Naturgaslagen som berör försörjningstrygghet. Till​synen bör även innefatta allmänna råd och riktlinjer för vilka krav som ställs på de planer som aktörerna ska utforma. Planerna bör godkännas och fastställas av Energimyndigheten.

Energimyndigheten bedömer att de extra resurser som behöver tillföras myndig​heten för att de ska kunna fullgöra det arbete som åläggs dem som tillsynsmyn​dighet är personella resurser. Behovet bedöms uppgå till motsvarande en heltids​tjänst på handläggarnivå, vilket motsvarar 900 000 kronor per år.

14 Rättsliga aspekter på implementeringen av Gasförsörjningsdirektivet

14.1 Sammanfattning av bestämmelserna i Gasförsörjningsalternativet

14.1.1 Bakgrund

Europeiska Unionens Råds direktiv 2004/67/EG om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning (Gasförsörjningsdirektivet) av den 26 april 2004 in​nebär att medlemsstaterna ska definiera aktörernas ansvar för försörjningstrygghet samt utarbeta och publicera beredskapsnormer utifrån sina nationella förutsätt​ningar. På gemenskapsnivå kommer en krismekanism att etableras som ska träda i kraft vid allvarliga försörjningskriser. Direktivet ska vara implementerat senast den 19 maj 2006.

Regelverket ska vara icke-diskriminerande och får inte hindra nya aktörer att komma in på marknaden.

14.1.2 Vad krävs enligt Gasförsörjningsdirektivet?

Säkerställa en lämplig nivå för tryggad gasförsörjning

Målet för direktivet är att säkerställa en lämplig nivå för tryggad gasförsörjning, särskilt vid större betydande försörjningsavbrott, och samtidigt bidra till att den inre marknaden för gas fungerar väl. Betydande försörjningsavbrott definieras som en situation där gemenskapen riskerar att förlora mer än 20 procent av sina gasleveranser från tredjeland och situationen på gemenskapsnivå troligtvis inte kan hanteras på lämpligt sätt med nationella åtgärder. Enligt skälen till direktivet bör ett sådant avbrott i leveranserna förväntas sträcka sig över avsevärd tid, minst åtta veckor.

Strategi för att säkerställa gasförsörjningen

Medlemsstaterna ska fastställa en allmän strategi för att säkerställa lämpliga ni​våer för en tryggad gasförsörjning. Strategin ska offentliggöras.

I den allmänna strategin ska medlemsstaterna:
· klargöra de olika marknadsaktörernas roller och ansvarsområden

· ange tillräckliga miniminormer för tryggad försörjning som måste uppfyllas av aktörerna

Normerna ska offentliggöras. Åtgärderna får inte medföra en orimlig och opro​portionerlig börda för aktörerna.

I en icke-uttömmande förteckning i bilaga till direktivet anges exempel på instru​ment som kan användas för att trygga gasförsörjningen.

Medlemsstaterna ska utarbeta nationella åtgärder för krissituationer och underrätta kommissionen om dessa. De nationella åtgärderna för krissituationer ska offent​liggöras. Marknadsaktörerna ska ges tillräckliga möjligheter till en första reaktion på krissituationen.

Försörjningstrygghet för hushållskonsumenter

Åtminstone följande normer för försörjningstrygghet ska säkras för hushållskon​sumenter

· vid ett partiellt avbrott i den nationella gasförsörjningen under en period som ska fastställas av medlemsstaterna med beaktande av nationella förhållanden,

· vid extrem kyla under en nationellt fastställd period med hög förbrukning,

· under perioder med extremt hög efterfrågan på gas under de kallaste perio​derna som statistiskt inträffar vart tjugonde år.

I den icke-uttömmande förteckningen i bilagan till direktivet anges exempel på instrument som kan användas för att trygga gasförsörjningen och uppnå normerna för försörjningstrygghet. Medlemsstaterna kan också vidta åtgärder i samarbete med en annan medlemsstat, inklusive bilaterala avtal, för att uppnå normerna. Medlemsstaterna kan fastställa eller kräva att industrin fastställer minimiriktvär​den för framtida bidrag till försörjningstryggheten från lager. Av detta bör dock inte följa några ytterligare investeringskrav.  

Rapportering

Medlemsstaterna ska i den rapport som ska offentliggöras enligt artikel 5 i Naturgasmarknadsdirektivet
 inkludera även följande:

a) Konkurrenspåverkan av de åtgärder som vidtas enligt artiklarna 3 och 4 på samtliga aktörer på gasmarknaden.

b) Nivåer på lagringskapacitet.

c) Omfattningen av långsiktiga avtal om gasleveranser (definierat som avtal med en löptid om mer än tio år) som ingåtts, samt uppgifter om gasmarkna​dens likviditetsgrad.

d) Ett regelverk som ger tillräckliga incitament till nyinvesteringar för prospek​tering och produktion, lagring, LNG, och transport av gas.

14.1.3 Åtgärder på gemenskapsnivå

I direktivet anges vidare vissa åtgärder som ska vidtas på gemenskapsnivå. Dessa åtgärder berör inte direkt arbetet med implementeringen av direktivet i nationell lagstiftning men kan vara av intresse vid tolkningen av de krav som ställs på medlemsstaterna.

Kommissionens övervakning

Kommissionen ska på grundval av medlemsländernas rapporter övervaka:

a)
i vilken omfattning långsiktiga avtal ingås,

b)
om det finns tillräcklig likviditet,

c) 
nivån när det gäller arbetsgas och uttagskapaciteten från gaslager, 

d) 
graden av sammankoppling mellan medlemsstaternas nationella gassystem,

e) 
den förutsebara gasförsörjningssituationen mot bakgrund av efterfrågan, försörj​ningsautonomi och tillgängliga försörjningskällor på gemenskapsnivå.

Kommissionen får, om den finner att gasleveranserna i gemenskapen kommer att vara otillräckliga för att möta en förutsebar efterfrågan på gas på lång sikt, lägga fram förslag i enlighet med fördraget.

Gemenskapsmekanism

Om en händelse inträffar som sannolikt kommer att utvecklas till ett betydande försörjningsavbrott under en avsevärd tid, eller vid en händelse som en medlems​stat på grund av händelsens omfattning eller exceptionella karaktär anser inte kan hanteras på ett lämpligt sätt genom nationella åtgärder, ska åtgärder under vissa omständigheter vidtas på gemenskapsnivå.

En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas som ska bestå av företrä​dare för medlemsstaterna och representativa organ för berörda industrier och be​rörda konsumenter under kommissionens ordförandeskap. Under vissa förutsätt​ningar ska kommissionen och rådet agera. 

När det gäller hantering av betydande försörjningsavbrott bör det föreskrivas en mekanism som grundar sig på en strategi i tre steg. Det första steget ska avse in​dustrins reaktion på avbrottet i leveranserna. Om detta inte är tillräckligt, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att avhjälpa avbrottet i leveranserna. Åtgärder på gemenskapsnivå bör endast vidtas i det fall att de åtgärder som vidtagits i det första och det andra steget har misslyckats.

14.1.4 Implementering av EU-direktiv i svensk rätt

Vid implementeringen av ett EU-Direktiv får medlemsstaterna själva bestämma vilken form och metod staten vill använda för att uppnå syftet. Dock måste direk​tivet genomföras genom en rättsligt bindande åtgärd. Direktivet kan anses genom​fört om det redan finns nationell lagstiftning som på ett klart och precist sätt sä​kerställer tillämpningen av direktivet. Det krävs emellertid att det finns någon allmän författnings- eller förvaltningsrättslig regel som garanterar att direktivet rent faktiskt kommer att tillämpas i sin helhet.

14.2 Svensk lagstiftning som påverkas av implementeringen av Gasförsörjningsdirektivet m m

14.2.1 Inledning

Följande lagstiftning är av intresse vid implementeringen av Gasförsörjnings​direktivet:

Lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet
 som är den lagstiftning som idag reglerar beredskapsfrågor som rör naturgasförsörjningen, samt vidare lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol (LBOK)
.

Förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd bered​skap reglerar myndigheternas ansvar vid fredstida krishantering och ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Naturgaslagen (2005:403) som trädde i kraft den 1 juli 2005.

Den danska LBK om naturgasforsyning
.

14.2.2 Lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet och LBOK
Tillkomsten av lagstiftningen

Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet tillkom som en provisorisk lösning och skulle enligt vid den tiden gällande riktlinjer tillämpas endast vid krig och avspärrning, inte fredskriser.

Lagstiftningen aktualiserades genom att kommersiell distribution av naturgas skulle komma i gång i Sverige från 1985. Eftersom gasen i huvudsak skulle er​sätta eldningsolja, stadsgas och gasol ansågs det att man, bortsett från fredskriser, borde eftersträva samma försörjningsberedskap som för dessa bränslen. Bered​skapsfrågan fick en provisorisk lösning i avvaktan på att tekniskt och ekonomiskt godtagbara metoder att lagra naturgas har färdigutvecklats.
 Några sådana lager finns, med undantag för Sydkrafts lager i Skallen, inte idag.

Den allmänna ordningen för beredskapslagring enligt lagen om försörjningsbered​skap på naturgasområdet följer i allt väsentligt motsvarande regler i LBOK. Sär​skilda förhållanden på naturgasområdet krävde dock specialreglering i några av​seenden. Vidare kunde regelsystemet göras enklare med hänsyn till att naturgas​distribution sker inom ramen för stora avgränsade projekt. Med hänsyn till detta inarbetades inte reglerna i LBOK utan samlades i en särskild lag. Den väsentliga skillnaden i förhållande till olja och kol är att beredskapsåtgärderna för naturgas måste inriktas på andra lösningar än lagring av det bränsle som skulle ersättas. Vidare gäller beträffande beredskapslagring av olja och kol att en försörjnings​beredskapsreserv ska finnas inte bara för krig och avspärrning utan också vid fredskris.

Sveriges nya säkerhetspolitiska situation

På grund av Sveriges förändrade säkerhetspolitiska situation beslöts 2002 att per​manenta krigslager inte längre behöver hållas. Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet är således inte längre i tillämpning.
 

Nedan följer en redogörelse över bestämmelserna i lagen. Det bör dock beaktas att lagen för närvarande inte tillämpas och att de beredskapslager av ersättnings​bränsle och den för detta bränsle behövliga utrustning som funnits har sannolikt avvecklats.

Beredskapsskyldiga och beredskapsåtgärder

Beredskapsskyldiga enligt lagen är:

1. de som under basåret vid en anläggning förbrukat minst 5 miljoner m3 natur​gas för energiändamål (eller motsvarande mängd naturgas jämte olja och kol) (storförbrukare), 

2. de som under basåret till förbrukare sålt naturgas för energiändamål (distribu​törer),

3. vissa fastighetsinnehavare.

Storförbrukare ska hålla beredskapslager av lämpligt ersättningsbränsle och ha för detta bränsle behövlig utrustning tillgänglig.

Gasdistributörer ska vidta beredskapsåtgärder som gör det möjligt att, om tillför​seln av naturgas avbryts eller försvåras, värma upp bostadsområden som annars värms upp med naturgas. Beredskapsskyldiga säljare av naturgas inom säljarens distributionsområde ska kunna åläggas att vidta de åtgärder som krävs för att inom säljarens distributionsområde tillgodose beredskapsbehov även för andra förbru​kare än uppvärmningskunder.

Fastighetsinnehavare kan åläggas att hålla fastigheten anordnad för alternativ uppvärmning.

Fastställande av beredskapsskyldighet, beredskapsplan

Beredskapsskyldigheten ska fastställas för ett år i sänder och grundas på förbruk​ning eller försäljning under det närmast föregående året. Tillsynsmyndigheten ska för varje beredskapsskyldig fastställa vilka skyldigheter denne ska ha under lag​ringsåret.

För storförbrukare ska bestämmas vilket ersättningsbränsle som ska lagras, hur stort lagret ska vara, vilken utrustning som ska hållas tillgänglig och de villkor som i övrigt ska gälla för lagerhållningen. För varje distributörs område ska Tillsynsmyndigheten fastställa en beredskapsplan. Av planen ska framgå hur be​redskapsbehovet av alternativ uppvärmning för berörda fastigheter ska tillgodo​ses. I planen ska anges vilka skyldigheter som åvilar dels distributören vad gäller ansvaret för beredskapen, dels fastighetsinnehavare vad gäller att ha fastigheten anordnad på visst sätt. Distributören ska stå för förberedelsearbetet och ge in ett förslag till plan.

Tillsynsmyndigheten ska fastställa beredskapsplanerna grundat på uppgifter från storförbrukare och distributörer på grundval av deklarationer om förbrukning och försäljning under föregående år. 

Tillsynsmyndighet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet. 

Sanktionssystem

Den som inte håller fastställt beredskapslager ska erlägga en sanktionsavgift till staten, lagringsavgift. 

Energimyndigheten får meddela föreläggande förenat med vite för att förmå beredskapsskyldiga att uppfylla sina förpliktelser enligt lagen. De beredskaps​skyldiga ska lämna Energimyndigheten vissa uppgifter, tillträde med mera som behövs för Energimyndighetens tillsynsarbete.

I lagen straffbeläggs dels andra försummelser mot ålagd beredskapsskyldighet än sådana som föranleder sanktionsavgift, dels brott mot vissa speciella föreskrifter i lagen. Åtalsangivelse av Energimyndigheten krävs.

14.2.3 Förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap

Krisberedskapsförordningen innehåller föreskrifter som dels reglerar fredstida krishantering, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om total​försvar och höjd beredskap. 

Krisberedskapsmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om sam​hällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar.

Krisberedskapsmyndigheten och Energimyndigheten är myndigheter med sär​skilda uppgifter inom samverkanområdet Teknisk infrastruktur och har ansvar för (i) att planera och vidta förberedelser för att förebygga, motverka och begränsa identifierad sårbarhet och risker inom de samverkansområden som anges i bilagan (särskilt ansvar för fredstida krishantering enligt 4 §) samt (ii) för att vidta de för​beredelser som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap (särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt 8 §).

14.2.4 Naturgaslagen

Inledning

Genom den nya Naturgaslagen infördes ett stort antal nya bestämmelser för att genomföra EG:s så kallade reviderade Gasmarknadsdirektiv. Bestämmelserna i lagen innebär bland annat ökad marknadsöppning, krav på juridisk åtskillnad mel​lan överföringsverksamhet och handel med naturgas, samt införande av bestäm​melser om systemansvar och balansansvar på naturgasmarknaden. Dessa nya be​stämmelser innebär att den svenska naturgasmarknaden kommer att förändras. Lagen har ännu inte börjat tillämpas fullt ut. Bland annat behöver ytterligare änd​ringar och kom​pletteringar göras i Naturgasförordningen (2000:673).

Juridisk åtskillnad mellan överföringsverksamhet och handel med naturgas

En viktig nyhet i Naturgaslagen är kravet på juridisk åtskillnad mellan överfö​ringsverksamhet och handel med naturgas. Ett företag som bedriver överföring av naturgas eller som innehar en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får således inte bedriva handel med naturgas.
 Ledningsinnehavaren är, med vissa undantag, skyldig att på skäliga villkor ansluta andra naturgasledningar samt lag​ringsanläggningar och förgasningsanläggningar.
 Ledningsinnehavaren är vidare skyldig att på skäliga villkor överföra naturgas.

Genom åtskillnaden mellan överföringsverksamhet och handel med naturgas kommer aktörerna på den svenska naturgasmarknaden att få nya roller.

Bestämmelser om systemansvar och balansansvar

I Naturgaslagen införs vidare bestämmelser om systemansvar och balansansvar.

Genom systemansvaret får den systemansvariga myndigheten i uppgift att se till att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgassystemet. Den systemansvariga myndigheten får, i den ut​sträckning det behövs för att utöva systemansvaret, beordra innehavare av natur​gaslager och förgasningsanläggningar att, mot marknadsmässig ersättning, öka eller minska inmatning eller uttag av naturgas från överföringsledningarna och anläggningarna.
 I praktiken kommer det dock knappast att bli aktuellt att be​ordra någon utan detta kommer troligen att regleras avtalsvägen genom mark​nadsmekanismer på samma sätt som skett på elmarknaden.

Om åtgärderna som nämns ovan inte är tillräckliga för att hålla naturgassystemet i balans, får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs, be​ordra innehavare av naturgasledningar att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. Begränsning och avbrytande av överföringen ska genomföras så rättvist som möjligt. Ledningsinnehavares åtaganden beträffande leverans​säkerhet ska beaktas i den utsträckning det är möjligt.
 Avsikten är att fördela den förbrukningsminskning som är nödvändig mellan de ledningsinnehavare som är berörda av balansstörningen. Det blir sedan ledningsinnehavarnas uppgift att av​göra på vilket sätt de lämpligast genomför den beordrade förbrukningsminsk​ningen, det vill säga avgöra vilka kunder som ska få begränsad eller avbruten överföring.

Ett naturgashandelsföretag får bara leverera naturgas i uttagspunkter för vilka na​turgashandelsföretaget eller någon annan, gentemot den systemansvariga myndig​heten, har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella naturgassyste​met tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar).
 Ett sådant åtagande ska göras genom ett avtal med den systemansvariga myndigheten (balansavtal). Ansvaret för att det finns en balansansvarig ligger på det aktuella naturgashandelsföretaget som ska underrätta ledningsinnehavaren om vem som är balansansvarig.

Genom bestämmelserna om systemansvar och balansansvar kommer tryggheten i försörjningen på den svenska naturgasmarknaden att öka.

Systemansvarig myndighet

Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet enligt Naturgaslagen.
 Svenska Kraftnät kommer också att svara för balansavräkningen mellan de balansansva​riga. Vidare kommer Svenska Kraftnät att få till uppgift att främja konkurrensen på naturgasmarknaden och delta i den internationella samverkan som krävs när EU:s naturgasmarknader fortsätter att öppnas för konkurrens.
 

Tillsynsmyndighet

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt Naturgaslagen. Denna upp​gift åvilar Energimarknadsinspektionen som finns inom Energimyndigheten.

Energimyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi.
 Myndigheten har fått utökade uppgifter som tillsyns​myndighet över el- och naturgasmarknaderna till följd av genomförandet av el- och naturgasmarknadsdirektiven i svensk lagstiftning och förordningen om gräns​överskridande handel med el. Dessa uppgifter består bland annat av att anpassa tillsyns​verksamheten till de nya kraven, säkerställa att naturgasföretagen följer de nya bestämmelserna om offentliggörande av villkor för lagring av naturgas, of​fentlig​görande av regler och villkor för balansering av naturgas, anskaffande av energi för drift av naturgasledning, åtskillnad mellan nätverksamhet och konkur​rensutsatt verksamhet, upprättande av övervakningsplan, redovisning och revision och till​träde till lager. Energimarknadsinspektionens medverkan krävs också i den om​fattande rapportering som direktiven och förordningen medför, se vidare nedan. 

Övervakning och rapportering av åtgärder för försörjningstryggheten

Enligt artikel 5 i Naturgasmarknadsdirektivet ska medlemsstaterna se till att frå​gor som rör försörjningstryggheten övervakas. Energimyndigheten ska övervaka frå​gor om försörjningstrygghet för naturgas. Uppgiften ska utföras i samråd med Svenska Kraftnät och resultera i en årlig rapport till regeringen. Regeringen an​svarar för rapporteringen till Kommissionen.

Övriga bestämmelser

Naturgaslagen reglerar frågor om tillsyn, avgifter, ansvar, överklagande med mera.

14.2.5 Danska LBK om naturgasforsyning

En jämförelse med danska bestämmelser om beredskap på naturgasområdet kan vara av intresse.

I den danska lagstiftningen har man, i stället för att reglera beredskapsfrågorna i en särskild lag, tagit in en övergripande bestämmelse om beredskap i den all​männa lagstiftning som reglerar naturgasfrågorna.
 Beredskapsfrågorna regleras sedan mera i detalj i administrativa föreskrifter utfärdade av Oeknomi- och Erhvervsministeriet. 

Enligt de danska bestämmelserna ska företag som bedriver transmissions-, distri​butions-, lager- och LNG-verksamhet samt vidare Energinet Danmark (f.n. Gastra A/S) företa nödvändig planläggning och vidta nödvändiga åtgärder för att säkra naturgasförsörjningen i beredskapssituationer och andra extraordinära situationer. Energinet Danmark ska vidta de överordnade, koordinerande, planläggningsmäs​siga och operativa uppgifterna rörande beredskapen. 

Energistyrelsen (den danska motsvarigheten till den svenska Energimyndigheten) har det övergripande tillsynsansvaret.
 

14.3 Aktörernas roller och ansvar

14.3.1 Statens energimyndighet

Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor om använd​ning och tillförsel av energi. Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effek​tiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem.
 Myndigheten ska pla​nera, samordna, och i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. I frågor om planering och samordning ska myndigheten samråda med Krisberedskaps​myndigheten.
 

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Naturgaslagen, lagen om försörj​ningsberedskap på naturgasområdet och LBOK.

Inom Statens energimyndighet finns Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har bland annat till uppgift att:

e) besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör myndighetens upp​gifter enligt Naturgaslagen, och 

f) verka för att el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion och effektivi​tet förbättras, följa och analysera el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna samt delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EG, och 

g) inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv informationsverksamhet.

14.3.2 Affärsverket svenska kraftnät

Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet enligt Naturgaslagen. Vidare får Svenska Kraftnät till uppgift att främja konkurrensen på naturgasmarknaden och delta i den internationella samverkan som krävs vid öppning mot större konkur​rens.
 

14.3.3 Naturgasföretagens roll

Naturgasföretagen kommer att få delvis nya roller i anledning av att juridisk åt​skillnad görs mellan överföringsverksamhet och handel med naturgas samt att bestämmelser om systemansvar införs.

14.3.4 Övriga aktörer

Övriga aktörer på naturgasmarknaden är kunder, bland andra storförbrukare och konsumenter.
 Dessa kommer att teckna avtal dels med ledningsinnehavaren om överföring av naturgas samt dels med naturgashandelsföretaget om leverans av naturgas.

14.4 Förslag till ändringar i lagstiftning och regelverk

14.4.1 Hur kan man trygga naturgasförsörjningen på den svenska marknaden?

Enligt Gasförsörjningsdirektivet ska en lämplig nivå för tryggad gasförsörjning säkerställas. Miniminormer för tryggad försörjning som ska uppfyllas av aktö​rerna ska anges och särskilda normer för försörjningstrygghet ska säkras för hus​hållskonsumenter.

Den svenska naturgasmarknaden är utsatt genom att landet är beroende av en enda tillförselledning och möjligheterna att lagra naturgas är begränsade.
 Detta får till följd att endast ett fåtal av de instrument som Gasförsörjningsdirektivet anvisar för att trygga naturgasförsörjningen är användbara på den svenska marknaden. Vid implementeringen av direktivet bör dock beaktas att den svenska naturgasen kommer från Danmark och att Sverige inte är beroende av naturgas från tredjeland utanför EU.

I avsnitt [9.3] ovan redogörs för förslag till miniminormer som ska uppfyllas av aktörerna samt miniminormer för försörjningstrygghet för konsumenter. Dessa förslag har tagits fram med beaktande av förhållandena på den svenska naturgas​marknaden.

Bestämmelserna om systemansvar som införs i Naturgaslagen bedöms bidra till en tryggare gasförsörjning vid avbrott inom landet. Genom att utnyttja de instrument som regleras inom ramen för Svenska Kraftnäts systemansvar, det vill säga line​pack
, beordrat uttag från lager, marknadsmekanismer för frivillig neddragning av förbrukning och i sista hand begränsning eller avbrott i överföringen, torde man kunna hantera de flesta mindre avbrott i överföringen av naturgas på den svenska marknaden och uppfylla de ovan redovisade förslagen till miniminormer och normer för försörjningstrygghet. När bestämmelserna om systemansvar i Naturgaslagen införs torde därför kraven i Gasförsörjningsdirektivet i stor ut​sträckning i praktiken redan kunna uppfyllas såvitt gäller andra avbrott än större avbrott i leveranserna från Danmark.

En tryggad gasförsörjning på den svenska marknaden vid avbrott på Öresunds​ledningen torde i praktiken kunna uppnås endast genom att öka antalet tillförsel​ledningar till Sverige. Detta är förenat med avsevärda investeringar och något som inte kan regleras genom lagstiftning inom ramen för implementeringen av Gasförsörjningsdirektivet.

14.4.2 Klargörande av aktörernas roller

Enligt Gasförsörjningsdirektivet bör man klargöra de olika marknadsaktörernas roller. Energimyndigheten föreslår följande fördelning av ansvaret vid frågor om försörjningstrygghet.

Marknadsaktörernas roll

Energimyndigheten anser att det i första hand är marknadsaktörerna på naturgas​marknaden, det vill säga naturgasföretagen, som ska ansvara för de åtgärder som krävs för att trygga naturgasförsörjningen.

Innehavarna av ledningar och lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar ansvarar redan enligt gällande bestämmelser i Naturgaslagen för drift och under​håll av ledningssystemet och anläggningarna. Ledningsinnehavarna har också, inom ramen för reglerna om systemansvar, ansvar för begränsad och avbruten överföring. Begränsad och avbruten överföring är det instrument som i första hand är tillämpligt för att trygga naturgasförsörjningen på den svenska marknaden.

Ledningsinnehavarna träffar avtal om överföring av naturgas till kunder och na​turgashandelsföretagen träffar avtal om leverans av naturgas till kunderna.

Naturgasföretagen har möjlighet att i avtal med sina kunder inkludera villkor om begränsad eller avbruten överföring av naturgas i vissa situationer. Sådana villkor skulle till exempel kunna innefatta individuellt förhandlade överenskommelser, eventuellt med prispåverkan beroende på den leveranssäkerhet som garanteras, eller standardvillkor om begränsad eller avbruten överföring i vissa force majeure situationer. Kunderna, i första hand storförbrukarna, kan besluta vilken leverans​trygghet de önskar och har möjlighet att, om det behövs, införskaffa ersättnings​bränsle och för detta erforderlig utrustning. Kunder med flexibilitet i produktion och möjlighet att utnyttja annat bränsle vid en beredskapssituation torde kunna acceptera ett avtal med begränsningar i leveranstryggheten. Genom att ansvaret för åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen läggs på naturgasföretagen und​viks dock att kunderna tvingas att göra investeringar i lager av ersättningsbränsle och för detta behövlig utrustning i de fall detta inte är ekonomiskt motiverat.

Enligt Energimyndighetens uppfattning bör marknadsaktörerna ges en betydande frihet att själva bestämma genom vilka åtgärder de vill trygga naturgasförsörj​ningen. Utöver avtal om begränsad eller avbruten överföring bör aktörerna ges möjlighet att använda samtliga de instrument de anser lämpliga, inklusive de in​strument som man hänvisar till i bilagan till Gasförsörjningsdirektivet. Naturgas​företagen bör till exempel genom avtal med sina leverantörer kunna säkerställa att de får naturgasleveranser även vid vissa krissituationer och därmed kunna påverka tryggheten i naturgassystemet, så kallat nödförsörjningsavtal.

Energimyndighetens förslag

Utgångspunkten för lagförslaget är att så långt som möjligt följa den uppdelning av uppgifter och ansvar som gäller på elmarknaden. Därmed skapas förutsätt​ningar för en tydlig och effektiv ansvars- och rollfördelning mellan å ena sidan aktörer och myndigheter, och å andra sidan berörda myndigheter, i första hand Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Energimyndigheten föreslår att naturgasföretagen ska ha skyldighet att upprätta strategier och planer för att trygga gasförsörjningen. Dessa strategier och planer bör godkännas av Energimyndigheten.

Marknadsaktörerna bör ansvara för de kostnader som kan följa av de åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen som de vidtar. Enligt Energimyndighetens förslag torde inte några särskilda investeringskostnader krävas för marknadsaktörerna. De eventuella kostnader som kan följa av förslaget bör inte medföra någon orimlig eller oproportionerlig börda för aktörerna.

Systemansvariga myndighetens roll

Den systemansvariga myndigheten har en central roll genom sitt ansvar för att balansen kortsiktigt upprätthålls i det svenska naturgassystemet och möjligheterna att beordra begränsad och avbruten överföring.

Vid utövandet av systemansvaret ska begränsning och avbrytande av överföring normalt ske så rättvist som möjligt, varvid också ledningsinnehavarnas åtaganden beträffande leveranssäkerhet, om möjligt, ska beaktas. Vid försörjningskriser bör dock kravet på rättvis fördelning kunna frångås till förmån för kravet på en tryg​gad naturgasförsörjning och särskilt normerna för försörjningstrygghet.

Möjligheten för den systemansvariga myndigheten att teckna nödförsörjningsavtal med Gastra A/S vid sådana försörjningskriser som inte kan lösas av marknads​aktörerna skulle kunna utredas, även om svårigheterna med att uppnå ett sådant avtal utan avsevärda kostnader bör beaktas.

Som framförts ovan, bör marknadsaktörerna normalt stå för de kostnader som åtgärderna för att trygga naturgasförsörjningen vid försörjningskriser kan med​föra.

Energimyndighetens förslag

Energimyndigheten föreslår att den systemansvariga myndigheten ska ha skyldig​het att upprätta en strategi och plan för hur systemansvaret ska utövas vid försörj​ningskriser. Denna strategi och plan ska delges Energimyndigheten.

Vad gäller rent fysiska åtgärder i den tekniska infrastrukturen föreslås att den systemansvariga myndigheten redan nu får samma ansvar som myndigheten har för elsystemet. Genom detta garanteras att en fortsatt hög driftsäkerhet hos natur​gasanläggningarna i det svenska systemet upprätthålls också vid eventuella för​ändringar av infrastrukturen. 

Förslaget innebär att den systemansvariga myndigheten har ett ansvar för att pröva om åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen vid försörjningskriser behöver vidtas i den tekniska infrastrukturen. Med teknisk infrastruktur avses här sådana anläggningar som anges i naturgaslagen 1 kap. 1 §, det vill säga anlägg​ningar hos innehavare av ledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanlägg​ningar. Det kan gälla åtgärder för att möjliggöra reparationsarbeten och fysiska skydds​åtgärder i och av anläggningar, till exempel förstärkning av byggnads​konstruktion och lagring av reservdelar.

Den systemansvariga myndigheten bör vid försörjningskriser kunna frångå kravet på rättvis fördelning och ha möjlighet att beakta kravet på en tryggad naturgas​försörjning och särskilt normerna för försörjningstrygghet.

Tillsynsmyndighetens roll

Energimyndigheten godkännande av naturgasföretagens strategier och planer bör krävas. Den systemansvariga myndighetens strategi och plan för tryggad na​turgasförsörjning bör delges Energimyndigheten.

Energimyndigheten bör få i uppgift att upprätta Sveriges allmänna nationella strategi för att säkerställa lämpliga nivåer för en tryggad gasförsörjning och att offentliggöra strategin.

Ansvaret för att vidta operativa åtgärder vid försörjningskriser bör i första hand åvila naturgasföretagen och den systemansvariga myndigheten. Om Energimyndigheten bedömer det nödvändigt, till exempel om ransonering eller samordning på ett övergripande plan med andra energislag krävs, bör dock myn​digheten ha möjlighet att besluta om faktiska åtgärder som ska vidtas.

Energimyndigheten bör få till uppgift att meddela närmare föreskrifter i vilka erforderliga miniminormer som bör uppfyllas av aktörerna och särskilda normer för försörjningstrygghet för hushållskonsumenter säkerställs. De i kapitel 9 redo​visade förslagen till miniminormer samt särskilda normerna för försörjningstrygg​het bör kunna ligga till grund för innehållet i dessa föreskrifter. Energimyndigheten bör vidare kunna meddela föreskrifter om innehållet i samt ordningen för upprättandet av de planer och strategier som aktörerna ska upprätta, om informationshantering med mera.

Energimyndigheten bör utöva tillsyn över marknadsaktörerna i frågor om för​sörjningstrygghet.

Den systemansvariga myndigheten bör få rätt att pröva och fatta beslut om åtgär​der för att säkerställa naturgasförsörjningen i ledningar, lager, anläggningar och förgasningsanläggningar samt att utöva tillsyn över dessa.

Marknadsaktörerna bör ha skyldighet att lämna Energimyndigheten och den sys​temansvariga myndigheten de uppgifter som myndigheterna behöver. 

Förelägganden förenade med vite bör kunna utfärdas av Energimyndigheten och hänvisning kan göras till bestämmelser i lagen.

Beträffande sanktioner föreslår Energimyndigheten att det är tillräckligt att Energimyndigheten kan utfärda förelägganden förenade med vite. Energimyndigheten anser inte att straffpåföljd eller straffavgifter bör införas.

Energimyndigheten är central tillsynsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi samt enligt Naturgaslagen. Denna uppgift åvilar Energimarknadsinspektionen som finns inom Energimyndigheten. Enligt Instruk​tionen för Energimyndigheten faller emellertid beredskaps- och ransoneringsfrå​gor inom Energimyndighetens och inte Energimarknadsinspektionens ansvars​område. Med beaktande av detta bör det övergripande ansvaret för den allmänna strategin för att trygga gasförsörjningen samt tillsynen över frågorna rörande för​sörjningstrygghet även fortsättningsvis åvila Energimyndigheten och inte Energimarknadsinspektionen.

14.4.3 Hur ska Gasförsörjningsdirektivet implementeras i svensk rätt? 

I förarbetena till Naturgaslagen föreslås genomförandet av Gasförsörjnings​direktivet ska ske genom justeringar i lagen om försörjningsberedskap på natur​gasområdet och förordningen om försörjningsberedskap på naturgasområdet.
 

Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet tillkom emellertid som ett provisorium. Lagen gällde vid krig och avspärrning – inte vid fredskriser. Ansva​riga för beredskapsåtgärder var storförbrukare, distributörer och vissa fastighets​ägare som skulle hålla lager av ersättningsbränsle och utrustning, upprätta bered​skapsplaner eller hålla fastigheten anordnad för alternativ uppvärmning. Lagen tillämpas inte idag och de lager och den utrustning som hölls enligt lagen har av​vecklats.

Den svenska naturgasmarknaden kommer vidare att avsevärt förändras genom bestämmelserna i Naturgaslagen. Enligt Energimyndigheten bör naturgasförsörj​ningen på den svenska marknaden tryggas genom andra åtgärder och av andra aktörer än de som anvisas i lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet. Det instrument som ligger närmast till hands är begränsa och avbruten överföring, något som ingår i bestämmelserna om systemansvar som regleras i Naturgaslagen.

Mot bakgrund av ovanstående anser Energimyndigheten det naturligt att föra in bestämmelserna om tryggad naturgasförsörjning i Naturgaslagen där övriga natur​gasfrågor, inklusive frågan om systemansvar, regleras. Så har man valt att göra i Danmark när man i LBK om naturgasforsyning infört bestämmelser om bered​skap.

Energimyndighetens förslag

Naturgaslagen med tillhörande förordning är den lagstiftning som reglerar frå​gorna inom naturgasområdet och som klargör aktörernas roller. Energimyndigheten föreslår att Gasförsörjningsdirektivet införs i svensk nationell rätt genom ett tillägg till Naturgaslagen, ett tillägg till Naturgasförordningen (al​ternativt en ny förordning som reglerar beredskapsfrågor) samt myndighetsföre​skrifter.

Energimyndigheten föreslår att regeringen ger Krisberedskapsmyndigheten i upp​drag att se över Lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet och Förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

14.4.4 Rapportering

Den rapportering som medlemsstaterna ska göra till kommissionen enligt Naturgaslagen ska utökas med vissa uppgifter.

Energimyndighetens förslag

Energimyndigheten föreslår att den reglering av rapporteringen som ska ske enligt Naturgaslagen utökas med de uppgifter som föreskrivs i Gasförsörjningsdirektivet enligt artikel 5 i direktivet. Rapporteringen bör genomföras av Energimyndigheten i samarbete med Svenska Kraftnät på samma sätt som rap​porteringen enligt Naturgaslagen. Rapportering bör vidare ske i samråd mellan Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Som framgår av vad som framförts ovan ansva​rar regeringen för rapporteringen till Kommissionen.

14.4.5 Nationell strategi för krissituationer 

Medlemsstaterna ska utarbeta och, i förekommande fall, uppdatera sina nationella åtgärder för krissituationer och underrätta kommissionen om dessa. Marknads​aktörerna ska ges tillräckliga möjligheter till en första reaktion på krissituationen. 

Energimyndighetens förslag

Energimyndigheten föreslår att Energimyndigheten ska utarbeta en nationell strategi och plan för krissituationer och underrätta kommissionen om denna. Ge​nom de under avsnitt [9.5] ovan föreslagna bestämmelserna avses marknadsaktö​rerna vara garanterade tillräckliga möjligheter till en första reaktion på krissitua​tionen. Denna nationella plan och strategi för krissituationer bör ingå som en inte​grerad del i den allmänna nationella strategin för att trygga gasförsörjningen som Energimyndigheten ska upprätta. Möjligheten att trygga gasförsörjningen i sam​arbete med annan med​lemsstat, i första hand Danmark, till exempel genom bilate​rala avtal kan utredas inom ramen för det fortsatta arbetet.

14.5 Förslag till lagtext

Energimyndigheten föreslår följande tillägg till Naturgaslagen:

X kap. Försörjningstrygghet

§ 1 Naturgasföretag skall ombesörja nödvändig planläggning och vidta nödvän​diga åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen vid försörjningskriser. 

§ 2 Den systemansvariga myndigheten skall ombesörja nödvändig planläggning och vidta nödvändiga åtgärder för att inom ramen för sitt systemansvar säker​ställa naturgasförsörjningen vid försörjningskriser. Vid försörjningskriser skall begränsning och avbrytande av överföring av naturgas i första hand ske så att gasförsörjningen för konsumenter säkras och att myndighetens åtaganden enligt denna bestämmelse uppfylls. 

§ 3 Tillsynsmyndigheten skall upprätta en nationell strategi för att säkerställa lämpliga nivåer för en trygg gasförsörjning samt vidta de överordnade, planlägg​ningsmässiga, samordnande och övriga åtgärder som behövs för att säkerställa naturgasförsörjningen vid försörjningskriser, samt vidare upprätta och offentlig​göra en nationell strategi för krissituationer där lämpliga nivåer för tryggad gasförsörjning säkerställs.

§ 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten skall meddela närmare föreskrifter om de olika marknadsaktörernas roller samt om den planläggning och de åtgärder som behövs för att säkerställa naturgasförsörj​ningen vid försörjningskriser. 

§ 5 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten skall meddela närmare föreskrifter om miniminormer som skall uppfyllas av aktörerna på naturgasmarknaden samt normer för försörjningstrygghet för konsumenter.

§ 6 Den systemansvariga myndigheten prövar om åtgärder för att säkerställa na​turgasförsörjningen vid försörjningskriser behöver vidtas i anläggningar som anges i 1 kap. 1 § och fattar beslut om sådana. Beslutet får inte vara mer betung​ande än vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till anläggningens eller verk​samhetens omfattning och betydelse.

Naturgasföretag som innehar en sådan anläggning som anges i 1 kap. 1 § är skyldig att vidta de åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen som beslu​tas enligt första stycket. Om det kan anses lämpligt får ett beslut om åtgärder i stället riktas till ägaren till anläggningen.

Ersättning betalas för kostnader för åtgärder som vidtas efter beslut enligt första stycket.

Ersättning betalas dock inte ut för kostnader för uppgiftslämnande och planering av egna uppgifter för att trygga naturgasförsörjningen. 

§ 7 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myn​digheten får utfärda närmare föreskrifter om åtgärder för att möjliggöra repara​tionsarbeten och fysiska skyddsåtgärder i anläggningar enligt 1 kap. 1 §. Den systemansvariga myndigheten har på begäran rätt att av den som kan åläggas att utföra åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen få de upplysningar och handlingar som behövs för klarläggande av om åtgärder behöver vidtas. 

§ 8 Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillsynsmyndighetens och den systemansvariga myndighetens befogenheter enligt detta kapitel.

Energimyndigheten föreslår följande tillägg för att möjliggöra för den system​ansvariga myndigheten att prioritera hushållskunder: 

7 kap. Övergripande systemansvar

2 § Den systemansvariga myndigheten får, i den utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgaslager och förgas​ningsanläggningar att, mot marknadsmässig ersättning, öka eller minska inmat​ning eller uttag av naturgas från överföringsledningarna och anläggningarna.

  Om systemansvaret inte kan utövas genom åtgärder som nämns i första stycket, får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgasledningar att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. I den utsträckning systemansvaret så medger skall, med undantag för de begränsningar som stadgas i X kap. 2 § denna lag, begränsning och avbrytande av överföring genomföras så rättvist som möj​ligt. Därvid skall, i den utsträckning det är möjligt, ledningsinnehavares åtaganden beträffande leveranssäkerhet beaktas.
  Närmare föreskrifter om den systemansvariga myndighetens befogenheter enligt första och andra styckena meddelas av regeringen. 

Av 10:1 Naturgaslagen framgår att tillsynen över efterlevnaden av lagen och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av tillsynsmyndigheten.

Av 10:2 Naturgaslagen framgår att Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Behovet att ge den systemansvariga myndigheten rätt att kräva in ytterligare information från aktörerna bör utredas i samband med att den nya Naturgasförordningen utreds. 

Av 10:3 Naturgaslagen framgår att Tillsynsmyndigheten får meddela de föreläg​ganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen och att ett föreläggande får förenas med vite.

Av 10:5 Naturgaslagen framgår att regeringen eller, efter regeringens bemyndi​gande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som Tillsynsmyndigheten har enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Energimyndigheten föreslår följande tillägg till 11 kap övriga bestämmelser 

11 kap. Övriga bestämmelser

Överklagande

§ 4 Beslut av Tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 § första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt X kap. 6 § beord​rats att vidta åtgärder som avses i nämnda paragraf och beslut om ersättning till den som enligt 7 kap. 2 § beordrats att öka eller minska inmatning eller uttag av naturgas får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

   Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

14.6 Förslag till förordning

Energimyndigheten föreslår vidare följande nya förordningsbestämmelser. Be​stämmelserna kan tas in som ett tillägg till Naturgasförordningen. Alternativt kan bestämmelserna föras in i en ny förordning (Naturgasberedskapsförord​ningen).

§ 1 Denna förordning innehåller föreskrifter som reglerar den nödvändiga plan​läggning och de nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa naturgas​försörjningen vid försörjningskriser enligt vad som stadgas i X kap. Naturgaslagen (2005:403).

§ 2 Skyldiga att vidta åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen är naturgas​företag och den systemansvariga myndigheten. Naturgasföretag definieras på samma sätt som i Naturgaslagen.

§ 3 Naturgasföretag skall upprätta en strategi och en plan för en tryggad gasför​sörjning. Denna strategi och plan skall uppfylla de krav som tillsynsmyndigheten fastställer. 

§ 4 Den systemansvariga myndigheten skall inom ramen för sitt systemansvar upprätta en övergripande strategi och plan för en tryggad gasförsörjning.

§ 5 Tillsynsmyndigheten skall meddela närmare föreskrifter om innehållet i samt ordningen för upprättandet av de strategier och planer som skall upprättas enligt 3 och 4 §§. 

§ 6 Tillsynsmyndigheten skall meddela närmare föreskrifter om de miniminormer som skall uppfyllas av naturgasföretagen och den systemansvariga myndigheten samt om de normer för försörjningstrygghet för konsumenter som skall säkras. 

I vart fall följande normer för försörjningstrygghet för konsumenter skall säkras:

1. vid ett partiellt avbrott i den nationella gasförsörjningen under en period som skall fastställas med beaktande av nationella förhållanden,

2. vid extrem kyla under en nationellt fastställd period med hög förbrukning, samt

3. under perioder med extremt hög efterfrågan på gas under de kallaste perio​derna som statistiskt inträffar vart tjugonde år.

Konsumenter definieras på samma sätt som i Naturgaslagen.

§ 7 För fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna förordning får naturgas​företagen och den systemansvariga myndigheten använda bland annat de instru​ment som framgår i bilaga till denna förordning.

§ 8 Den strategi och plan som upprättas av naturgasföretagen skall godkännas av tillsynsmyndigheten. Den strategi och plan som upprättas av den systemansvariga myndigheten skall delges tillsynsmyndigheten. 

§ 9 Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter utfärdade med stöd av denna förordning får överklagas hos allmän förvaltnings​domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Det bör säkerställas att naturgasföretagen har skyldighet att lämna de uppgifter som myndigheterna behöver till tillsynsmyndigheten samt den systemansvariga myndigheten.

Av utredningen framgår förslag på miniminormer samt normer för försörjnings​trygghet enligt § 5 ovan som skulle regleras i Myndighetsföreskrifter.

14.7 Förslag till följdändringar

Energimyndigheten föreslår följande ändring i förordningen (2004:1299) med in​struktion för Statens energimyndighet.

9 § Energimarknadsinspektionen har till uppgift att 

1. besluta om förekrifter och besluta i ärenden som rör myndighetens uppgifter enligt ellagen (1997:857), Naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om försörjningstrygghet, och lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och…  

Rapporteringsskyldigheten enligt Artikel 5 bör regleras på samma sätt som den rapporteringsskyldighet som krävs enligt Naturgasmarknadsdirektivet. Det bör säkerställas att aktörerna har skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för rapporteringen. Detta kan eventuellt föranleda tillägg till Naturgaslagen, Naturgasförordningen och myndighetsföreskrifter utfärdade med stöd av dessa.

Energimyndigheten föreslår att frågan om avbrottsersättning och andra eko​nomiska styrmedel utreds på naturgasmarknaden på motsvarande sätt som frå​gan utretts på elmarknaden.
 

Finansiering

Enligt Energimyndighetens förslag ska de åtgärder för att trygga naturgasförsörj​ningen som mark​nadsaktörerna föreslås vidta bekostas av företagen. Av utred​ningen framgår att de föreslagna åtgärderna inte torde medföra någon orimlig och opro​portionerlig börda för marknadsaktörerna. Lednings- och lagerinnehavare kan dock behöva vidta vissa åtgärder i sina anläggningar, vilket kan medföra vissa kostnader.  

De uppgifter som den systemansvariga myndigheten föreslås vidta torde i huvud​sak ingå inom ramen för systemansvaret. Viss administration kan tillkomma vid krav på åtgärder i lednings- och lagerinnehavarnas anläggningar. 

Svenska Kraftnät har föreslagit att de kostnader som följer av att lednings- och lagerinnehavare kan behöva vidta åtgärder i sina anläggningar och den system​ansvariga myndighetens administration av detta finansieras genom en ompriorite​ring av tillgängliga medel inom ramen för Elberedskapsanslaget.

Tillsynsmyndigheten föreslås få nya uppgifter. Myndigheten ska enligt förslaget upprätta en allmän strategi för tryggad gasförsörjning och en krisberedskap samt vidare utöva tillsyn över aktörerna i beredskapsfrågor, vilket bland annat innefat​tar framtagandet av närmare föreskrifter inklusive miniminormer som ska upp​fyllas av företagen samt normer för försörjningstrygghet för hushållskonsumenter, kompletterande rapportering till kommissionen med mera. Myndigheten bör tillfö​ras de ytterligare personella resurser som erfordras för att fullgöra dessa uppgifter. Energimyndigheten föreslår att Tillsynsmyndigheten anslås statliga medel för detta.

15 Slutsatser

Uppdraget är att lämna förslag på lagstiftning och övrigt regelverk som krävs för att genomföra rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning. Följande punkter ska klargöras.

15.1 Implementering av direktivet i svensk lagstiftning

Naturgaslagen med tillhörande förordning är den lagstiftning som reglerar frå​gorna inom naturgasområdet och som klargör aktörernas roller. Energimyndigheten före​slår:

· att Gasförsörjningsdirektivet införs i svensk nationell rätt genom ett tillägg till Naturgaslagen, ett tillägg till Naturgasförordningen (alternativt en ny förord​ning som reglerar beredskapsfrågor) samt myndighetsföreskrifter.

· att regeringen ger Krisberedskapsmyndigheten i uppdrag att se över Lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet och Förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

15.2 Marknadsaktörernas roller och ansvarsområden

Energimyndigheten anser att det i första hand är marknadsaktörerna på naturgas​marknaden, det vill säga naturgasföretagen, som bör ansvara för de åtgärder som krävs för att trygga naturgasförsörjningen. Energimyndigheten föreslår:

· att Tillsynsmyndigheten bör få i uppgift att upprätta Sveriges allmänna natio​nella strategi för att säkerställa lämpliga nivåer för en tryggad gasförsörjning och att offentliggöra strategin.

· att Tillsynsmyndigheten ska få meddela närmare föreskrifter om den planlägg​ning och de åtgärder som behövs för att trygga naturgasförsörjningen och om de miniminormer som ska uppfyllas av aktörerna på marknaden samt de nor​mer för försörjningstrygghet för konsumenter som ska säkras enligt Gasförsörjningsdirektivet.

· att den systemansvariga myndigheten ska ha skyldighet upprätta en strategi och plan för hur systemansvaret ska utövas vid försörjningskriser.

· att Tillsynsmyndighetens godkännande av naturgasföretagens strategier och planer bör krävas samt att den systemansvariga myndighetens strategi och plan bör delges Tillsynsmyndigheten.

· att naturgasföretagen ska ha skyldighet upprätta strategier och planer för att trygga gasförsörjningen.

15.3 Rutiner för rapportering

Rapporteringen bör genomföras av Statens energimyndighet i samarbete med Svenska Kraftnät på samma sätt som rapporteringen enligt Naturgaslagen. Rapportering bör vidare ske i samråd mellan Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen. Regeringen ansvarar för rapporteringen till Kommissionen.
15.4 Konsekvenser

De åtgärder som förslås bedöms ha begränsad inverkan på marknadens aktörer och bedöms inte påverka konkurrenssituationen. 
15.5 Förslag till finansiering

Gällande finansiering föreslår Energimyndigheten att:


· uppgifter som den systemansvariga myndigheten föreslås vidta finansieras inom ramen för systemansvaret.

· de kostnader som följer av att lednings- och lagerinnehavare kan behöva vidta åtgärder i sina anläggningar och den systemansvariga myndighetens administ​ration av detta finansieras genom en omprioritering av tillgängliga medel inom ramen för Elberedskapsanslaget, enligt förslag från Svenska Kraftnät.

· Tillsynsmyndigheten tillförs ytterligare personella resurser för att fullgöra de nya uppgifter som föreslås, motsvarande en heltidstjänst på handläggarnivå, vilket motsvarar 900 000 kronor per år.

· naturgasföretagen finansierar egna åtgärder föranledda av strategier och pla​ner, vilket inte bör medföra någon orimlig och oproportionerlig börda.

15.6 Miljöpåverkan

Konsekvenserna av implementeringen av direktivet är ringa, vilket gör att även miljöpåverkan med anledning av utredningens förslag är mycket begränsad. 

16 Lista över vissa begrepp

Källa: Svensk Gasmarknadshandbok, version 1.1, Naturgaslagen 205:403

	Begrepp
	Definition

	Aktör
	Part på gasmarknaden som agerar under affärsmässiga former. Marknadens aktörer kan delas upp i: gasanvändare (inbegripet gaskunder och nätkunder), gashandelsföretag, lagerägare, gas​producenter, nätägare (liksom ledningsinnehavare) och System​balansansvariga. Gashandelsföretaget kan ha en eller flera av följande roller: balansansvarig, gasleverantör, trader.

	Avbrytbar leverans
	Leverans till slutkund. En avbrytbar leverans omfattar överens​kommelse om att nätägaren har rätt att avbryta eller begränsa leveransen, antingen själv eller på uppdrag av gasleverantören.

	Balansansvar
	Balansansvarigs affärsmässiga och planeringsmässiga ansvar för att det svenska naturgassystemet tillförs lika mycket energi som tas ut i uttagspunkt eller lagerpunkt.

	Balansansvarig
	Aktör som har ingått avtal om balansansvar med den System​balansansvarige. Den balansansvariges balansansvar omfattar inmatnings- och uttagspunkter för den eller de gasleverantörer som tecknat avtal med den balansansvarige. En och samma gas​leverantör kan ha avtal med mer än en balansansvarig samtidigt.

	Blansavräkning
	Systembalansansvarigs beräkning av balansansvarigs obalans och resulterande ekonomiska uppgörelse.

	Balanstjänsten
	Systembalansansvarigs operativa ansvar för tryckhållningen i transmissionsnät.

	Bortkoppling
	Begränsa eller avbryta överföringen av naturgas till kunder.

	Distribution
	Överföring av gas inom ett nätområde med funktionen att förse gasanvändare med gas.

	Distributionsledning
	Ledning nedströms MR-station avsedd att förse gasanvändare med gas.

	Distributionsnät
	Naturgasledning eller system av naturgasledningar, som löper från MR-station till gasanvändare.

	Föreskrifter
	Regler utfärdade av myndigheter.

	Förgasningsanläggning
	En anläggning för förgasning av kondenserad naturgas, om anläggningen är ansluten till en naturgasledning som används för överföring av naturgas.

	Förordning
	Regler utfärdade av regeringen. Lagar utfärdas av riksdagen.

	Gasanvändare
	Användare (förbrukare av gas). Kan vara näringsidkare eller konsument (privatperson). Kallas ibland även slutkund.

	Gashandelsföretag
	Företag som köper och säljer gas. Ett gashandelsföretag kan ha rollen som: trader, gasleverantör, balansansvarig (se respektive rubrik).

	Gaslager
	Anläggning för lagring av gas i gasfas, ansluten till det svenska naturgassystemet. Kallas i vissa sammanhang endast för ”lager”.

	Hushållskonsument
	Se Konsument.

	Inmatningspunkt
	De punkter där gas förs in i det svenska naturgassystemet. För närvarande har naturgassystemet följande inmatningspunkt: Gastras mätstation i Dragör (internationell inmatningspunkt).

	Konsument
	En fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras hu​vudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

	Lagerägare
	Ägare till en anläggning som lagrar naturgas åt aktörerna.

	Lagringsanläggning
	En anläggning för lagring av naturgas, om anläggningen är an​sluten till en naturgasledning som används för överföring av naturgas.

	Ledningsinnehavare
	Med ledningsinnehavare avses innehavare av, såväl konces​sionspliktigt som ej koncessionspliktigt nät för anslutning och överföring av gas i det svenska naturgassystemet. Kan vara den​samme som nätägaren.

	Linepack
	Flexibilitet som erhålls genom att trycket i transmissionsnätet tillåts variera inom ett fastställt intervall.

	LNG-anläggning
	LNG – Liquefied Natural Gas. Anläggning för kondenserad na​turgas.

	Naturgaslager
	Koncessionspliktig anläggning som används för att lagra natur​gas åt gasmarknadens aktörer.

	Naturgasledning
	Med naturgasledning avses rörledning, mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.

	Naturgasföretag
	Varje fysisk eller juridisk person, med undantag för slutförbru​kare, som bedriver åtminstone en av följande verksamheter: produktion, överföring, distribution, leverans, köp eller lagring av naturgas, inbegripet LNG, som svarar för kommersiella och tekniska arbetsuppgifter och/eller underhåll i samband med dessa verksamheter.

	Normalkubikmeter
	En normalkubikmeter avser 1 m3 Naturgas med trycket 1,01325 bar a och temperaturen 0 grader C.

	Nätägare
	Med nätägare avses ägare av, såväl koncessionspliktigt som ej koncessionspliktigt nät för anslutning och överföring av gas i det svenska naturgassystemet.

	Systembalansansvar
	Det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätt​hålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det svenska na​turgassystemet.

	Systembalansansvarig
	Den organisation som utsetts att ha systembalansansvaret för det svenska naturgassystemet, Svenska Kraftnät.

	Take and pay-avtal
	Avropsavtal, dvs avtal om köp/försäljning av gas som kan avlä​sas direkt på gasmätaren (faktisk förbrukning).

	Take or pay-avtal
	Avtal med betalningsförpliktelse med i förväg bestämd volym.

	Transmissionsnät
	Naturgasledning eller system av naturgasledningar, som löper från inmatningspunkt till mät- och reglerstation för högtrycks​överföring (80) bar av naturgas.

	Uttagspunkt
	Den punkt där en gaskund tar ut naturgas. För varje uttagspunkt ska det finnas en balansansvarig.
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Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004

om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsäljning


























































� Liquefied Natural Gas (naturgas i vätskefas).


� Enligt SMHI: 20-årsvinter är ”den vintertemperatur som underskrids i genomsnitt var 20:e år” och är 4-5 grader kallare än en normalvinter. Till skillnad från en 10-årsvinter som är 3-4 grader kallare än en normalvinter.





� Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG.


� Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning. 


� Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG. 


� Naturgaslag 2005:403. 


� Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning. 


� Prognoser över utsläpp av växthusgaser, Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004.


� European Energy and Transport Trends to 2030.


� BP Statistical Review on World Energy 2005.


� Fd Sydkraft Gas.


� Förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet.


� Naturgaslag 7 kap, 2§ Övergripande systemansvar och balansansvar.


� Svenska Kraftnäts rapport 2005-04-28


� Naturgaslag 7 kap, 4§ Övergripande systemansvar och balansansvar.


� 1 kap 4 § Naturgaslagen.


� Källa. Försörjningsberedskap inom naturgasområdet, Statens energiverk 1990.





� E.ON Gas Sverige AB.


�  Beteckningar enligt direktivets lista med exempel på tillgängliga instrument.


� fd Sydkraft Gas.


� fd Sydkraft Gas.


� fd Sydkraft.


� Källa: Gasbolagen och SCB.


� Ej relevant att ange uppgift. Hela marknaden kan ej försörjas vid minimidrifttrycket 10 bar.


� Ej relevant att ange uppgift. Hela marknaden kan ej försörjas vid minimidrifttrycket 10 bar.


� Enligt SMHI: 20-års vinter är ”den vintertemperatur som underskrids i genomsnitt var 20:e år” och är 4-5 grader kallare än en normalvinter. Till skillnad från en 10-årsvinter som är 3-4 grader kallare än en normalvinter.





� Enligt definition av naturgaslagen (2005:403, kap. 8 §1).


�  I Naturgaslagen (2005:403 kap 8, 1§) avses med konsument en fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.


� Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG.


� Regeringens proposition 2004/05:62, Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas m m.


� Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG.


�  Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas m m., s. 184.


� med den tillhörande förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.


� med den tillhörande förordningen (1995:971) om beredskapslagring av olja och kol.


� Det bör noteras att den danska lagstiftningen tillkommit innan Gasförsörjningsdirketivet och att man ännu inte tagit ställning till om det danska regelverket uppfyller kraven i Gasförsörjningsdirektivet.


� Prop. 1984/85:172 om försörjningsberedskap på naturgasområdet.


� Regeringsbeslut 2002-06-06 N 2000/9195 ESB. Samtidigt beslöts att permanenta krigslager enligt LBOK inte behöver hållas. Däremot hålls enligt LBOK lager för fredskriser.


� 3 kap 2 § samt 4 kap 2 § Naturgaslagen.


� 3 kap. 5 § Naturgaslagen.


� 3 kap. 6 § Naturgaslagen. Dessa skyldigheter gäller inte om ledningen uteslutande används för egen räkning. Skyldigheten att ansluta gäller inte heller om ledningen saknar kapacitet för åtgärden eller om det annars finns särskilda skäl.


� 7 kap 1 § Naturgaslagen.


� Prop. 2004/05:62, s. 233.


� 7 kap 2 § Naturgaslagen.


� Svenska Kraftnäts rapport 2005-04-28.


� 7 kap 4 § Naturgaslagen.


� 17 a § Naturgasförordningen.


� Prop. 2004/05:62, s. 137 f. och s. 192.


� 6 kap 1 § Naturgaslagen och 18 § Naturgasförordningen.


� Prop. 2004/05:62, s. 191 f.


�  Prop 2004/05:62 s 184.


� Bekendtgoerelse af lov om naturgasforsyning.


� 15 a § i LBK om naturgasforsyning, den danska motsvarigheten till Naturgaslagen. 


� Förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet.


� Förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet.


� Förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet.


� Prop. 2004/05:62, s. 192


� Naturgasföretag definieras i Naturgaslagen som företag som överför eller bedriver handel med naturgas, dvs ledningsinnehavare respektive naturgashandelsföretag, samt innehavare av lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar.


� Konsumenter definieras i Naturgaslagen såsom en fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.


� Möjligheter att lagra naturgas i Sydkrafts lager i Skallen bör beaktas.


� Linepack definieras som gas som lagrats i en transmissionsledning.


� Den systemansvariga myndigheten har påbörjat överläggningar med Gastra A/S om ett sam�arbetsavtal för systemdriften. Även Nova Naturgas AB deltar i dessa överläggningar, eftersom avtal också behöver utarbetas kring sammankopplingen av Novas och Gastras transmissions�ledningar.


� Prop. 2004/05:62 s. 147.


� Se Energimyndighetens rapport 2005-04-26 En leveranssäker elöverföring. 





96

_1186915145.xls
Diagr2

		jan		590		108.3333333333		151.6666666667

		feb		580		91.6666666667		128.3333333333

		mars		560		87.5		122.5

		april		300		50		70

		maj		70		33.3333333333		46.6666666667

		juni		0		29.1666666667		40.8333333333

		juli		0		16.6666666667		23.3333333333

		aug		0		29.1666666667		40.8333333333

		sep		120		33.3333333333		46.6666666667

		okt		350		50		70

		nov		510		75		105

		dec		590		108.3333333333		151.6666666667
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Linepack

		Svenska gaslager

		Linepack		Längd (m)		Medeldiameter (m)		Volym (m3)		Medeltryck (bar)		Total gasvolym i ledning

		Transmissionsledning		650,000		0.5		127623.4375		55		7,019,289.06

		Distributionsledning		3,000,000		0.2		94245		4		376,980.00

		Summa		3,650,000								7,396,269.06

		Källa:ÅF+uppskattning

		Linepack		Ledning		Längd (m)		DN		Fysisk volym (m3)		Tryck (bar) normal		Tryck normal låg		Tryck normal hög		Tryck (bar) min		Tryck (bar) max		Tryck (bar) max komp		Volym normal (55bar)		Volym normal låg (40 bar)		Volym normal hög (70bar)		Volym max		Volym max komp		Volym min (10 bar)		Volym linepac min		Volym linepac max

		Transmissionsledning		Sjöledning		19000		600		5146		55		40		70		10		70		78		283030		205840		360220		360,220		401,388		51,460		349,928		308760

				Landledning		87000		600		24325		55		40		70		10		70		78		1337875		973000		1702750		1,702,750		1,897,350		243,250		1,654,100		1459500

				Landledning		214000		500		41228		55		40		70		10		70		78		2267540		1649120		2885960		2,885,960		3,215,784		412,280		2,803,504		2473680

				Landledning (Stenungssund)		35000		400		4431		55		40		70		10		70		78		243705		177240		310170		310,170		345,618		44,310		301,308		265860

		Grenledning		Landledning		50000		400		6330		55		40		70		10		70		78		348150		253200		443100		443,100		493,740		63,300		430,440		379800

				Landledning		20000		200		686		55		40		70		10		70		78		37730		27440		48020		48,020		53,508		6,860		46,648		41160

		Summa				425,000				82,146														4,518,030.00		3,285,840.00		5,750,220.00		5,750,220		6,407,388		821,460		5,585,928		4,928,760

								Enligt NOVA		82154

		Källa:ÅF+uppskattning

												Tryck		Miljoner m3		Miljoner m3

												10		0.82146

						Max tryck		70		5.75022		40		3.28584

						Faktiskt tryck		55		4.51803		70		5.75022

						Min tryck		40		3.28584

						Linefill		30		2.46438

						Min tekn nivå		10		0.82146

						milj m3		GWh

				Volym 55-30 bar		2.0536500		22.17942

				Volym 30-10 bar		1.6429200		17.743536





Linepack

		Volym max

		Volym max komp

		Volym min (10 bar)

		Volym linepac min

		Volym linepac max



m3

Lagervolym ledning och "Linepack"

5750220

6407388

821460
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4928760
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Volym normal hög (70bar)

m3

Line pack variationer i det svenska naturgasnätet
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Frånkoppling

		

				Skallen		m3

				Totalvolym		10000000

				Kuddgas		15%		måste pumpas ut med kompressor

				Realistisk användbar volym		8500000

				Uttömningshastighet		60,000		m3/h

				Uttömingstid		5.9027777778		dagar

				Tryck max		200		bar

				Skulle kunna komma upp i 250 bar

				Går ej under 30 bar

				Kan gå ner till 15 bar utan extra åtgärder

				Tryck		Miljoner m3

				200		10

				30		1.5

				40		2
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Känsliga kunder

		Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden

																														Levererad effekt (GW)		Min		0.8727154241

		Efterfrågan																														Medel		1.0908942801

						Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)																Max		1.3636178501

		Timmar		Månad		Kraft och värme		Kraft och värme		Industri		Industri		Övrigt		Övrigt		Total effekt		Total Energi (GWh)		Lagerbehov högsäsog (GWh)		Lagerbehov lågsäsong (GWh)		Förbrukning m3		Förbrukning dygn m3				Load factor		0.8

		0				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		125				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Energi (GWh)		9,556

		250				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Kraft och värme

		375				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Industri

		500				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Övrigt

		625				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		750				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		875				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1000				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1125				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1250				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1375				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1500				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1625				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1750				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1875				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2000				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2125				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2250				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2375				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2500				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2625				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2750				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2875				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		3000				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3125				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3250				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3375				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3500				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3625				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		3750				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		3875				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4000				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4125				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4250				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4375				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4500				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4625				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4750				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4875				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5000				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5125				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5250				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5375				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5500				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5625				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5750				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5875				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		6000				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6125				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6250				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6375				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6500				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6625								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		6750								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		6875								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7000								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7125								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7250								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7375								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7500								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7625								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7750								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7875								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		8000								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		8125								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8250								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8375								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8500								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8625								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8750								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		Summa						4,060				4,040				1,456				9,556		1,289.9		-3607.2		1,032,073,261

						Modell		Naturgasanvändning		GWh		%		Diff		Faktor

								Kraft och värme		4,060		42%		3%		0.83

								Industri		4,040		42%		-1%		1.2

								Övrigt		1,456		15%		-3%		0.77

								Summa		9,556

						Statistik SCB 2004		Naturgasanvändning		GWh		%

								Kraft och värme		3,627		39%

								Industri		3,999		43%

								Övrigt		1,674		18%

								Summa		9,300





Känsliga kunder
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Kraft och värme
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GW

Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden
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Nödsituation
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Naturgasförbrukning per dygn
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Uttag per år

		

				Mm3		%

		Årlig förbrukning		1000

		Frånkopplingsbar förbrukning totalt		700		100%

		Uppvärmning/lokaler		0

		Industri		270		39%

		Kraft- och värmeverk		430		61%

		Källa:ÅF

		Inventering av avbrottskänsliga kunder mm.

				Antal		Volym (1000-tals m3)		Energi (GWh)

		En- och tvåbostadshus		28961		97893		1087

		Flerbostadshus		3814		65434		726

		Spiskunder		15800

		Lokaler				67721		752

		Avbrottskänsliga kunder		48578		261139		2899

		Avbrytbara kontrakt				188288		2090

		Ersättningsbar volym				56814		631

		Källa:Gasföreningen

		Detaljhandel 2003		Volym MNm3		%		Total energi (GWh)		Antal småhuskunder 2005		Energi/småhuskund (GWh)		Energi småhuskunder (GWh)

		Göteborg energi		171		18		1846.8		1350				26.3

		Nova Naturgas (Dong 2004)		99		11		1069.2		0				0.0

		Varberg Energi		8		1		86.4		510		0.01500		7.7

		Lund Energi		69		7		745.2		5732				111.8

		Ängelholms Energi		22		2		237.6		70		0.02200		1.5

		Öresundskraft		91		10		982.8		2000		0.02500		50.0

		Sydkraft Gas		464		50		5011.2		11,000		0.01600		176.0

		Summa		924		99		9979.2		20662		0.01950		373.3

		Källa: Naturgasföretagen

		Småhus effekt		GW

		Effekt hög		0.3300

		Effekt låg		0.0039

		Effekt medel		0.1641





Uttag per år
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Mm3

Avkopplingsbarhet i den svenska naturgasmarknaden



Totalt uttag
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Inventering av avbrottskänsliga kunder mm.

GWh



ÅF modell

		Känsliga kunder uppvärming och spisar

				Totalt Naturgas SCB (TWh)		Totalt Natur- och stadsgas SCB (TWh)		Totalt stadsgas SCB (TWh)		Andel av kunder Naturgas (%)

		En- och tvåbostadshus		0.2		0.2		0		55

		Flerbostadshus		0.4		0.4		0		7

		Spiskunder								29

		Lokaler		0.5		1.7		1.2		9

		Offentliga lokaler				0.2

		Industrilokaler				1.1

		Övriga lokaler				0.4

		Detaljhandel 2003		Volym MNm3		%		Total energi (GWh)		Antal småhuskunder 2005		Energi/småhuskund (GWh)		Energi småhuskunder (GWh)		Effekt hög (GW)		Effekt låg (GW)		Effekt medel (GW)

		Göteborg energi		171		18		1846.8		1350				26.3

		Nova Naturgas (Dong 2004)		99		11		1069.2		0				0.0

		Varberg Energi		8		1		86.4		510		0.01500		7.7

		Lund Energi		69		7		745.2		5732				111.8

		Ängelholms Energi		22		2		237.6		70		0.02200		1.5

		Öresundskraft		91		10		982.8		2000		0.02500		50.0

		Sydkraft Gas		464		50		5011.2		11,000		0.01600		176.0

		Summa		924		99		9979.2		20662		0.01950		373.3		0.33		0.01925		0.1640967063





Diagram

		Försörjning av kunder vid olika tillgång på gas

						Linepack		Skallen		Totalt		GWh		Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar

		Linepack + Skallen		Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		10,000,000		14,518,030.00		156.794724		Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		475.1355272727		19.8

				Tillgänglig gas låg m3		3,285,840.00		2,000,000		5,285,840.00		57.087072		Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		172.9911272727		7.2

				Tillgänglig gas medel m3						9901935		106.940898		Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		955.5019567365		39.8

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		347.8867630798		14.5

				Tryck (bar)		Hög		Medel		Låg										Småhus låg efterfrågan hög tillgång		8145.1804675325		339.4

				Line pack		70		40		10										Småhus låg efterfrågan låg tillgång		2965.5621818182		123.6

				Skallen		200		40		10										Småhus medel efterfrågan medel tillgång		651.6943599082		27.2

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar

				Värmevärde		1m3		10,8 kWh						Totalt hög		1.8				Hög efterfrågan hög tillgång		87.10818		3.6

														Totalt medel		1.0767587486				Hög efterfrågan låg tillgång		31.71504		1.3

														Totalt låg		0.12				Medel efterfrågan hög tillgång		145.6173206905		6.1

																				Medel efterfrågan låg tillgång		53.0175139739		2.2

																				Låg efterfrågan hög tillgång		1306.6227		54.4

																				Låg efterfrågan låg tillgång		475.7256		19.8

																				Medel efterfrågan medel tillgång		99.3174173322		4.1

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning gasspecifika		h		dagar

														Gasspecifika hög		0.54				Hög efterfrågan hög tillgång		290.3606		12.1

														Gasspecifika medel		0.3230276246				Hög efterfrågan låg tillgång		105.7168		4.4

														Gasspecifika låg		0.036				Medel efterfrågan hög tillgång		485.3910689685		20.2

																				Medel efterfrågan låg tillgång		331.0580577741		13.8

																				Låg efterfrågan hög tillgång		4355.409		181.5

																				Låg efterfrågan låg tillgång		1585.752		66.1

																				Medel efterfrågan medel tillgång		331.0580577741		13.8

																																												Uppvärmning av bostäder och lokaler		1.7		1.7		0		Tillgång Linepack		milj m3		GWh		Tillgång Lager		milj m3		GWh				Totalt

		Linepack				Linepack		GWh						Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar																				Industri		4		1.3		2.7		Volym 55-30 bar		2.0536500		22.17942		Volym 200-30 bar		8.5		91.8				113.97942

				Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724						Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		147.8628		6.2										Linepack		GWh								Kraft- och värmeverk		4.3		0		4.3		Volym 55 -10 bar		1.6429200		39.922956		Volym 200 -10 bar		0.5		97.2				137.122956

				Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246						Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		26.8841454545		1.1								Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724								Totalt		10		3		7

				Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768						Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		297.3534636307		12.4								Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246								Källa:ÅF

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		54.0642661147		2.3								Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768

																				Småhus låg efterfrågan hög tillgång		2534.7908571429		105.6

																				Småhus låg efterfrågan låg tillgång		460.8710649351		19.2										GW						GW						GW

																				Småhus medel efterfrågan medel tillgång		175.7088648727		7.3								Efterfrågan hushåll hög		0.150462963				Efterfrågan hela marknaden hög		1.6944444444				Efterfrågan Gasspecifika hög		0.3174768519

																																Efterfrågan hushåll medel		0.0694444444				Efterfrågan hela marknaden medel		1.0694444444				Efterfrågan Gasspecifika medel		0.2274305556						Efterfrågan GW												Efterfrågan GW

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar								Efterfrågan hushåll låg		0.0231481481				Efterfrågan hela marknaden låg		0.4722222222				Efterfrågan Gasspecifika låg		0.1585648148						Enbart hushållsmarknaden		All gasspecifik marknad		Hela gasmarknaden								Enbart hushållsmarknaden		All gasspecifik marknad		Hela gasmarknaden

														Totalt hög		1.8				Totalt Hög efterfrågan hög tillgång		27.10818		1.1																										Hög		0.150462963		0.3174768519		1.6944444444						Hög		0.150462963		0.3174768519		1.6944444444

														Totalt medel		1.0767587486				Totalt Hög efterfrågan låg tillgång		4.92876		0.2								Tid hushåll försörja med linepack		Dagar				Tid hela marnaden försörja med linepack		Dagar				Tid gasspecifka försörja med linepack						Låg		0.0231481481		0.1585648148		0.4722222222						Låg		0.0231481481		0.1585648148		0.4722222222

														Totalt låg		0.12				Totalt Medel efterfrågan hög tillgång		45.3163014128		1.9								Normalfall övre		88				Normalfall övre		4				Normalfall övre		13

																				Totalt Medel efterfrågan låg tillgång		8.2393275296		0.3								Normalfall nedre		8				Normalfall nedre		1				Normalfall nedre		4

																				Totalt Låg efterfrågan hög tillgång		406.6227		16.9								Extremfall		2				Extremfall		0				Extremfall		1

																				Totalt Låg efterfrågan låg tillgång		73.9314		3.1

																				Totalt Medel efterfrågan medel tillgång		26.7778144712		1.1

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning gasspecifika		h		dagar

														Gasspecifika hög		0.54				Gasspecifika Hög efterfrågan hög tillgång		90.3606		3.8								Dagar kunder har försörjning		Hushåll		Gasspecifika		Hela marknaden														Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn

														Gasspecifika medel		0.3230276246				Gasspecifika Hög efterfrågan låg tillgång		16.4292		0.7								Normalfall övre gräns		88		13		4														Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Låg efterfrågan		40		6		2				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg efterfrågan		205		30		10

														Gasspecifika låg		0.036				Gasspecifika Medel efterfrågan hög tillgång		151.0543380425		6.3								Normalfall nedre gräns		8		4		1														Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Hög efterfrågan		6		3		1				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Hög efterfrågan		32		15		3

																				Gasspecifika Medel efterfrågan låg tillgång		27.4644250986		1.1								Extremfall		2		1		-														Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Låg efterfrågan		72		10		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg efterfrågan		247		36		-

																				Gasspecifika Låg efterfrågan hög tillgång		1355.409		56.5																												Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Hög efterfrågan		11		5		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Hög efterfrågan		38		18		-

																				Gasspecifika Låg efterfrågan låg tillgång		246.438		10.3																												Källa: ÅF										Källa: ÅF

																				Gasspecifika Medel efterfrågan medel tillgång		89.2593815706		3.7																												All gasspecifik marknad antas ha ett behov under 10 bar.										All gasspecifik marknad antas ha ett behov under 10 bar.

		Skallen				Skallen		GWh						Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar

				Tillgänglig gas hög m3		10,000,000		108						Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		327.2727272727		13.6																												Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn

				Tillgänglig gas medel m3		2,000,000		21.6						Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		21.8181818182		0.9										Linepack		GWh		Skallen		GWh		Totalt GWh										Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		6 -- 40		3 -- 6		1 -- 2				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg respektive hög efterfrågan		32 - 205		15 - 30		3 -- 10

				Tillgänglig gas låg m3		666,667		7.2						Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		658.1484931058		27.4								Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724		10,000,000		108		157										Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		11 -- 72		5 -- 10		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg respektive hög efterfrågan		38 - 247		18 - 36		-

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		43.8765662071		1.8								Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246		2,000,000		22		50

																				Småhus låg efterfrågan hög tillgång		5610.3896103896		233.8								Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768		666,667		7		16										Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn

																				Småhus låg efterfrågan låg tillgång		374.025974026		15.6																												Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		32 -- 205		15 -- 30		3 -- 10

																				Småhus medel efterfrågan medel tillgång		131.6296986212		5.5										GW						GW						GW						Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		38 -- 247		18 -- 36		-

																																Efterfrågan hushåll hög		0.150462963				Efterfrågan hela marknaden hög		1.6944444444				Efterfrågan Gasspecifika hög		0.3174768519

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar								Efterfrågan hushåll medel		0.0694444444				Efterfrågan hela marknaden medel		1.0694444444				Efterfrågan Gasspecifika medel		0.2274305556

														Totalt hög		1.8				Totalt Hög efterfrågan hög tillgång		60		2.5								Efterfrågan hushåll låg		0.0231481481				Efterfrågan hela marknaden låg		0.4722222222				Efterfrågan Gasspecifika låg		0.1585648148

														Totalt medel		1.0767587486				Totalt Hög efterfrågan låg tillgång		4		0.2

														Totalt låg		0.12				Totalt Medel efterfrågan hög tillgång		100.3010192778		4.2								Tid hushåll försörja med linepack och lager		Dagar				Tid hela marnaden försörja med linepack och lager		Dagar				Tid gasspecifka försörja med linepack och lager

																				Totalt Medel efterfrågan låg tillgång		6.6867346185		0.3								Normalfall övre		282				Normalfall övre		14				Normalfall övre		41

																				Totalt Låg efterfrågan hög tillgång		900		37.5								Normalfall nedre		14				Normalfall nedre		1				Normalfall nedre		7

																				Totalt Låg efterfrågan låg tillgång		60		2.5								Extremfall		4				Extremfall						Extremfall		2

																				Totalt Medel efterfrågan medel tillgång		20.0602038556		0.8

																																Dagar kunder har försörjning		Hushåll		Gasspecifika		Hela marknaden

		Propan		Utbud		GW				Efterfrågan		GW																				Normalfall övre gräns		282		41		14

				Fast enhet Malmö max		0.15				Totalt hög		1.8		1.8		Totalt hög																Normalfall nedre gräns		14		7		1

				Mobil enhet max		0.0426				Totalt låg		0.12		1.077978819		Totalt medel																Extremfall		4		2		-

				Totalt utrustning		0.1926				Gasspecifik hög		0.54		0.54		Gasspecifik hög

				Leverans med lastbil		0.09				Gasspecifik låg		0.036		0.33		Småhus hög

				Leverans med tåg		0.096				Småhus hög		0.33		0.3233936457		Gasspecifik medel

				Totalt leverans		0.186				Småhus låg		0.01925		0.186		Propan

										Propan		0.186		0.1653167768		Småhus medel

										Totalt medel		1.0767587486		0.12		Totalt låg

										Gasspecifik medel		0.3230276246		0.036		Gasspecifik låg

										Småhus medel		0.1640967063		0.01925		Småhus låg

						kr		MW		kr/MW		kr/GW		Kostnad		Miljoner kr

				Kostnad ny propananläggning 1997		2,400,000		40		60,000				Totalt hög		117.65		117.6541002721		Totalt hög

				Kostnad ny propananläggning 2005		2,614,536		40		65,363		65363389.0400311		Totalt låg		7.84		70.4603489241		Totalt medel

				Kostnad ny propananläggning 2005		13,072,678		200		65,363				Gasspecifik hög		35.30		35.2962300816		Gasspecifik hög

														Gasspecifik låg		2.35		21.5699183832		Småhus hög

				ÅR		KPI		%						Småhus hög		21.57		21.1381046772		Gasspecifik medel

				1980		100								Småhus låg		1.26		12.1575903614		Propan

				1997		257.3		1						Propan		12.16		10.8056647942		Småhus medel

				2005		280.3		1.0893898173						Totalt medel		70.38		7.8436066848		Totalt låg

														Gasspecifik medel		21.11		2.3530820054		Gasspecifik låg

														Småhus medel		10.73		1.258245239		Småhus låg

														Kostnad Propan per energi		öre / kWh

														Totalt		1.26510
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Tid för nödförsörjning småhus

Tid för nödförsörjning gasspecifika

Tid för nödförsörjning totalt

Dagar



		

																																		kNm3		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

																																		jan		106.4		109.9		111.7		108.8		117.7		134		129

																																		feb		195.7		220.7		216.6		222.1		210.7		379		343

																																		mars

																																		april

																																		maj

																																		juni

																																		juli

																																		aug

																																		sep

																																		okt

																																		nov

																																		dec





		Jan		Jan		Jan		108.794871		117.060414		134		129

		Feb		Feb		Feb		222.066402		210.61789		269		238

		Mar		Mar		Mar		336.657371		313.248191		379		343

		Apr		Apr		Apr		419.0232		384.145339		452		410

		Maj		Maj		Maj		464.991988		429.816434		502		460

		Jun		Jun		Jun		502.452885		462.41452		537		514

		Jul		Jul		Jul		532.799598		491.682524		567		554

		Aug		Aug		Aug		567.679699		524.274566		605		598

		Sep		Sep		Sep		620.074973		576.866743		653		650

		Okt		Okt		Okt		681.168977		672.49571669		741		724

		Nov		Nov		Nov		782.619866		784.49571669		836		823

		Dec		Dec		Dec		917.728169		931.49571669		928		926



1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

kNm3

Totalt ackumulerat uttag/år
1998 - 2004

106.403987

109.89399

111.730385

195.69086

220.677428

216.565651

297.961182

325.001959

323.936012

365.84934

387.254323

387.857027

404.070531

437.453243

432.348893

436.007564

471.99463

468.270147

463.150838

497.99463

500.361501

498.925551

529.99463

539.905142

545.925551

567.66863

592.507388

616.757067

632.16863

654.792679

732.55211

722.26863

734.400873

850.407342

845.47863

831.532353



		

																														kNm3		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		Medel

																														jan		106.4		109.9		111.7		108.8		117.7		134		129		116.8

																														feb		89.3		110.8		104.8		113.3		93.6		135		109		108.0

																														mars		102.3		110.8		107.4		114.6		102.6		110		105		107.5

																														april		67.9		62.3		63.9		82.4		70.9		73		67		69.6

																														maj		38.2		50.2		44.5		46		45.7		50		50		46.4

																														juni		32		34.5		35.9		37.4		32.6		35		54		37.3

																														juli		27.1		26		32.1		30.3		29.3		30		40		30.7

																														aug		35.8		32		39.5		34.9		32.6		38		44		36.7

																														sep		47		37.6		52.6		52.4		52.6		48		52		48.9

																														okt		70.8		64.5		62.3		61.1		95.6		88		74		73.8

																														nov		115.8		90.1		79.6		101.5		112		95		99		99.0

																														dec		117.9		123.2		97.1		135.1		147		92		103		116.5

																																Källa: Nova Naturgas

																														jan		116.8

																														dec		116.5

																														feb		108.0

																														mars		107.5

																														nov		99.0

																														okt		73.8

																														april		69.6

																														sep		48.9

																														maj		46.4

																														juni		37.3

																														aug		36.7

																														juli		30.7





		Jan		Jan		Jan		108.794871		117.060414		134		129

		Feb		Feb		Feb		113.271531		93.557476		135		109

		Mar		Mar		Mar		114.590969		102.630301		110		105

		Apr		Apr		Apr		82.365829		70.897148		73		67

		Maj		Maj		Maj		45.968788		45.671095		50		50

		Jun		Jun		Jun		37.460897		32.598086		35		54

		Jul		Jul		Jul		30.346713		29.268004		30		40

		Aug		Aug		Aug		34.880101		32.592042		38		44

		Sep		Sep		Sep		52.395274		52.592177		48		52

		Okt		Okt		Okt		61.094004		95.62897369		88		74

		Nov		Nov		Nov		101.450889		112		95		99

		Dec		Dec		Dec		135.108303		147		92		103



1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

kNm3

Totalt uttag/månad
1998 - 2004

106.403987

109.89399

111.730385

89.286873

110.783438

104.835266

102.270322

104.324531

107.370361

67.888158

62.252364

63.921015

38.221191

50.19892

44.491866

31.937033

34.541387

35.921254

27.143274

26

32.091354

35.774713

32

39.543641

47

37.674

52.602246

70.831516

64.5

62.285291

115.795043

90.1

79.608194

117.855232

123.21

97.13148
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kNm3

Naturgasanvändning mellan 1998 och 2004



		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935

		375		0.73107		0.32967935

		500		0.73107		0.32967935

		625		0.73107		0.32967935

		750		0.73107		0.32967935

		875		0.70107		0.29502935

		1000		0.70107		0.29502935

		1125		0.70107		0.29502935

		1250		0.70107		0.29502935

		1375		0.70107		0.29502935

		1500		0.67107		0.29887935

		1625		0.67107		0.29887935

		1750		0.67107		0.29887935

		1875		0.67107		0.29887935

		2000		0.67107		0.29887935

		2125		0.67107		0.29887935

		2250		0.67107		0.22187935

		2375		0.67107		0.22187935

		2500		0.67107		0.22187935

		2625		0.67107		0.22187935

		2750		0.67107		0.22187935

		2875		0.67107		0.22187935

		3000		0.64107		0.19685435

		3125		0.64107		0.19685435

		3250		0.64107		0.19685435

		3375		0.64107		0.19685435

		3500		0.64107		0.19685435

		3625		0.5385		0.2003925

		3750		0.5385		0.2003925

		3875		0.5385		0.2003925

		4000		0.5385		0.2003925

		4125		0.5385		0.2003925

		4250		0.5385		0.2003925

		4375		0.4575		0.1260875

		4500		0.4575		0.1260875

		4625		0.4575		0.1260875

		4750		0.4575		0.1260875

		4875		0.4575		0.1260875

		5000		0.4575		0.1260875

		5125		0.4575		0.1260875

		5250		0.342		0.11011

		5375		0.342		0.11011

		5500		0.342		0.11011

		5625		0.342		0.11011

		5750		0.342		0.11011

		5875		0.342		0.11011

		6000		0.2505		0.0641025

		6125		0.2505		0.0641025

		6250		0.2505		0.0641025

		6375		0.2505		0.0641025

		6500		0.2505		0.0641025

		6625		0.18		0.0924

		6750		0.18		0.0924

		6875		0.18		0.0924

		7000		0.18		0.0924

		7125		0.18		0.0924

		7250		0.18		0.0924

		7375		0.15		0.01925

		7500		0.15		0.01925

		7625		0.15		0.01925

		7750		0.15		0.01925

		7875		0.15		0.01925

		8000		0.15		0.01925

		8125		0.12		0.00385

		8250		0.12		0.00385

		8375		0.12		0.00385

		8500		0.12		0.00385

		8625		0.12		0.00385

		8750		0.12		0.00385



Kraft och värme

Industri

Övrigt

h

GW

Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden
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		ÅFs modell över den svenska naturgasmarknaden

		Efterfrågan																																Konsekutiv förbrukning

				Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)																						GWh		% Kraft och värme		Kraft och värme		% industri		Industri		% övrigt		% totalt		Övrigt

		Timmar		Kraft och värme		Kraft och värme		Industri		Industri		Övrigt		Övrigt		Total effekt		Total Energi (GWh)		Totalt Energi (Gwh)		Månad		% Kraft och värme		% industri		% övrigt		Totalt Energi (kNm3)				jan		1220.0		0.43		590.0		0.41		370.0		0.18		1.02		260.0

		0		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						dec		1220.0		0.43		590.0		0.39		370.0		0.17		1.00		260.0

		125		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						feb		1170.0		0.46		580.0		0.40		370.0		0.17		1.03		220.0

		250		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						mars		1140.0		0.46		560.0		0.38		370.0		0.16		1.00		210.0

		375		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						nov		1060.0		0.49		510.0		0.38		370.0		0.15		1.02		180.0

		500		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						okt		820.0		0.65		350.0		0.45		350.0		0.30		1.40		120.0

		625		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						april		770.0		0.50		300.0		0.42		350.0		0.11		1.03		120.0

		750		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		1576.33				41%		41%		18%		jan				sep		540.0		0.45		120.0		0.39		340.0		0.30		1.14		80.0

		875		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						maj		480.0		0.00		70.0		0.50		330.0		0.30		0.80		80.0

		1000		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juni		400.0		0.00				0.55		330.0		0.34		0.89		70.0

		1125		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						aug		400.0		0.00				0.60		330.0		0.11		0.71		70.0

		1250		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juli		340.0		0.00				0.75		300.0		0.15		0.90		40.0

		1375		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						Totalt		9560.0				3670.0				4180.0						1710.0

		1500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1299.39				43%		39%		17%		dec

		1625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						Årlig förbrukning																NOVA

		1750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%								GWh		Kraftvärme		Industri		Hushåll		Övrigt				% hushåll		GWh		diff %

		1875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						jan		1220.0		590.00		370.0		108.3		151.67				-91.1%		1,261.3		3%

		2000		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						feb		1170.0		580.00		370.0		91.7		128.33				-92.2%		1,166.1		-0%

		2125		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1069.20				43%		39%		17%		feb				mars		1140.0		560.00		370.0		87.5		122.50				-92.3%		1,161.3		2%

		2250		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						april		770.0		300.00		350.0		50.0		70.00				-93.5%		752.0		-2%

		2375		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						maj		480.0		70.00		330.0		33.3		46.67				-93.1%		500.8		4%

		2500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juni		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		403.3		1%

		2625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juli		340.0		0.00		300.0		16.7		23.33				-95.1%		331.4		-3%

		2750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						aug		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		396.2		-1%

		2875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		1225.29				45%		41%		14%		mars				sep		540.0		120.00		340.0		33.3		46.67				-93.8%		528.0		-2%

		3000		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						okt		820.0		350.00		350.0		50.0		70.00				-93.9%		796.6		-3%

		3125		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						nov		1060.0		510.00		370.0		75.0		105.00				-92.9%		1,069.2		1%

		3250		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						dec		1220.0		590.00		370.0		108.3		151.67				-91.1%		1,257.9		3%

		3375		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						Totalt		9560.0		3670.0		4180.0		712.5		997.5								0.0

		3500		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%

		3625		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625		1164.96				51%		38%		11%		nov				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		Modell		Diff %

		3750		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Kraft och värme		3,627		3670.0		1.19%

		3875		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Industri		3,999		4180.0		4.53%

		4000		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Övrigt		1,674		1710.0		2.15%

		4125		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Summa		9,300		9560.0		2.80%

		4250		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%

		4375		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		1029.18				47%		42%		11%		okt						Huhåll		669.2		712.5		0.0647041243

		4500		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4625		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%												0.4166666667

		4750		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4875		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5000		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		688.96				47%		42%		11%		april

		5125		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5250		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5375		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5500		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5625		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5750		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5875		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875		788.12				48%		39%		13%		sep

		6000		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6125		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6250		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6375		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6500		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625		261.47				25%		60%		15%

		6625						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6750						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6875						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7000						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7125						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7250						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05		204.30				0%		66%		34%

		7375						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7500						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7625						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7750						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7875						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		8000						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625		126.94				0%		89%		11%

		8125						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8250						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8375						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8500						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8625						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8750						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125		92.89				0%		97%		3%

		Summa				4,060				4,040				1,427				9,527

				Modell		Naturgasanvändning		GWh		%		Diff		Faktor

						Kraft och värme		4,060		43%		4%		0.83

						Industri		4,040		42%		-1%		1.2

						Övrigt		1,427		15%		-3%		0.77

						Summa		9,527

				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		%

						Kraft och värme		3,627		39%

						Industri		3,999		43%

						Övrigt		1,674		18%

						Summa		9,300
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		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935

		375		0.73107		0.32967935

		500		0.73107		0.32967935

		625		0.73107		0.32967935

		750		0.73107		0.32967935

		875		0.70107		0.29502935

		1000		0.70107		0.29502935

		1125		0.70107		0.29502935

		1250		0.70107		0.29502935

		1375		0.70107		0.29502935

		1500		0.67107		0.29887935

		1625		0.67107		0.29887935

		1750		0.67107		0.29887935

		1875		0.67107		0.29887935

		2000		0.67107		0.29887935

		2125		0.67107		0.29887935

		2250		0.67107		0.22187935

		2375		0.67107		0.22187935

		2500		0.67107		0.22187935

		2625		0.67107		0.22187935

		2750		0.67107		0.22187935

		2875		0.67107		0.22187935

		3000		0.64107		0.19685435

		3125		0.64107		0.19685435

		3250		0.64107		0.19685435

		3375		0.64107		0.19685435

		3500		0.64107		0.19685435

		3625		0.5385		0.2003925

		3750		0.5385		0.2003925

		3875		0.5385		0.2003925

		4000		0.5385		0.2003925

		4125		0.5385		0.2003925

		4250		0.5385		0.2003925

		4375		0.4575		0.1260875

		4500		0.4575		0.1260875

		4625		0.4575		0.1260875

		4750		0.4575		0.1260875

		4875		0.4575		0.1260875

		5000		0.4575		0.1260875

		5125		0.4575		0.1260875

		5250		0.342		0.11011

		5375		0.342		0.11011

		5500		0.342		0.11011

		5625		0.342		0.11011

		5750		0.342		0.11011

		5875		0.342		0.11011

		6000		0.2505		0.0641025

		6125		0.2505		0.0641025

		6250		0.2505		0.0641025

		6375		0.2505		0.0641025

		6500		0.2505		0.0641025

		6625		0.18		0.0924

		6750		0.18		0.0924

		6875		0.18		0.0924

		7000		0.18		0.0924

		7125		0.18		0.0924

		7250		0.18		0.0924

		7375		0.15		0.01925

		7500		0.15		0.01925

		7625		0.15		0.01925

		7750		0.15		0.01925

		7875		0.15		0.01925

		8000		0.15		0.01925

		8125		0.12		0.00385

		8250		0.12		0.00385

		8375		0.12		0.00385

		8500		0.12		0.00385

		8625		0.12		0.00385

		8750		0.12		0.00385
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Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden
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NOVA



		





		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935

		375		0.73107		0.32967935

		500		0.73107		0.32967935

		625		0.73107		0.32967935

		750		0.73107		0.32967935

		875		0.70107		0.29502935

		1000		0.70107		0.29502935

		1125		0.70107		0.29502935

		1250		0.70107		0.29502935

		1375		0.70107		0.29502935

		1500		0.67107		0.29887935

		1625		0.67107		0.29887935

		1750		0.67107		0.29887935

		1875		0.67107		0.29887935

		2000		0.67107		0.29887935

		2125		0.67107		0.29887935

		2250		0.67107		0.22187935

		2375		0.67107		0.22187935

		2500		0.67107		0.22187935

		2625		0.67107		0.22187935

		2750		0.67107		0.22187935

		2875		0.67107		0.22187935

		3000		0.64107		0.19685435

		3125		0.64107		0.19685435

		3250		0.64107		0.19685435

		3375		0.64107		0.19685435

		3500		0.64107		0.19685435

		3625		0.5385		0.2003925

		3750		0.5385		0.2003925

		3875		0.5385		0.2003925

		4000		0.5385		0.2003925

		4125		0.5385		0.2003925

		4250		0.5385		0.2003925

		4375		0.4575		0.1260875

		4500		0.4575		0.1260875

		4625		0.4575		0.1260875

		4750		0.4575		0.1260875

		4875		0.4575		0.1260875

		5000		0.4575		0.1260875

		5125		0.4575		0.1260875

		5250		0.342		0.11011

		5375		0.342		0.11011

		5500		0.342		0.11011

		5625		0.342		0.11011

		5750		0.342		0.11011

		5875		0.342		0.11011

		6000		0.2505		0.0641025

		6125		0.2505		0.0641025

		6250		0.2505		0.0641025

		6375		0.2505		0.0641025

		6500		0.2505		0.0641025

		6625		0.18		0.0924

		6750		0.18		0.0924

		6875		0.18		0.0924

		7000		0.18		0.0924

		7125		0.18		0.0924

		7250		0.18		0.0924

		7375		0.15		0.01925

		7500		0.15		0.01925

		7625		0.15		0.01925

		7750		0.15		0.01925

		7875		0.15		0.01925

		8000		0.15		0.01925

		8125		0.12		0.00385

		8250		0.12		0.00385

		8375		0.12		0.00385

		8500		0.12		0.00385

		8625		0.12		0.00385

		8750		0.12		0.00385
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		Hög efterfrågan hög tillgång		Hög efterfrågan hög tillgång		3.6295075

		Hög efterfrågan låg tillgång		Hög efterfrågan låg tillgång		1.19646

		Medel efterfrågan hög tillgång		Medel efterfrågan hög tillgång		6.0673883621

		Medel efterfrågan låg tillgång		Medel efterfrågan låg tillgång		2.0001026254

		Låg efterfrågan hög tillgång		Låg efterfrågan hög tillgång		54.4426125

		Låg efterfrågan låg tillgång		Låg efterfrågan låg tillgång		17.9469

		Medel efterfrågan medel tillgång		Medel efterfrågan medel tillgång		4.0337454938



Tid för nödförsörjning småhus

Tid för nödförsörjning gasspecifika

Tid för nödförsörjning totalt

Dagar

19.7973136364

12.0983583333

6.5261454545

3.9882

39.8125815307

20.2246278737

13.124139101

13.4458183125

339.3825194805

181.475375

111.8767792208

59.823

26.4683603159

13.4458183125



		Totalt hög

		Totalt medel

		Gasspecifik hög

		Småhus hög

		Gasspecifik medel

		Propan

		Småhus medel

		Totalt låg

		Gasspecifik låg

		Småhus låg



GW

1.8

1.077978819

0.54

0.33

0.3233936457

0.186

0.1653167768

0.12

0.036

0.01925



		Totalt hög

		Totalt medel

		Gasspecifik hög

		Småhus hög

		Gasspecifik medel

		Propan

		Småhus medel

		Totalt låg

		Gasspecifik låg

		Småhus låg



Miljoner kr

117.6541002721

70.4603489241

35.2962300816

21.5699183832

21.1381046772

12.1575903614

10.8056647942

7.8436066848

2.3530820054

1.258245239
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Diagr1

		jan		1400		108.3333333333		151.6666666667

		feb		1376.2711864407		91.6666666667		128.3333333333

		mars		1328.813559322		87.5		122.5

		april		711.8644067797		50		70

		maj		166.1016949153		33.3333333333		46.6666666667

		juni		0		29.1666666667		40.8333333333

		juli		0		16.6666666667		23.3333333333

		aug		0		29.1666666667		40.8333333333

		sep		284.7457627119		33.3333333333		46.6666666667

		okt		830.5084745763		50		70

		nov		1210.1694915254		75		105

		dec		1400		108.3333333333		151.6666666667
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Linepack

		Svenska gaslager

		Linepack		Längd (m)		Medeldiameter (m)		Volym (m3)		Medeltryck (bar)		Total gasvolym i ledning

		Transmissionsledning		650,000		0.5		127623.4375		55		7,019,289.06

		Distributionsledning		3,000,000		0.2		94245		4		376,980.00

		Summa		3,650,000								7,396,269.06

		Källa:ÅF+uppskattning

		Linepack		Ledning		Längd (m)		DN		Fysisk volym (m3)		Tryck (bar) normal		Tryck normal låg		Tryck normal hög		Tryck (bar) min		Tryck (bar) max		Tryck (bar) max komp		Volym normal (55bar)		Volym normal låg (40 bar)		Volym normal hög (70bar)		Volym max		Volym max komp		Volym min (10 bar)		Volym linepac min		Volym linepac max

		Transmissionsledning		Sjöledning		19000		600		5146		55		40		70		10		70		78		283030		205840		360220		360,220		401,388		51,460		349,928		308760

				Landledning		87000		600		24325		55		40		70		10		70		78		1337875		973000		1702750		1,702,750		1,897,350		243,250		1,654,100		1459500

				Landledning		214000		500		41228		55		40		70		10		70		78		2267540		1649120		2885960		2,885,960		3,215,784		412,280		2,803,504		2473680

				Landledning (Stenungssund)		35000		400		4431		55		40		70		10		70		78		243705		177240		310170		310,170		345,618		44,310		301,308		265860

		Grenledning		Landledning		50000		400		6330		55		40		70		10		70		78		348150		253200		443100		443,100		493,740		63,300		430,440		379800

				Landledning		20000		200		686		55		40		70		10		70		78		37730		27440		48020		48,020		53,508		6,860		46,648		41160

		Summa				425,000				82,146														4,518,030.00		3,285,840.00		5,750,220.00		5,750,220		6,407,388		821,460		5,585,928		4,928,760

								Enligt NOVA		82154

		Källa:ÅF+uppskattning

												Tryck		Miljoner m3		Miljoner m3

												10		0.82146

						Max tryck		70		5.75022		40		3.28584

						Faktiskt tryck		55		4.51803		70		5.75022

						Min tryck		40		3.28584

						Linefill		30		2.46438

						Min tekn nivå		10		0.82146

						milj m3		GWh

				Volym 55-30 bar		2.0536500		22.17942

				Volym 30-10 bar		1.6429200		17.743536
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Frånkoppling

		

				Skallen		m3

				Totalvolym		10000000

				Kuddgas		15%		måste pumpas ut med kompressor

				Realistisk användbar volym		8500000

				Uttömningshastighet		60,000		m3/h

				Uttömingstid		5.9027777778		dagar

				Tryck max		200		bar

				Skulle kunna komma upp i 250 bar

				Går ej under 30 bar

				Kan gå ner till 15 bar utan extra åtgärder

				Tryck		Miljoner m3

				200		10

				30		1.5

				40		2
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Känsliga kunder

		Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden

																														Levererad effekt (GW)		Min		0.8727154241

		Efterfrågan																														Medel		1.0908942801

						Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)																Max		1.3636178501

		Timmar		Månad		Kraft och värme		Kraft och värme		Industri		Industri		Övrigt		Övrigt		Total effekt		Total Energi (GWh)		Lagerbehov högsäsog (GWh)		Lagerbehov lågsäsong (GWh)		Förbrukning m3		Förbrukning dygn m3				Load factor		0.8

		0				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		125				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Energi (GWh)		9,556

		250				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Kraft och värme

		375				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Industri

		500				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551				Övrigt

		625				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		750				0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		54.7383124831				24,320,579		4,669,551

		875				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1000				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1125				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1250				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1375				0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375		46.6570624831				23,447,804		4,501,978

		1500				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1625				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1750				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		1875				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2000				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2125				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		43.3883124831				23,094,779		4,434,198

		2250				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2375				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2500				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2625				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2750				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		2875				0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		33.7633124831				22,055,279		4,234,614

		3000				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3125				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3250				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3375				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3500				0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875		26.8851874831				21,312,441		4,091,989

		3625				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		3750				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		3875				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4000				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4125				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4250				0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.2003925		25.0490625		1.4651425		183.1428125		12.6905812331				19,779,424		3,797,649

		4375				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4500				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4625				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4750				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		4875				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5000				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5125				0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						14,881,556		2,857,259

		5250				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5375				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5500				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5625				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5750				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		5875				0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875				-62.0634812669		11,705,985		2,247,549

		6000				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6125				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6250				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6375				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6500				0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625				-118.1581687669		5,647,759		1,084,370

		6625								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		6750								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		6875								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7000								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7125								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7250								0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05				-136.4022312669		3,677,400		706,061

		7375								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7500								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7625								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7750								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		7875								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		8000								0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625				-149.2959812669		2,284,875		438,696

		8125								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8250								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8375								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8500								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8625								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		8750								0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125				-154.9709812669		1,671,975		321,019

		Summa						4,060				4,040				1,456				9,556		1,289.9		-3607.2		1,032,073,261

						Modell		Naturgasanvändning		GWh		%		Diff		Faktor

								Kraft och värme		4,060		42%		3%		0.83

								Industri		4,040		42%		-1%		1.2

								Övrigt		1,456		15%		-3%		0.77

								Summa		9,556

						Statistik SCB 2004		Naturgasanvändning		GWh		%

								Kraft och värme		3,627		39%

								Industri		3,999		43%

								Övrigt		1,674		18%

								Summa		9,300





Känsliga kunder
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Kraft och värme

Industri
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h

GW

Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden
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Nödsituation
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Naturgasförbrukning per dygn
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Uttag per år

		

				Mm3		%

		Årlig förbrukning		1000

		Frånkopplingsbar förbrukning totalt		700		100%

		Uppvärmning/lokaler		0

		Industri		270		39%

		Kraft- och värmeverk		430		61%

		Källa:ÅF

		Inventering av avbrottskänsliga kunder mm.

				Antal		Volym (1000-tals m3)		Energi (GWh)

		En- och tvåbostadshus		28961		97893		1087

		Flerbostadshus		3814		65434		726

		Spiskunder		15800

		Lokaler				67721		752

		Avbrottskänsliga kunder		48578		261139		2899

		Avbrytbara kontrakt				188288		2090

		Ersättningsbar volym				56814		631

		Källa:Gasföreningen

		Detaljhandel 2003		Volym MNm3		%		Total energi (GWh)		Antal småhuskunder 2005		Energi/småhuskund (GWh)		Energi småhuskunder (GWh)

		Göteborg energi		171		18		1846.8		1350				26.3

		Nova Naturgas (Dong 2004)		99		11		1069.2		0				0.0

		Varberg Energi		8		1		86.4		510		0.01500		7.7

		Lund Energi		69		7		745.2		5732				111.8

		Ängelholms Energi		22		2		237.6		70		0.02200		1.5

		Öresundskraft		91		10		982.8		2000		0.02500		50.0

		Sydkraft Gas		464		50		5011.2		11,000		0.01600		176.0

		Summa		924		99		9979.2		20662		0.01950		373.3

		Källa: Naturgasföretagen

		Småhus effekt		GW

		Effekt hög		0.3300

		Effekt låg		0.0039

		Effekt medel		0.1641





Uttag per år
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Mm3

Avkopplingsbarhet i den svenska naturgasmarknaden



Totalt uttag
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Inventering av avbrottskänsliga kunder mm.

GWh



ÅF modell

		Känsliga kunder uppvärming och spisar

				Totalt Naturgas SCB (TWh)		Totalt Natur- och stadsgas SCB (TWh)		Totalt stadsgas SCB (TWh)		Andel av kunder Naturgas (%)

		En- och tvåbostadshus		0.2		0.2		0		55

		Flerbostadshus		0.4		0.4		0		7

		Spiskunder								29

		Lokaler		0.5		1.7		1.2		9

		Offentliga lokaler				0.2

		Industrilokaler				1.1

		Övriga lokaler				0.4

		Detaljhandel 2003		Volym MNm3		%		Total energi (GWh)		Antal småhuskunder 2005		Energi/småhuskund (GWh)		Energi småhuskunder (GWh)		Effekt hög (GW)		Effekt låg (GW)		Effekt medel (GW)

		Göteborg energi		171		18		1846.8		1350				26.3

		Nova Naturgas (Dong 2004)		99		11		1069.2		0				0.0

		Varberg Energi		8		1		86.4		510		0.01500		7.7

		Lund Energi		69		7		745.2		5732				111.8

		Ängelholms Energi		22		2		237.6		70		0.02200		1.5

		Öresundskraft		91		10		982.8		2000		0.02500		50.0

		Sydkraft Gas		464		50		5011.2		11,000		0.01600		176.0

		Summa		924		99		9979.2		20662		0.01950		373.3		0.33		0.01925		0.1640967063





ÅF modell 2

		Försörjning av kunder vid olika tillgång på gas

						Linepack		Skallen		Totalt		GWh		Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar

		Linepack + Skallen		Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		10,000,000		14,518,030.00		156.794724		Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		475.1355272727		19.8

				Tillgänglig gas låg m3		3,285,840.00		2,000,000		5,285,840.00		57.087072		Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		172.9911272727		7.2

				Tillgänglig gas medel m3						9901935		106.940898		Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		955.5019567365		39.8

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		347.8867630798		14.5

				Tryck (bar)		Hög		Medel		Låg										Småhus låg efterfrågan hög tillgång		8145.1804675325		339.4

				Line pack		70		40		10										Småhus låg efterfrågan låg tillgång		2965.5621818182		123.6

				Skallen		200		40		10										Småhus medel efterfrågan medel tillgång		651.6943599082		27.2

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar

				Värmevärde		1m3		10,8 kWh						Totalt hög		1.8				Hög efterfrågan hög tillgång		87.10818		3.6

														Totalt medel		1.0767587486				Hög efterfrågan låg tillgång		31.71504		1.3

														Totalt låg		0.12				Medel efterfrågan hög tillgång		145.6173206905		6.1

																				Medel efterfrågan låg tillgång		53.0175139739		2.2

																				Låg efterfrågan hög tillgång		1306.6227		54.4

																				Låg efterfrågan låg tillgång		475.7256		19.8

																				Medel efterfrågan medel tillgång		99.3174173322		4.1

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning gasspecifika		h		dagar

														Gasspecifika hög		0.54				Hög efterfrågan hög tillgång		290.3606		12.1

														Gasspecifika medel		0.3230276246				Hög efterfrågan låg tillgång		105.7168		4.4

														Gasspecifika låg		0.036				Medel efterfrågan hög tillgång		485.3910689685		20.2

																				Medel efterfrågan låg tillgång		331.0580577741		13.8

																				Låg efterfrågan hög tillgång		4355.409		181.5

																				Låg efterfrågan låg tillgång		1585.752		66.1

																				Medel efterfrågan medel tillgång		331.0580577741		13.8

																																												Uppvärmning av bostäder och lokaler		1.7		1.7		0		Tillgång Linepack		milj m3		GWh		Tillgång Lager		milj m3		GWh				Totalt

		Linepack				Linepack		GWh						Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar																				Industri		4		1.3		2.7		Volym 55-30 bar		2.0536500		22.17942		Volym 200-30 bar		8.5		91.8				113.97942

				Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724						Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		147.8628		6.2										Linepack		GWh								Kraft- och värmeverk		4.3		0		4.3		Volym 55 -10 bar		1.6429200		39.922956		Volym 200 -10 bar		0.5		97.2				137.122956										GW						GW						GW

				Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246						Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		26.8841454545		1.1								Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724								Totalt		10		3		7																								Efterfrågan hushåll hög		0.150462963				Efterfrågan hela marknaden hög		2.8194444444				Efterfrågan Gasspecifika hög		0.3174768519

				Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768						Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		297.3534636307		12.4								Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246								Källa:ÅF																														Efterfrågan hushåll medel		0.0694444444				Efterfrågan hela marknaden medel		1.6414783427				Efterfrågan Gasspecifika medel		0.2274305556

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		54.0642661147		2.3								Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768																																						Efterfrågan hushåll låg		0.0231481481				Efterfrågan hela marknaden låg		0.4722222222				Efterfrågan Gasspecifika låg		0.1585648148

																				Småhus låg efterfrågan hög tillgång		2534.7908571429		105.6

																				Småhus låg efterfrågan låg tillgång		460.8710649351		19.2										GW						GW						GW

																				Småhus medel efterfrågan medel tillgång		175.7088648727		7.3								Efterfrågan hushåll hög		0.150462963				Efterfrågan hela marknaden hög		1.6944444444				Efterfrågan Gasspecifika hög		0.3174768519

																																Efterfrågan hushåll medel		0.0694444444				Efterfrågan hela marknaden medel		1.0694444444				Efterfrågan Gasspecifika medel		0.2274305556						Efterfrågan GW												Efterfrågan GW										Efterfrågan GW med Rya och Öresundsverket

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar								Efterfrågan hushåll låg		0.0231481481				Efterfrågan hela marknaden låg		0.4722222222				Efterfrågan Gasspecifika låg		0.1585648148						Enbart hushållsmarknaden		All gasspecifik marknad		Hela gasmarknaden								Enbart hushållsmarknaden		All gasspecifik marknad		Hela gasmarknaden						Enbart hushållsmarknaden		All gasspecifik marknad		Hela gasmarknaden

														Totalt hög		1.8				Totalt Hög efterfrågan hög tillgång		27.10818		1.1																										Hög		0.150462963		0.3174768519		1.6944444444						Hög		0.150462963		0.3174768519		1.6944444444				Hög		0.150462963		0.3174768519		2.8194444444

														Totalt medel		1.0767587486				Totalt Hög efterfrågan låg tillgång		4.92876		0.2								Tid hushåll försörja med linepack		Dagar				Tid hela marnaden försörja med linepack		Dagar				Tid gasspecifka försörja med linepack						Låg		0.0231481481		0.1585648148		0.4722222222						Låg		0.0231481481		0.1585648148		0.4722222222				Låg		0.0231481481		0.1585648148		0.4722222222

														Totalt låg		0.12				Totalt Medel efterfrågan hög tillgång		45.3163014128		1.9								Normalfall övre		88				Normalfall övre		4				Normalfall övre		13

																				Totalt Medel efterfrågan låg tillgång		8.2393275296		0.3								Normalfall nedre		8				Normalfall nedre		1				Normalfall nedre		4

																				Totalt Låg efterfrågan hög tillgång		406.6227		16.9								Extremfall		2				Extremfall		0				Extremfall		1

																				Totalt Låg efterfrågan låg tillgång		73.9314		3.1

																				Totalt Medel efterfrågan medel tillgång		26.7778144712		1.1

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning gasspecifika		h		dagar																																																Med Rya och Öresundsverket

														Gasspecifika hög		0.54				Gasspecifika Hög efterfrågan hög tillgång		90.3606		3.8								Dagar kunder har försörjning		Hushåll		Gasspecifika		Hela marknaden														Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn

														Gasspecifika medel		0.3230276246				Gasspecifika Hög efterfrågan låg tillgång		16.4292		0.7								Normalfall övre gräns		88		13		4														Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Låg efterfrågan		40		6		1.96				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg efterfrågan		205		30		10				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg efterfrågan

														Gasspecifika låg		0.036				Gasspecifika Medel efterfrågan hög tillgång		151.0543380425		6.3								Normalfall nedre gräns		8		4		1														Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Hög efterfrågan		6		3		0.55				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Hög efterfrågan		32		15		3				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Hög efterfrågan						1.7

																				Gasspecifika Medel efterfrågan låg tillgång		27.4644250986		1.1								Extremfall		2		1		-														Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Låg efterfrågan		72		10		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg efterfrågan		247		36		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg efterfrågan

																				Gasspecifika Låg efterfrågan hög tillgång		1355.409		56.5																												Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Hög efterfrågan		11		5		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Hög efterfrågan		38		18		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Hög efterfrågan						2.0

																				Gasspecifika Låg efterfrågan låg tillgång		246.438		10.3																												Källa: ÅF										Källa: ÅF										Källa: ÅF

																				Gasspecifika Medel efterfrågan medel tillgång		89.2593815706		3.7																												All gasspecifik marknad antas ha ett behov under 10 bar.										All gasspecifik marknad antas ha ett behov under 10 bar.										All gasspecifik marknad antas ha ett behov under 10 bar.

		Skallen				Skallen		GWh						Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning småhus		h		dagar																																																Med Rya och Öresundsverket

				Tillgänglig gas hög m3		10,000,000		108						Småhus hög		0.33				Småhus hög efterfrågan hög tillgång		327.2727272727		13.6																												Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn				Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn

				Tillgänglig gas medel m3		2,000,000		21.6						Småhus medel		0.1640967063				Småhus hög efterfrågan låg tillgång		21.8181818182		0.9										Linepack		GWh		Skallen		GWh		Totalt GWh										Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		6 -- 40		3 -- 6		1 -- 2				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg respektive hög efterfrågan		32 - 205		15 - 30		3 -- 10				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Låg efterfrågan

				Tillgänglig gas låg m3		666,667		7.2						Småhus låg		0.01925				Småhus medel efterfrågan hög tillgång		658.1484931058		27.4								Tillgänglig gas hög m3		4,518,030.00		48.794724		10,000,000		108		157										Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		11 -- 72		5 -- 10		-				Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg respektive hög efterfrågan		38 - 247		18 - 36		-				Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Hög efterfrågan						0.3

																				Småhus medel efterfrågan låg tillgång		43.8765662071		1.8								Tillgänglig gas medel m3		3,285,840.00		28.833246		2,000,000		22		50																														Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Låg efterfrågan

																				Småhus låg efterfrågan hög tillgång		5610.3896103896		233.8								Tillgänglig gas låg m3		821,460.00		8.871768		666,667		7		16										Uthållighet i naturgasförsörjningen vid avbrott		Enbart hushållsmarknaden Antal dygn		All gasspecifik marknad Antal dygn		Hela gasmarknaden Antal dygn														Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Hög efterfrågan						0.6

																				Småhus låg efterfrågan låg tillgång		374.025974026		15.6																												Normalt driftfall Linepack (55 - 30 bar) Lager (200 - 30 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		32 -- 205		15 -- 30		3 -- 10

																				Småhus medel efterfrågan medel tillgång		131.6296986212		5.5										GW						GW						GW						Maximalt utnyttjande Linepack (55 - 10 bar) Lager (200 - 10 bar) Låg respektive Hög efterfrågan		38 -- 247		18 -- 36		-

																																Efterfrågan hushåll hög		0.150462963				Efterfrågan hela marknaden hög		1.6944444444				Efterfrågan Gasspecifika hög		0.3174768519

														Efterfrågan		GW				Tid för nödförsörjning totalt		h		dagar								Efterfrågan hushåll medel		0.0694444444				Efterfrågan hela marknaden medel		1.0694444444				Efterfrågan Gasspecifika medel		0.2274305556

														Totalt hög		1.8				Totalt Hög efterfrågan hög tillgång		60		2.5								Efterfrågan hushåll låg		0.0231481481				Efterfrågan hela marknaden låg		0.4722222222				Efterfrågan Gasspecifika låg		0.1585648148

														Totalt medel		1.0767587486				Totalt Hög efterfrågan låg tillgång		4		0.2

														Totalt låg		0.12				Totalt Medel efterfrågan hög tillgång		100.3010192778		4.2								Tid hushåll försörja med linepack och lager		Dagar				Tid hela marnaden försörja med linepack och lager		Dagar				Tid gasspecifka försörja med linepack och lager

																				Totalt Medel efterfrågan låg tillgång		6.6867346185		0.3								Normalfall övre		282				Normalfall övre		14				Normalfall övre		41

																				Totalt Låg efterfrågan hög tillgång		900		37.5								Normalfall nedre		14				Normalfall nedre		1				Normalfall nedre		7

																				Totalt Låg efterfrågan låg tillgång		60		2.5								Extremfall		4				Extremfall						Extremfall		2

																				Totalt Medel efterfrågan medel tillgång		20.0602038556		0.8

																																Dagar kunder har försörjning		Hushåll		Gasspecifika		Hela marknaden

		Propan		Utbud		GW				Efterfrågan		GW																				Normalfall övre gräns		282		41		14

				Fast enhet Malmö max		0.15				Totalt hög		1.8		1.8		Totalt hög																Normalfall nedre gräns		14		7		1

				Mobil enhet max		0.0426				Totalt låg		0.12		1.077978819		Totalt medel																Extremfall		4		2		-

				Totalt utrustning		0.1926				Gasspecifik hög		0.54		0.54		Gasspecifik hög

				Leverans med lastbil		0.09				Gasspecifik låg		0.036		0.33		Småhus hög

				Leverans med tåg		0.096				Småhus hög		0.33		0.3233936457		Gasspecifik medel

				Totalt leverans		0.186				Småhus låg		0.01925		0.186		Propan

										Propan		0.186		0.1653167768		Småhus medel

										Totalt medel		1.0767587486		0.12		Totalt låg

										Gasspecifik medel		0.3230276246		0.036		Gasspecifik låg

										Småhus medel		0.1640967063		0.01925		Småhus låg

						kr		MW		kr/MW		kr/GW		Kostnad		Miljoner kr

				Kostnad ny propananläggning 1997		2,400,000		40		60,000				Totalt hög		117.65		117.6541002721		Totalt hög

				Kostnad ny propananläggning 2005		2,614,536		40		65,363		65363389.0400311		Totalt låg		7.84		70.4603489241		Totalt medel

				Kostnad ny propananläggning 2005		13,072,678		200		65,363				Gasspecifik hög		35.30		35.2962300816		Gasspecifik hög

														Gasspecifik låg		2.35		21.5699183832		Småhus hög

				ÅR		KPI		%						Småhus hög		21.57		21.1381046772		Gasspecifik medel

				1980		100								Småhus låg		1.26		12.1575903614		Propan

				1997		257.3		1						Propan		12.16		10.8056647942		Småhus medel

				2005		280.3		1.0893898173						Totalt medel		70.38		7.8436066848		Totalt låg

														Gasspecifik medel		21.11		2.3530820054		Gasspecifik låg

														Småhus medel		10.73		1.258245239		Småhus låg

														Kostnad Propan per energi		öre / kWh

														Totalt		1.26510
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Tid för nödförsörjning småhus

Tid för nödförsörjning gasspecifika

Tid för nödförsörjning totalt

Dagar



		

																																		kNm3		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

																																		jan		106.4		109.9		111.7		108.8		117.7		134		129

																																		feb		195.7		220.7		216.6		222.1		210.7		379		343

																																		mars

																																		april

																																		maj

																																		juni

																																		juli

																																		aug

																																		sep

																																		okt

																																		nov

																																		dec





		Jan		Jan		Jan		108.794871		117.060414		134		129

		Feb		Feb		Feb		222.066402		210.61789		269		238

		Mar		Mar		Mar		336.657371		313.248191		379		343

		Apr		Apr		Apr		419.0232		384.145339		452		410

		Maj		Maj		Maj		464.991988		429.816434		502		460

		Jun		Jun		Jun		502.452885		462.41452		537		514

		Jul		Jul		Jul		532.799598		491.682524		567		554

		Aug		Aug		Aug		567.679699		524.274566		605		598

		Sep		Sep		Sep		620.074973		576.866743		653		650

		Okt		Okt		Okt		681.168977		672.49571669		741		724

		Nov		Nov		Nov		782.619866		784.49571669		836		823

		Dec		Dec		Dec		917.728169		931.49571669		928		926



1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

kNm3

Totalt ackumulerat uttag/år
1998 - 2004

106.403987

109.89399

111.730385

195.69086

220.677428

216.565651

297.961182

325.001959

323.936012

365.84934

387.254323

387.857027

404.070531

437.453243

432.348893

436.007564

471.99463

468.270147

463.150838

497.99463

500.361501

498.925551

529.99463

539.905142

545.925551

567.66863

592.507388

616.757067

632.16863

654.792679

732.55211

722.26863

734.400873

850.407342

845.47863

831.532353



		

																														kNm3		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		Medel

																														jan		106.4		109.9		111.7		108.8		117.7		134		129		116.8

																														feb		89.3		110.8		104.8		113.3		93.6		135		109		108.0

																														mars		102.3		110.8		107.4		114.6		102.6		110		105		107.5

																														april		67.9		62.3		63.9		82.4		70.9		73		67		69.6

																														maj		38.2		50.2		44.5		46		45.7		50		50		46.4

																														juni		32		34.5		35.9		37.4		32.6		35		54		37.3

																														juli		27.1		26		32.1		30.3		29.3		30		40		30.7

																														aug		35.8		32		39.5		34.9		32.6		38		44		36.7

																														sep		47		37.6		52.6		52.4		52.6		48		52		48.9

																														okt		70.8		64.5		62.3		61.1		95.6		88		74		73.8

																														nov		115.8		90.1		79.6		101.5		112		95		99		99.0

																														dec		117.9		123.2		97.1		135.1		147		92		103		116.5

																																Källa: Nova Naturgas

																														jan		116.8

																														dec		116.5

																														feb		108.0

																														mars		107.5

																														nov		99.0

																														okt		73.8

																														april		69.6

																														sep		48.9

																														maj		46.4

																														juni		37.3

																														aug		36.7

																														juli		30.7





		Jan		Jan		Jan		108.794871		117.060414		134		129

		Feb		Feb		Feb		113.271531		93.557476		135		109

		Mar		Mar		Mar		114.590969		102.630301		110		105

		Apr		Apr		Apr		82.365829		70.897148		73		67

		Maj		Maj		Maj		45.968788		45.671095		50		50

		Jun		Jun		Jun		37.460897		32.598086		35		54

		Jul		Jul		Jul		30.346713		29.268004		30		40

		Aug		Aug		Aug		34.880101		32.592042		38		44

		Sep		Sep		Sep		52.395274		52.592177		48		52

		Okt		Okt		Okt		61.094004		95.62897369		88		74

		Nov		Nov		Nov		101.450889		112		95		99

		Dec		Dec		Dec		135.108303		147		92		103



1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

kNm3

Totalt uttag/månad
1998 - 2004

106.403987

109.89399

111.730385

89.286873

110.783438

104.835266

102.270322

104.324531

107.370361

67.888158

62.252364

63.921015

38.221191

50.19892

44.491866

31.937033

34.541387

35.921254

27.143274

26

32.091354

35.774713

32

39.543641

47

37.674

52.602246

70.831516

64.5

62.285291

115.795043

90.1

79.608194

117.855232

123.21

97.13148
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kNm3

Naturgasanvändning mellan 1998 och 2004



		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935

		375		0.73107		0.32967935

		500		0.73107		0.32967935

		625		0.73107		0.32967935

		750		0.73107		0.32967935

		875		0.70107		0.29502935

		1000		0.70107		0.29502935

		1125		0.70107		0.29502935

		1250		0.70107		0.29502935

		1375		0.70107		0.29502935

		1500		0.67107		0.29887935

		1625		0.67107		0.29887935

		1750		0.67107		0.29887935

		1875		0.67107		0.29887935

		2000		0.67107		0.29887935

		2125		0.67107		0.29887935

		2250		0.67107		0.22187935

		2375		0.67107		0.22187935

		2500		0.67107		0.22187935

		2625		0.67107		0.22187935

		2750		0.67107		0.22187935

		2875		0.67107		0.22187935

		3000		0.64107		0.19685435

		3125		0.64107		0.19685435

		3250		0.64107		0.19685435

		3375		0.64107		0.19685435

		3500		0.64107		0.19685435

		3625		0.5385		0.2003925

		3750		0.5385		0.2003925

		3875		0.5385		0.2003925

		4000		0.5385		0.2003925

		4125		0.5385		0.2003925

		4250		0.5385		0.2003925

		4375		0.4575		0.1260875

		4500		0.4575		0.1260875

		4625		0.4575		0.1260875

		4750		0.4575		0.1260875

		4875		0.4575		0.1260875

		5000		0.4575		0.1260875

		5125		0.4575		0.1260875

		5250		0.342		0.11011

		5375		0.342		0.11011

		5500		0.342		0.11011

		5625		0.342		0.11011

		5750		0.342		0.11011

		5875		0.342		0.11011

		6000		0.2505		0.0641025

		6125		0.2505		0.0641025

		6250		0.2505		0.0641025

		6375		0.2505		0.0641025

		6500		0.2505		0.0641025

		6625		0.18		0.0924

		6750		0.18		0.0924

		6875		0.18		0.0924

		7000		0.18		0.0924

		7125		0.18		0.0924

		7250		0.18		0.0924

		7375		0.15		0.01925

		7500		0.15		0.01925

		7625		0.15		0.01925

		7750		0.15		0.01925

		7875		0.15		0.01925

		8000		0.15		0.01925

		8125		0.12		0.00385

		8250		0.12		0.00385

		8375		0.12		0.00385

		8500		0.12		0.00385

		8625		0.12		0.00385

		8750		0.12		0.00385



Kraft och värme

Industri

Övrigt

h

GW

Varaktighetsdiagram Svenska naturgasmarknaden
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		ÅFs modell över den svenska naturgasmarknaden

		Efterfrågan																																Konsekutiv förbrukning

				Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)																						GWh		% Kraft och värme		Kraft och värme		% industri		Industri		% övrigt		% totalt		Övrigt

		Timmar		Kraft och värme		Kraft och värme		Industri		Industri		Övrigt		Övrigt		Total effekt		Total Energi (GWh)		Totalt Energi (Gwh)		Månad		% Kraft och värme		% industri		% övrigt		Totalt Energi (kNm3)				jan		1220.0		0.43		590.0		0.41		370.0		0.18		1.02		260.0

		0		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						dec		1220.0		0.43		590.0		0.39		370.0		0.17		1.00		260.0

		125		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						feb		1170.0		0.46		580.0		0.40		370.0		0.17		1.03		220.0

		250		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						mars		1140.0		0.46		560.0		0.38		370.0		0.16		1.00		210.0

		375		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						nov		1060.0		0.49		510.0		0.38		370.0		0.15		1.02		180.0

		500		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						okt		820.0		0.65		350.0		0.45		350.0		0.30		1.40		120.0

		625		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						april		770.0		0.50		300.0		0.42		350.0		0.11		1.03		120.0

		750		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		1576.33				41%		41%		18%		jan				sep		540.0		0.45		120.0		0.39		340.0		0.30		1.14		80.0

		875		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						maj		480.0		0.00		70.0		0.50		330.0		0.30		0.80		80.0

		1000		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juni		400.0		0.00				0.55		330.0		0.34		0.89		70.0

		1125		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						aug		400.0		0.00				0.60		330.0		0.11		0.71		70.0

		1250		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juli		340.0		0.00				0.75		300.0		0.15		0.90		40.0

		1375		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						Totalt		9560.0				3670.0				4180.0						1710.0

		1500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1299.39				43%		39%		17%		dec

		1625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						Årlig förbrukning																NOVA

		1750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%								GWh		Kraftvärme		Industri		Hushåll		Övrigt				% hushåll		GWh		diff %

		1875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						jan		1220.0		590.00		370.0		108.3		151.67				-91.1%		1,261.3		3%

		2000		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						feb		1170.0		580.00		370.0		91.7		128.33				-92.2%		1,166.1		-0%

		2125		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1069.20				43%		39%		17%		feb				mars		1140.0		560.00		370.0		87.5		122.50				-92.3%		1,161.3		2%

		2250		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						april		770.0		300.00		350.0		50.0		70.00				-93.5%		752.0		-2%

		2375		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						maj		480.0		70.00		330.0		33.3		46.67				-93.1%		500.8		4%

		2500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juni		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		403.3		1%

		2625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juli		340.0		0.00		300.0		16.7		23.33				-95.1%		331.4		-3%

		2750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						aug		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		396.2		-1%

		2875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		1225.29				45%		41%		14%		mars				sep		540.0		120.00		340.0		33.3		46.67				-93.8%		528.0		-2%

		3000		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						okt		820.0		350.00		350.0		50.0		70.00				-93.9%		796.6		-3%

		3125		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						nov		1060.0		510.00		370.0		75.0		105.00				-92.9%		1,069.2		1%

		3250		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						dec		1220.0		590.00		370.0		108.3		151.67				-91.1%		1,257.9		3%

		3375		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						Totalt		9560.0		3670.0		4180.0		712.5		997.5								0.0

		3500		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%

		3625		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625		1164.96				51%		38%		11%		nov				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		Modell		Diff %

		3750		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Kraft och värme		3,627		3670.0		1.19%

		3875		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Industri		3,999		4180.0		4.53%

		4000		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Övrigt		1,674		1710.0		2.15%

		4125		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Summa		9,300		9560.0		2.80%

		4250		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%

		4375		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		1029.18				47%		42%		11%		okt						Huhåll		669.2		712.5		0.0647041243

		4500		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4625		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%												0.4166666667

		4750		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4875		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5000		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		688.96				47%		42%		11%		april

		5125		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5250		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5375		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5500		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5625		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5750		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5875		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875		788.12				48%		39%		13%		sep

		6000		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6125		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6250		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6375		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6500		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625		261.47				25%		60%		15%

		6625						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6750						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6875						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7000						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7125						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7250						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05		204.30				0%		66%		34%

		7375						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7500						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7625						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7750						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7875						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		8000						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625		126.94				0%		89%		11%

		8125						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8250						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8375						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8500						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8625						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%

		8750						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125		92.89				0%		97%		3%

		Summa				4,060				4,040				1,427				9,527

				Modell		Naturgasanvändning		GWh		%		Diff		Faktor

						Kraft och värme		4,060		43%		4%		0.83

						Industri		4,040		42%		-1%		1.2

						Övrigt		1,427		15%		-3%		0.77

						Summa		9,527

				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		%

						Kraft och värme		3,627		39%

						Industri		3,999		43%

						Övrigt		1,674		18%

						Summa		9,300





		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Industri

Kraftvärme

Hushåll

Övrigt

GWh



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Kraftvärme

Industri

Hushåll

Övrigt

kNm3



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Kraft och värme

Industri

Övrigt

GWh



		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935

		375		0.73107		0.32967935

		500		0.73107		0.32967935

		625		0.73107		0.32967935

		750		0.73107		0.32967935

		875		0.70107		0.29502935

		1000		0.70107		0.29502935

		1125		0.70107		0.29502935

		1250		0.70107		0.29502935

		1375		0.70107		0.29502935

		1500		0.67107		0.29887935

		1625		0.67107		0.29887935

		1750		0.67107		0.29887935

		1875		0.67107		0.29887935

		2000		0.67107		0.29887935

		2125		0.67107		0.29887935

		2250		0.67107		0.22187935

		2375		0.67107		0.22187935

		2500		0.67107		0.22187935

		2625		0.67107		0.22187935

		2750		0.67107		0.22187935

		2875		0.67107		0.22187935

		3000		0.64107		0.19685435

		3125		0.64107		0.19685435

		3250		0.64107		0.19685435

		3375		0.64107		0.19685435

		3500		0.64107		0.19685435

		3625		0.5385		0.2003925

		3750		0.5385		0.2003925

		3875		0.5385		0.2003925

		4000		0.5385		0.2003925

		4125		0.5385		0.2003925

		4250		0.5385		0.2003925

		4375		0.4575		0.1260875

		4500		0.4575		0.1260875

		4625		0.4575		0.1260875

		4750		0.4575		0.1260875

		4875		0.4575		0.1260875

		5000		0.4575		0.1260875

		5125		0.4575		0.1260875

		5250		0.342		0.11011

		5375		0.342		0.11011

		5500		0.342		0.11011

		5625		0.342		0.11011

		5750		0.342		0.11011

		5875		0.342		0.11011

		6000		0.2505		0.0641025

		6125		0.2505		0.0641025

		6250		0.2505		0.0641025

		6375		0.2505		0.0641025

		6500		0.2505		0.0641025

		6625		0.18		0.0924

		6750		0.18		0.0924

		6875		0.18		0.0924

		7000		0.18		0.0924

		7125		0.18		0.0924

		7250		0.18		0.0924

		7375		0.15		0.01925

		7500		0.15		0.01925

		7625		0.15		0.01925

		7750		0.15		0.01925

		7875		0.15		0.01925

		8000		0.15		0.01925

		8125		0.12		0.00385

		8250		0.12		0.00385

		8375		0.12		0.00385

		8500		0.12		0.00385

		8625		0.12		0.00385

		8750		0.12		0.00385



Kraft och värme

Industri

Övrigt

h

GW
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		0

		0

		0



NOVA



		ÅFs modell över den svenska naturgasmarknaden

																																		Modell över den svenska naturgasmarknaden med Rya och Öresundsverket

		Efterfrågan																																Konsekutiv förbrukning

				Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)		Effekt (GW)		Energi (GWh)																						GWh		% Kraft och värme		Kraftvärme		% industri		Industri		% övrigt		% totalt		Övrigt

		Timmar		Kraft och värme		Kraft och värme		Industri		Industri		Övrigt		Övrigt		Total effekt		Total Energi (GWh)		Totalt Energi (Gwh)		Månad		% Kraft och värme		% industri		% övrigt		Totalt Energi (kNm3)				jan		2030.0		0.43		1400.0		0.41		370.0		0.18		1.02		260.0

		0		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						dec		2030.0		0.43		1400.0		0.39		370.0		0.17		1.00		260.0

		125		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						feb		1966.3		0.46		1376.3		0.40		370.0		0.17		1.03		220.0

		250		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						mars		1908.8		0.46		1328.8		0.38		370.0		0.16		1.00		210.0

		375		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						nov		1760.2		0.49		1210.2		0.38		370.0		0.15		1.02		180.0

		500		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						okt		1300.5		0.65		830.5		0.45		350.0		0.30		1.40		120.0

		625		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375						41%		41%		18%						april		1181.9		0.50		711.9		0.42		350.0		0.11		1.03		120.0

		750		0.740775		92.596875		0.73107		91.38375		0.32967935		41.20991875		1.80152435		225.19054375		1576.33				41%		41%		18%		jan				sep		704.7		0.45		284.7		0.39		340.0		0.30		1.14		80.0

		875		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						maj		576.1		0.00		166.1		0.50		330.0		0.30		0.80		80.0

		1000		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juni		400.0		0.00				0.55		330.0		0.34		0.89		70.0

		1125		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						aug		400.0		0.00				0.60		330.0		0.11		0.71		70.0

		1250		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						juli		340.0		0.00				0.75		300.0		0.15		0.90		40.0

		1375		0.740775		92.596875		0.70107		87.63375		0.29502935		36.87866875		1.73687435		217.10929375						43%		40%		17%						Totalt		14598.5				8708.5				4180.0						1710.0

		1500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1299.39				43%		39%		17%		dec				Totalt		1351.7		miljoner Nm3

		1625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						Årlig förbrukning																NOVA

		1750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%								GWh		Kraftvärme		Industri		Hushåll		Övrigt				% hushåll		GWh		diff %

		1875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						jan		2030.0		1400.00		370.0		108.3		151.67				-94.7%		1,261.3		-38%

		2000		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375						43%		39%		17%						feb		1966.3		1376.27		370.0		91.7		128.33				-95.3%		1,166.1		-41%

		2125		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.29887935		37.35991875		1.71072435		213.84054375		1069.20				43%		39%		17%		feb				mars		1908.8		1328.81		370.0		87.5		122.50				-95.4%		1,161.3		-39%

		2250		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						april		1181.9		711.86		350.0		50.0		70.00				-95.8%		752.0		-36%

		2375		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						maj		576.1		166.10		330.0		33.3		46.67				-94.2%		500.8		-13%

		2500		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juni		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		403.3		1%

		2625		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						juli		340.0		0.00		300.0		16.7		23.33				-95.1%		331.4		-3%

		2750		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375						45%		41%		14%						aug		400.0		0.00		330.0		29.2		40.83				-92.7%		396.2		-1%

		2875		0.740775		92.596875		0.67107		83.88375		0.22187935		27.73491875		1.63372435		204.21554375		1225.29				45%		41%		14%		mars				sep		704.7		284.75		340.0		33.3		46.67				-95.3%		528.0		-25%

		3000		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						okt		1300.5		830.51		350.0		50.0		70.00				-96.2%		796.6		-39%

		3125		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						nov		1760.2		1210.17		370.0		75.0		105.00				-95.7%		1,069.2		-39%

		3250		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						dec		2030.0		1400.00		370.0		108.3		151.67				-94.7%		1,257.9		-38%

		3375		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%						Totalt		14598.5		8708.5		4180.0		712.5		997.5								-3.1

		3500		0.740775		92.596875		0.64107		80.13375		0.19685435		24.60679375		1.57869935		197.33741875						47%		41%		12%

		3625		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625		1164.96				51%		38%		11%		nov				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		Modell		Diff %

		3750		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Kraft och värme		3,627		8708.5		140.10%

		3875		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Industri		3,999		4180.0		4.53%

		4000		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Övrigt		1,674		1710.0		2.15%

		4125		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%								Summa		9,300		14598.5		56.97%

		4250		0.72625		90.78125		0.5385		67.3125		0.161470925		20.183865625		1.426220925		178.277615625						51%		38%		11%

		4375		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		1029.18				47%		42%		11%		okt						Huhåll		1021.893220339		712.5		-0.3027647255

		4500		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4625		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%												0.4166666667

		4750		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		4875		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5000		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875		688.96				47%		42%		11%		april

		5125		0.51875		64.84375		0.4575		57.1875		0.1260875		15.7609375		1.1023375		137.7921875						47%		42%		11%

		5250		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5375		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5500		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5625		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5750		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875						48%		39%		13%

		5875		0.415		51.875		0.342		42.75		0.11011		13.76375		0.86711		108.38875		788.12				48%		39%		13%		sep

		6000		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6125		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6250		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6375		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625						25%		60%		15%

		6500		0.10375		12.96875		0.2505		31.3125		0.0641025		8.0128125		0.4183525		52.2940625		261.47				25%		60%		15%

		6625						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6750						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		6875						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7000						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7125						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05						0%		66%		34%

		7250						0.18		22.5		0.0924		11.55		0.2724		34.05		204.30				0%		66%		34%

		7375						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7500						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%

		7625						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%								Nya verk		Nm3 per år		Nm3 per månad		kWh per månad		GWh per månad

		7750						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%				Källa: www.goteborgenergi.se				Rya		300000000		25000000		270000000		270		El: 261 MW		Värme: 294 MW

		7875						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625						0%		89%		11%								Öresund										El: 400 MW		Värme: 250 MW

		8000						0.15		18.75		0.01925		2.40625		0.16925		21.15625		126.94				0%		89%		11%

		8125						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%				Källa Nova				Nya verk		Nm3 per dygn		Nm3 per månad		kWh per månad		GWh per månad

		8250						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%								Rya		1300000		39000000		421200000		421.2				1.4545454545

		8375						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%								Öresund		1300000		39000000		421200000		421.2

		8500						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%																				Dagens		9560

		8625						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125						0%		97%		3%								Nm3 gas/MW		90										Med Rya och Öresund		14598.5

		8750						0.12		15		0.00385		0.48125		0.12385		15.48125		92.89				0%		97%		3%																				Diff		1.5270370896

		Summa				4,060				4,040				1,427				9,527																				miljoner m3 per dygn		miljoner m3 per månad		GWh per månad

																																Ökning				Kraftvärme Rya och Öresund		2.5		75		810

				Modell		Naturgasanvändning		GWh		%		Diff		Faktor

						Kraft och värme		4,060		43%		4%		0.83																						idag		%		med Rya o Öresund		Totalt

						Industri		4,040		42%		-1%		1.2																				jan		590.0		100%		810.0		1,400.0

						Övrigt		1,427		15%		-3%		0.77																				dec		590.0		100%		810.0		1,400.0

						Summa		9,527																										feb		580.0		98%		796.3		1,376.3

																																		mars		560.0		95%		768.8		1,328.8

				Statistik		Naturgasanvändning		GWh		%																								nov		510.0		86%		700.2		1,210.2

						Kraft och värme		3,627		39%																								okt		350.0		59%		480.5		830.5

						Industri		3,999		43%																								april		300.0		51%		411.9		711.9

						Övrigt		1,674		18%																								sep		120.0		20%		164.7		284.7

						Summa		9,300																										maj		70.0		12%		96.1		166.1
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Industri

Kraftvärme

Hushåll

Övrigt

GWh



		jan		370		108.3333333333		151.6666666667

		feb		370		91.6666666667		128.3333333333

		mars		370		87.5		122.5

		april		350		50		70

		maj		330		33.3333333333		46.6666666667

		juni		330		29.1666666667		40.8333333333

		juli		300		16.6666666667		23.3333333333

		aug		330		29.1666666667		40.8333333333

		sep		340		33.3333333333		46.6666666667

		okt		350		50		70

		nov		370		75		105

		dec		370		108.3333333333		151.6666666667



Kraftvärme

Industri

Hushåll

Övrigt

kNm3

590

580

560

300

70

0

0

0

120

350

510

590



		jan		jan		jan

		dec		dec		dec

		feb		feb		feb

		mars		mars		mars

		nov		nov		nov

		okt		okt		okt

		april		april		april

		sep		sep		sep

		maj		maj		maj

		juni		juni		juni

		aug		aug		aug

		juli		juli		juli



Kraft och värme

Industri

Övrigt

GWh

590

370

260

590

370

260

580

370

220

560

370

210

510

370

180

350

350

120

300

350

120

120

340

80

70

330

80

330

70

330

70

300

40



		0		0.73107		0.32967935

		125		0.73107		0.32967935

		250		0.73107		0.32967935
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